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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE 1 

Sí 

~ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará ~ 

___ 1. Responsável Técnico 

ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: Prefeitura Municipal de Jardim 

RUA Leonel Alencar 

Complemento: 

Cidade: Jardim 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 18/08/2022 

Bairro: CENTRO 

UF: CE 

Valor: R$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA· NÃO OPTANTE 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

AVENIDA WILSON RORIZ 

Complemento: 

Cidade: Jardim 

Bairro: CENTRO 

UF:CE 

RNP: 0600145140 

Registro: 39299CE 

CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86 

Nº: 370 

CEP: 63290000 

Nº: SN 

CEP: 63290000 

Data de Início: 18/08/2022 

Finalidade: Escolar 

Previsão de término: 18/0812023 Coordenadas Geográficas: ·7.677137, -39.234726 

Código: Não Especificado 

Proprietário: Prefeitura Municipal dt Jardim CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86 

___ 4. Atividade Técnica 
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14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> ESTABILIDADE DE TALUDES E 
CONTENÇÕES> DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS >#3.4.1.7 ·POR MURO DE ARRIMO 

35 - Elaboração de orçamento> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> ESTABILIDADE 
DE TALUDES E CONTENÇÕES> DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS> #3.4.1 .7 ·POR MURO DE 
ARRIMO 

80 ·Projeto> AGRONOMIA. AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AOUICULTURA >IRRIGAÇÃO E 
DRENAGEM > #39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 

35 - Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AOUICUL TURA 
> IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 

80 - Projeto> PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL> EQUIPAMENTOS, 
ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > 
#10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 

35 - Elaboração de orçamento> PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL> 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE 
ELEMENTO URBANÍSTICO> #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 

18 - Fiscalização 

60 - Fiscalização de obra> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> ESTABILIDADE DE 
TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE 
ARRIMO 

60 - Fiscalização de obra> AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > 
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM> #39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 

60 - Fiscalização de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE lMPLANTAÇÃO DE 
ELEMENTO URBANISTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 

598,52 

598,52 

8.979,67 

8.979,67 

16.788,90 

16.788,90 

Quantidade 

598,52 

8.979,67 

16.788,90 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

Unidade 

m3 

m2 

m2 

ELAS. DE PROJ. BÁSICO E EXEC., ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO, CONST. DOS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, BANCO DE 
RESERVAS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E ILUM. DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO 
COUTO,TP Nº 2022.07.20.1 

--- f. Dtclaraç6H ------------------------,......_,_--+-------------
•Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade provístas nas normas técnicas da ABNT, a 
5296/2004. 

___ 7. Entidade de Classe ----------------------+~-+-'"d.:11-+t+-----------
NENHUMA • NÃO OPTANfE , lH1~ Qlivc=ii-d 

Nl~1Qf~,CIVtl 
CREA 039299 DICE li] 

A 11utentlcldade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sltac.co .br/publíco/, com a chave: c:5C9A 
lmpreaso em: 14/02/2023 88 12:02:55 por: , lp: 200.25.37.76 

www.creace.org.br 

Tel: (BS) 3453-5800 

faleconosco@a-eace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

_ __ 8. Aàsinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

jlAfe/) IM -<( _fJ_ de FBy/ll(.81(1Jde Z.aj 3 
Local data 

Página 212 

___ 9. Informações ----------------------------------------
• A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

~---r""""-.J 

___ 10. Valor ----------------------------------~-. ~·.~~ .. .---· -"·_·"-~-:~\~r-. ~~~~~ 
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 06/02/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: ~"'l · \\ 1 '! \ ""' 

e:~ . ,.t• ·!-\~ . . ' , \ í\Jô• 0'1 
, : ,,,f r~,,~:i-~,_, .. \ , , ~. . ..) 

\ \'\11t"" \-jV. > ' t Vº< 
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y\• ... "~·~: ,... , . ' l /J . ,, 
C,'\i.,.:l'(.'i\\~·- •"' ,,.,·_. • .,,. '-'" "'ª \~ Ili ·.~.t\;'3.•· . 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/pubtico/, com a chave: c5C9A 

Impresso em: 14/02/2023 às 12:02:55 por. , ip: 200.25.37.76 

www.creace.org.br 

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 
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Secretaria Muni e· al de 
Infraestrutura e Serviços U b~~ 

,e'11J I c'v 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO 
DO GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO ESTÁDJO MUNICIPAL LUIS SAMPIO 
couro, NO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE. 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA/ VALOR 

1. REFLETOR DE LED ULTRA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUALA 250 W, QUANTIDADE-
15,0 UNIDADES. 

2. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLHINH0-1.500,00 m2 . 

3. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, COM AGREGADOS ADQUIRIDOS-
180,00 m3. 

Jardim - CE 06 de fevereiro de 2022 

·~r"""11lV'te 0/ívr;ira 
ENGENMEl~ô IVJL 

CREA 039299 DICE 

Secretaria Municipal de 
lrtfr.aest:ru.turà e Serviçoâ Urbattos 

Slua leot'Ml A.1en~r. 370, Centro. Jàrdtm •Ct, t:NPJ: 07.391 .006/ôó01...S6 
~º'* (88) 3SSs-1n2/3SSS-1295 

Etnad: inf:ta+strut\i;J"a@jolt'dtrn.~.ffOY .tw 
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Secretaria Munici 

Infraestrutura e Serviços 

~ PROJETO BÁSICO 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO 
DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS 
TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO 

• - LOCAL: NO MUNICÍPIO DE JARDIM/ CEARÁ. 

1.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

- Este Relatório de Especificações determina as normas e condições da 
execução das obras e serviços de engenharia e Infra-Estrutura Viária no 
MunicíJ)iO de Jardim. CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, 
CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E 
ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS 
SAMPAIO COUTO- JARDIM/CE. 

• Todos os serviços especificados poderão constar ou não na éxecução da obra. 
Valerá os que estiverem definidos em planilha orçamentária, cujos itens 
correspondentes obedecerão a estas especificações e aquelas elaboradas e 

• definidas pelos fornecedores. 

• Quaisquer outros serviços eventuais que possam acontecer no decorrer da 
execução das obras e, não especificados, deverá a fiscalização definir os 
parâmetros técnicos especificando-os. 

• Serão fornecidas para a execução das obras e serviços todas as informações 
técnicas necessárias como: projetos de arquitetura, dimensionamento e 
detalhes, e tudo o mais necessário ao fiel desempenho das obras e serviços 
de engenharia. Os estudos iniciais e complementares que possam ser exigidos 
deverão ser elaborados pelo contratante sob orientação da fiscalização. 

• Todos os materiais a serem empregados na obra deverã ser aprovados pela 
fiscalitação, deverão também ser comprovadament vos e de primeira 
quaiidade, preferencialmente usuais da regiã , s tisfazendo estas 
especificações, NORMAS E PROCEDIMENTOS USUAIS AS DA ABNT. 

~ . ffViit~ 
IB.N f.i~~r~1 1~ 
R~A 03@2§~ ô/e! 
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Secretaria Munici 

Infraestrutura e Serviços 

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

• É a Contratada obrigada a obter todas as licenças e aprovações dos 
projetos, nos órgãos competentes, necessárias a execução da obra, bem como a 
observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativas à obra e a 
segurança pública, além de atender as exigências da legislação trabalhista e 
social, no que diz respeito ao pessoal que lhes prestar serviços. 

• No item acima estão implícitas as determinações do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, no que se refere ao registro da 
obra, no que se relaciona com a colocação de placas das obras contendo nomes 
e números de inscrições dos autores dos projetos e dos responsáveis pela 
construção. 

• Obriga-se a Contratada ao pleno cumprimento de cronograma físico de 
execução das obras e serviços, manter o equilíbrio econômico financeiro do 
contrato, abastecer a obra de materiais e serviços necessários a sua execução, 
conservar e manter as etapas dos serviços executadas e concluídas, atender a 
fiscalização sob os aspectos técnicos e administrativas em relação a obra, zelar 
pela qualidade das obras e serviços, manter o canteiro de obras sempre limpo e 
apto a visitação. 

3.0 - PROCEDIMENTOS 

• Todos os serviços deverão ser executados com rigorosa obediência às Normas 
Brasileiras referentes ao assunto, formas e diretrizes básicas de execução 
patentes e funcionais da região. 

• Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao desenvolvimento das 
obras e serviços deverão estar em condições plenas de uso, com as 
manutenções preventivas e aptos ao funcionamento regular. 

• No caso de equipamentos danificados no decorrer da execução, estes deverão 
de pronto ser substituídos e/ou reparados convenientemente em tempo que 
não provoque interrupção e/ou paralisação além do permitido para a 
execução dos serviços, não comprometendo o equilíbrio físico das obras. 

• Os trabalhos iniciais, o de preparação de caixas es adais, retiradas e 
reposição de cercas, aquisição dos materiais, recupera ã recomposição, os 
de bota-fora e demais correlatos, etc., deverão b diência plena as 
especificações técnicas, as normas direcionadas, aos e definições da 
fiscalização. 



Secretaria Municipal~ 
Infraestrutura e Serviços U 

ESPECIFICAÇÕES 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

Deverá ser fornecida e instalada placa metálica nas dimensões (3,00x2,0)m, no modelo e padrão 
determinados pela administração municipal, cuja estrutura será em madeira e revestida em chapa. 

• Deverá ser instalada até o 10° dia corrido, contados a partir do início da obra. 

• 

Ficará a cargo exclusivo da Contratada a instalação de uma Placa da Obra com a identificação 
dos responsáveis técnicos da empresa contratada. 

Locação da Obra 

As obras serão locadas com aparelho topográfico, obedecendo ao projeto. 
Deverão ser utilizadas tábuas e pontaletes de boa qualidade, cuja implantação deverá obedecer 
às características do terreno e às informações dos projetos de fundação e arquitetura. 

2.0 ADMINISTRAÇÃO I CANTEIRO 

Locação Mensal Andaime Metálico 

Instalação de andaimes em tubos aço carbono de 1 a. Qualidade, diâmetro de 48 mm com 
parede de 3 mm de espessura com costura, no padrão Dimm 2440, composto de painéis com 
l ,50m de base e de altura, ligados através um travamento em X e também por um travamento 
interno diagonal, que garantam estabilidade; deverá ter escada fazendo parte do painel. A 
plataforma de trabalho deverá ser acompanhada de guardacorpo e rodapé garantindo uma 
maior segurança. 

Administração Local Da Obra 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de água, telefone e 
luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, mestre de obras, 
técnico de segurança do trabalho e um almoxerife. 

3.0 DEMOLIÇÕES I TERRAPLANAGEM 

Demolição De Concreto Armado Com Martelete Pneumático 
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Infraestrutura e Serviços rlflflns ~s 
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Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operá . M~s/ e 'v 
transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 
Demolir o concreto armado apontado no projeto de demolição. O material deverá ser 
transportado para local conveniente e posteriormente recolhido e retirado da obra. Objetos 
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, 

ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. 

Demolição De Alvenaria De Tijolos S/Reaproveitamento 

Executar a demolição de alvenarias de tijolos furados conforme projeto arquitetônico. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos 
transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de 
Trabalho na Indústria da Construção (MTh). Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 

• de Equipamento de Proteção Individual (BPI). 

• 

Procedimentos Para Execução: Demolir as alvenarias apontadas no projeto, no horário 
adequado conforme combinado com a administração do Fórum e a fiscalização, carregar, 
transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta 
atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 
dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. 

Retirada De Pavimentação Em Paralelepípedo Ou Pedra Tosca 

Retirar pavimentação existente nos locais indicados em projeto. 

Carga Mecanizada De Entulho Em Caminhão Basculante 

Para execução de posteriores serviços, serão efetuadas, dentro da mais perfeita técnica, a 

carga e descarga do material . 

Transporte De Material, Exceto Rocha Em Caminhão Até 1 O km 

Define-se pelo transporte do material de 1 ª categoria, escavado dentro dos "off-sets" de 
terraplenagem para a área de bota-fora. Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá 
ser transportado por caminhões basculantes, com proteção superior. 

Escavação De Material De 1 ª Categoria, Inclusive Carga E Transporte Ate 1201 A 1400 
m 

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo 
e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo de estrada, e configuram a 
retirada mecanizada de material em solos de 1 ª categoria. As o rações de corte 
compreendem: 
* Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greid 

indicado no projeto; 
* Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; F. a Ollvcita 

"'""-- "' 'é.IRO CIVIL 
CR F. A Q'.1-C\29C\ O/CE - . 
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Estes matena1s, deverão ser transportados para locais previamente indic 
Fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, à obra. 

Aterro Com Compactação Mecânica E Controle, Mat. Aquisição 

A compactação dos solos é um processo de densificação soa solos através da expulsão de ar 
dos vazios do solo, pela ação de equipamentos mecânicos. Este processo geralmente é 
empregado na construção de aterros, nas camadas dos pavimentos, nas barragens de terra, 
dentre muitas obras de engenharia. 

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução do 
índice de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o que 
gera um aumento da resistência do solo, fazendo uma transição so solo em estado fofo para 
um estado compacto . 

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima de 
compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que facilitam a 
expulsão do ar dos vazios do solo. 

Lastro De Areia 

Deverá ser escavado uma camada de terra na espessura de 20 cm, dentro do limite de 
demarcação do playground e esparramado areia branca fina lavada uniformemente. 

4.0 BANHEIROS I CABINE DE RÁDIO I CAMAROTE 

4.1 INFRAESTRUTURA 

Escavação Mecânica De Solo De la Categoria, Prof. Até 2m 

Deverão seguir a nota de serviço e as seções transversais de terraplanagem. 
Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no 
destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade 
com as seguintes determinações: 
Materiais de 1 ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e 
rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é 
escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 
explosivos. 

Apiloamento De Piso Ou Fundo De Valas Com Maço De 30 A 60 Kg 

Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloament 
ou mecanizados. 

r. 1· . ,. 1 rv~ir: 

· 1vl l 

CREA 03Q299 DICE 
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Reaterro C/ Compactação Manual S/ Controle, Material Da Vala 

Deverá ser em camadas de 20 cm (vinte centímetros). Os reaterros deverão utilizar de 
preferência a terra da própria escavação, umedecia a isenta de pedras de dimensões superiores 
a 5 cm (cinco centímetros), seguida de compactação manual ou mecânica de modo a atingir 
densidade a aspecto homogêneo, aproximada ao terreno natural adjacente. 

Lastro De Concreto Magro Regularizado Esp= 5cm 

A área escavada deverá ser convenientemente apiloado e nivelado para receber uma camada 
de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de 
cimento/m3

, areia e brita n. 0 1 para aplicação no fundo de valas, previamente preparadas, em 
uma camada de 5 cm como isolante para que a fundação não repouse diretamente sobre o 
solo . 

Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 5x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das fonnas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- Fôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fônnas deverão ser molhadas até a saturação. 

Concreto para vibração FCK 25 Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e a 
requisitos: 
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Infraestrutura e Serviços U 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como exigência mínima, 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo 
emprego em fração de saco. 

- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis, 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulverulento, 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial resultante da britagem de 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela NBR-7211. 

- A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável poderá ser 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção da 
umidade do agregado. 

- Deverá ser feito o controle tecnológico por empresa especializada de acordo com a NBR, 
com a elaboração de cornos de prova por elemento estrutural. Ao final, deverá ser elaborado 
um relatório contendo os testes de resistência correspondentes aos elementos estruturais e 
seus respectivos resultados. 

- Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. 

- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas, de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

Armadura CA-60 Fina 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser ver!ficado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projet No em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 
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Armadura CA-50 Média 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de. acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Armadara CA-50 Grossa 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 

· madeira. 
Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Lançamento 

O lançamento e aplicação do concreto sem elevação será feita de acordo projeto. 

4.2 SUPERESTRUTURA 

Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 2x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 
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- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalll ~ 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com o~ . ..,...., 
respectivos posicionamentos; -----
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- Fôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. 

Concreto para vibração FCK 25 Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. Se o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes 
requisitos: 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como exigência mínima, de marca 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu 
emprego em fração de saco . 

- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis, 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulverulento, 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial resultante da britagem de 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela NBR-7211. 

- A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável poderá ser 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção da 
umidade do agregado. 

um relatório contendo os testes de resistência corres ondentes aos el 
seus respectivos resultados. 
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- Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma espec ~ J I c;v 
- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas, de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

Armadura CA-60 Fina 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Armadura CA-50 Média 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Armadura CA-50 Grossa 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de con 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasi ir s 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 
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As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às su caractenshcr\ 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e ITR§ãO. v 
o aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobr ~~· cae 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Lançamento 

O lançamento e aplicação do concreto com elevação será feita de acordo projeto . 

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Piso, Enchimento Em Cerâmica, 
Vigota Convencional, Altura Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+3). Af_ll/2020 

Deverão ser lajes treliçadas (L T), lajes unidirecionais, e lajes bidirecionais conforme projeto, 
compostas de painéis de concreto armado e armação treliçada com altura e largura variáveis 
conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante. Enchimento com 
elemento inerte de blocos cerâmicos. As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto 
executivo estrutural em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas 
aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço 
utilizados. Capa em concreto C15 (15Mpa) mínimo: espessura, armadura negativa e de 
distribuição e variação volumétrica conforme projeto executivo estrutural ou especificação do 
fabricante. 

Recomendações gerais: Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos 
produtores. Obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT. 
Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas no 
projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante. Os furos para passagem de 
tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de 
acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser 
embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo 
excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalização. A laje só poderá ser concretada 
mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da perfeita disposição, 
dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das pré-lajes bem como das 
armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das 
tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje. 
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Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9x19x19)Cm C/Argamassa Mista ~'"Uai I 
Hidratada Esp.=1 Ocm (1 :2:8) 

Será executada alvenaria de 1lz vez. Ver planta de proposta arquitetônica. 
As alvenarias de elevação com assente de 1lz vez serão executadas com tijolo cerâmico furado 
na horizontal, preferencialmente com junta de 1 Omm, observando o nivelamento de fiadas, e 
prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão 
rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 

Chapisco 

• O chapisco deverá ser no traço 1:3, com argamassa de cimento e areia sem 
peneirar. Todas as paredes obrigatoriamente deverão ser chapiscadas. A camada 
deverá ser áspera, uniforme e com pequena espessura, cerca de 5 mm. 

• 

Reboco 

Deverá ser aplicado sobre o chapisco, com argamassa de cimento e areia sem 
peneirada, no traço 1:4, na espessura de 5 mm, nas paredes a serem posteriormente 
pintadas. 

Tinta Látex 

As paredes internas deverão ser pintadas com duas demãos. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

Tinta Látex 

As paredes externas deverão ser pintadas com duas demãos. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

Emboço 

Deverá ser aplicado sobre o chapisco, camada de emboço com ar 
cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, na espessur 
receberão revestimento cerâmico. 

assa mista de cimento, 
2,0 cm, nas paredes que 
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Cerâmica Esmaltada Retificada com Arg. Cimento e areia acima de 30x30 (900 cm2

) • PAREDE v1 
~ c'v 

Sobre a alvenaria será aplicado revestimento cerâmico (interno e/ ou externo) no J e 
padrão especificados no projeto executivo, e aplicado conforme especificações do fabricante. 
As juntas deverão ser a prumo. O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para 
rejuntamento na cor branca. As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pré
fabricada de acordo com as recomendações do fabricante, verificando o completo 
preenchimento do tardoz (lado tosco) da cerâmica quando da execução, de modo a evitar 
problemas de solturas posteriores. 

Regularização de Base 

Será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirada, no traço 1: 4, espessura de 
3,0 cm, com caimento de 1% para as saídas d'água . 

Cerâmica Esmaltada Retificada com Arg. Cimento e areia acima de 30x30 (900 cm2
) • Piso 

Sobre a alvenaria será aplicado revestimento cerâmico (interno e/ou externo) no tamanho e 
padrão especificados no projeto executivo, e aplicado conforme especificações do fabricante. 
As juntas deverão ser a prumo. O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para 
rejuntamento na cor branca. As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pré
fabricada de acordo com as recomendações do fabricante, verificando o completo 
preenchimento do tardoz (lado tosco) da cerâmica quando da execução, de modo a evitar 
problemas de solturas posteriores. 

Piso cimentado com Impermeabilizante 

Conforme indicação em projeto anexo, a pavimentação será do tipo cimentado, na espessura 
de 1,5 cm com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1: 4 e impermabilizante, 
sobre lastro em concreto. 

• Rejuntamento 

O rejunte será feito com argamassa pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 30x30cm 
(900cm2

) - parede/piso 

Forro em PVC 

Será executado forro do tipo lambri em PVC (100x6000 ou 200x6000) mm, conforme 
especificações do fabricante. Com fornecimento e montagem. 

Estrutura De Madeira Para Telha De Fibrocimento, Alumínio Ou Plástica, Apoiada 
Sobre Paredes E/Ou Lajes De Forro 

A "estrutura de madeira para telhas onduladas apoi 
forro" não inclui tesouras, portanto é apoiada diretament 
pontaletes, quando existe laje de forro. 

sobre paredes e/ou lajes de 
lvenarias ou com auxílio de 
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Os apoios das vigas principais das tesouras não devem se apoiar diretam íVf.l?r~ t, 'v 
alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria) cintas de ama !o ij 
concreto ou frechais (vigas de madeira). 
O telhado ancorado em laje ou parede é feito apoiado apenas em pontaletes 
horizontais. Os apoios dos pontaletes não devem ser colocados diretamente sobre a 
laje do forro, mas sim sobre placas de apoio, que podem ser constituídas por seções de 
pranchas ou vigas de madeira. 
8) A inclinaçãe> minima varia de 10º (J7t6%) até 15º (27%) e depende do tipo de telha. Verificar no 
manual do fabricante da telha a inclinação mínima da estrutura. As telhas estruturais tem inclinação 
em torno de 2º (3%) a 5° (9%). 
As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio das estruturas do telhado . 

Divisórias De Granito Cinza 

• O granito cinza andorinha com espessura de 2cm, será usado para fazer as divisórias, 

• 

conforme medidas do projeto. 

Telha de Alumínio, Trapezoidal 

Será aplicado telhamento do tipo alumínio, trapezoidal, espessura 0,7mm. Conforme 
especificado em projeto. 

Portas externas - Cedro 

As portas externas serão em madeira, com h=2,10m e largura de acordo com o projeto, em 
paredes de alvenaria. Serão de 30 mm de espessura, semi-oca revestida em laminado 
melamínico fosco, em ambas as faces, topo/encabeçamento, na cor cristal (semelhante às 
divisórias). As folhas de portas, marcos e alizares serão em ipê, mogno, cedro ou embuia. Os 
marcos e alizares serão pintados com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul frança ( ref: 
Eucalux 025) . 

As portas de divisórias deverão ter dimensões de 0,80m de largura por 2,lOm de altura e 
35mm de espessura, de acordo com o projeto arquitetônico, enquadradas em todo o seu 
perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em ambas as faces por 
chapa de fibra de madeira prensada com miolo e revestimento idênticos aos dos painéis. 
Deverão possuir reforço para as fechaduras. Os batentes receberão amortecedores para 
redução de ruídos. 

Porta Em Alumínio Anodizado Compacta 

Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/ 
alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio anodizado 
natural, para 1 face (coletado caixa). 
Bucha de nylon sem aba SlO, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca 
soberba, cabeça chata e fenda Phillips. 
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para j 
porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem defo 
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Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de 
projeto arquitetônico e tabela de esquadrias. 

Tarjeta Tipo Livre/Ocupado 

Fornecimento e instalação de fechadura com tarjeta tipo livre/ocupado, para portas de 
banheiros. 

Janela Basculante Em Alumínio Anodizado Natural, Exclusive Vidro 

Colocação e acabamento de esquadrias de alumínio anodizado natural, vidro temperado 
incolor 5 mm, inclusive ferragens e puxadores. Paginação conforme projeto arquitetônico. 
Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o 
vão deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o 
funcionamento da esquadria. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI). PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO O assentamento será 
iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nível do piso fornecido. O requadro será 
posicionado no vão e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 
no traço 1:2:8. 

Vidro Com um Em Caixilos Com Massa, Espessura De 4mm, Colocado 

As espessuras dos vidros serão em função das áreas das aberturas, distâncias das mesmas em 
relação ao piso, vibração, etc, e caso a espessura indicada não seja a conveniente, a 
CONTRATADA deverá fazer a substituição para uma espessura maior às suas custas, sendo 
as espessuras indicadas às mínimas admitidas. 

4.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão utilizados os seguintes materiais: 

INSTALÁCÕES Hl[)RÁULICÀS 
. -~ -

. TUBO PVC SOLO~ MARROM D=.2Smlll (3/41'} . 

JOELHO 9Ó'PVC 'sol.D./RósêA. D= :isni:rnx3/4" . 

r~ Pvc sóLb. MÁRRQM'.D= 2smm (3t4'i) 

REGISTRO D~ GÂyETABRlJ~O.:D= 25mm (f') • 

Assentamento d~ caixa de-hidrõmetro -., 
., ' .. '. ' .. ~ · ' ·-:- .:· . • . . - ~-·-: , . ' 

Fornecimento ciehidrô~'~tro di~m. =31411
, vaZão =· 1,5rrl3/h 
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Serão utilizados os seguintes materiais: 

TUBO PVC BRANCPPIES.GQTO D=40mm,X11/2") 
. : . 

TUBO PVC .'eHA~icó PÍ~SGQi:6.o:OOmm '(?") .. 

TUBO PVCBRANCOf,lfÊSGOTO D~i5mm(3") . ~ . . . 
. . ~ - ~ . 

Tuao PVc BRANco PiE.sGo-ro· o~foôMM(4 
' . ·, . 

Jot:tfió4sPvcaRÃNco PARÃ.E:séôiõ o=4ômni· (11f4·1 
. . ,_. 

JOELHO 45 PVC)~RANCÓ :PÁRÀ·E.SGÔTà fi=somrii (2") 

JOELH.O 45PVC ;BRANCO PARA ES'GOTOP=100mm (4'~) 
'• ·.;_:: . ' .. ,' 

• JUNÇÃO S1MPL~S DE ijEOU~ÃÚ p\fc PtESGOTó 10oxs0min c4")(2")~ 
C/ANÉIS . ·.. • . .. . . 

JUNÇÃO-SIMPLES DE R:EDUÇÃO:PVC P/ESGOTÓ 1ÓOX75mm(4ºX3'')-
Cl~NÉIS · ·• . ' . . . . .···•· .. . · . .. · 
JUNÇÃô·s~tMPL~~s ·c11NáPECÃ9 PVC P/ESGOTQD=faÔmm {4") · .. 

LUVA :s1Mf>LEs''pvc ·sRAN·c&'·P1EsGhto 1oómm (4"> 

LUVA SIMPLES ·pvc BRANCÓP/É.SGOTd 75mm (3"} 

LUVA SIMPLES êvc 'aRANco:P/EsGoto somm (2") 
·. . ' ' . . . _ ' • ·: ' ~ .. 

. . 

,. REDUÇÃO PVC 'a~~co . P/E~GÓTQ 0=7?~50mn.)' (3'.'XÍ~')-C/A~ÉIS 

: CAIXA SIFONADÁ.150X1SOX5ÔcrnCOM GRELHA .. PADRÃO POPULAR 
. .. . ·, . . 

CAIXA S.IFONADA PVC 1 OOXtOOX ~OMM,- ACABAMENTO BRANCO 
. (GRELHA OU T~PA:CÇGA) ·, . 
Caixa de ínsPàçãà o.6cfx o.soxó~som ... 

• ·· - · > 

. FOSSA SÉ.PTICA E SUMÍbÓURCfEM:ALVENARIÀ 

4.4.3 Louças 

Bacia de Louça com Caixa Acoplada 

. .. 

Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada, com conjunto para fixaçao para vaso 
sanitário com parafuso, arruela e bucha, fornecimento e instalação deverão serem instalados 
nos sanitários masculino, feminino. 
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114 cv 
Os vasos sanitários deverão ser de louça branca, com caixa acoplada, abertura frontal, com J / 
assento sanitário macio, fixados com parafusos cromados. Deverão ser construídos 
"pedestais" em material resistente para elevação e fixação do vaso sanitário. As caixas 
acopladas dos vasos sanitários deverão ter dispositivo de acionamento da descarga em forma 
de alavanca apropriada para uso de PNE. 

Lavatórios 

Os lavatórios serão de louça branca sem coluna, no mesmo padrão do vaso sanitário, 
instalados a no máximo 0,80 m do piso. 

Obs.: Todas as louças acima serão na cor branca, de primeira qualidade, de qualidade 
comprovada, completos com torneira de metal, e acessórios - padrão popular . 

4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.5.1 CASA DE FORÇA 

Serão utilizados os seguintes materiais: 

QUADRO DE-bláfRiBUfCÃÓGER!\tBAIAATENSÃO, C/ACÊSSÔRIOS ~, · 
1UN DE MEDIÇÃO' . . , . -

ELETRODUtO· f>VC RC)SC .. D~ - 5Ómm {1 112~') 

. cuRVAP/EtetR'ooüro ·r:>vc -áósc~·- õ== sõmm <1112·í) 

.LUVA PlELETRÔOt,JTO PVC ROSC. ·[): 50mm (1 1/2") 

HASTE OE ATERRAMENtó'.:CbP.PERVVELD .5/a~·x 2.40M 

• QUÃDR-0 ÓEOISfR1861'ÇÃQ;D-Eiúi'êMBUTIR.ATÉ 24 DlVISÔÉS 
. 332X332X9~mm., ClBARRAMENTO ' 
: CÂBO CÓBRE NU35MM2- . 

CABO COBRE NÚ 6MM2 

DlSJUNTORTRIPQ(AR EM-OUA9Ró))E DISTRIBUIÇÃO 1 ÓOÀ 

BANHEIROSICÀM'AROTei SAL~ DE RADIO 

' CABO ISOLADO evc 7SOVE)MM~ --- ·_ . 

: CABO ISOLÁQ.0'P\iê 7.$ov2,'5M~2 . 

. ELETRóoutó-FLéxíVEL coRRÜGADO R.~F.ORCAóo; t=>vc, r>N 2s MM 
{3/4"), PARA CIRCU.lTÔS TtRMINAIS;INSTALAOO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E IN~TAl.i.AÇÃÇ: AF~12/20.15 . . - . 
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LUMINÁRIA FUJÓRESCENTE COMPLETA CI 1 LÂMPADA.40V\{ 

INTERRUPTOR DÜAS TECLAS SIMPLES ' foA. 2sov ' 

INTERRUPTOR UMA TECLA,SIMPLES1ÔA250V 

TOMADA DUPLAI)E -ÊMBUJIR 2P+T 10A-250V 

TOMADA2·PQLÔSMAIS·TERRl\,20A2sov ' 

DISJUNTOR M,ONOPÓL;AR EM,Ql}ADRÓ DE DISTRIBUIÇÃO ÚJA 

DISJUNTOR ~ONOPOLAR -EM q·~ADRO ÕE DISTRIBUIÇÃO. 16A ~ .. 

• 5.0 VESTIÁRIOS 

• 

Escavação Mecânica De Solo De la Categoria, Prof. Até 2m 

Deverão seguir a nota de serviço e as seções transversais de terraplanagem. 
Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no 
destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade 
com as seguintes determinações: 
Materiais de 1ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e 
rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é 
escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 
explosivos. 

Apiloamento De Piso Ou Fundo De Valas Com Maço De 30 A 60 Kg 

Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais 
ou mecanizados. 

Lastro De Concreto Regularizado Esp-= Sem 

A área escavada deverá ser convenientemente apiloado e nivelado para receber uma camada 
de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de 
cimento/m3

, areia e brita n.º 1 para aplicação no fundo de valas, previamente preparadas, em 
uma camada de 5 cm como isolante para que a fundação não repouse diretamente sobre o 
solo. 

Reaterro C/ Compactação Manual S/ Controle, Material Da Vala 

Deverá ser em camadas de 20 cm (vinte centímetros). Os reaterros deverão utilizar de 
preferência a terra da própria escavação, umedecia a isenta de pedras de dimensões superiores 
a 5 cm (cinco centímetros), seguida de compactação manual ou "' ica de modo a atingir 
densidade a aspecto homogêneo, aproximada ao terreno natural ad a 
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Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 5x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
... As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas . 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
-Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- Fôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. 

Concreto para vibração FCK 25 Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. Se o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes 
requisitos: 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como exigência mínima, de marca 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu 
emprego em fração de saco. 

- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis, 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulverulento, 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial resultante da britagem de 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela NBR-7211. 

- A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos óleos, matéria orgânica ou 
qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípi , · gua potável poderá ser 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente o o, com a correção da 
umidade do agregado. 
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- Deverá ser feito o controle tecnoló ico r em resa es cializada de acordo com 
com a elaboração de corpos de prova por elemento estrutural. Ao final, deverá ser elabor·~"--~ 
um relatório contendo os testes de resistência correspondentes aos elementos estruturais e 
seus respectivos resultados. 

- Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. 

- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas, de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

Lançamento 

O lançamento e aplicação do concreto sem elevação será feita de acordo projeto. 

Armadura CA-50 Média 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Armadura CA-50 Grossa 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras~ de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
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SUPERESTRUTURA 

Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 2x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- F ôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. 

Concreto para vibração FCK 25 Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. Se o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes 
requisitos: 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como exigência mínima, de marca 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu 
emprego em fração de saco. 

- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis, 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulverulento, 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial res 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especific 
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qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável po 'sJr / (j 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção 
umidade do agregado. 

- Deverá ser feito o controle tecnológico por empresa especializada de acordo com a NBR, 
com a elaboração de corpos de prova por elemento estrutural. Ao final, deverá ser elaborado 
um relatório contendo os testes de resistência correspondentes aos elementos estruturais e 
seus respectivos resultados. 

- Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. 

- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas; de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

Armadura CA-25 Média 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da annadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas~ 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Armadura CA-50 Grossa 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verifica o: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
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- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em caso 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Lançamento 

O lançamento e aplicação do concreto com elevação será feita de acordo projeto. 

Laje Premoldada Treliçada Para Piso Vão De 2,81 A 3,8m 

Serão executadas com elementos pré-fabricados, sendo constituídos de nervuras em concreto 
armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplástico com estrutura de 
células fechadas, obtido por expansão do estireno polimerizado) dimensionados segundo os 

respectivos vãos a vencer . 

5.3 EDIFICAÇÕES 

Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9x19x19)Cm C/Argamassa Mista De Cal 
Hidratada Esp.=lOcm (1:2:8) 

Será executada alvenaria de Yi vez. Ver planta de proposta arquitetônica. 
As alvenarias de elevação com assente de Yz vez serão executadas com tijolo cerâmico furado 
na horizontal, preferencialmente com junta de 1 Omm, observando o nivelamento de fiadas, e 
prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão 
rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 

Chapisco 

O chapisco deverá ser no traço 1 :3, com argamassa de cimento e areia sem 
peneirar. Todas as paredes obrigatoriamente deverão ser chapiscadas. A camada 
deverá ser áspera, uniforme e com pequena espessura, cerca de 5 mm. 

Reboco 

Deverá ser aplicado sobre o chapisco, com argamassa de cimento e areia sem 
peneirada, no traço 1: 4, na espessura de 5 mm, nas paredes a serem posteriormente 
pintadas. 

Tinta Látex 

As paredes internas deverão ser pintadas com duas demãos. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies não destinadas a 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem se evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor a do. 
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As paredes externas deverão ser pintadas com duas demãos. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies não destinadas a 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

Emboço 

Deverá ser aplicado sobre o chapisco, camada de emboço com argamassa mista de cimento, 
cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, na espessura de 2,0 cm, nas paredes que 
receberão revestimento cerâmico. 

• Cerâmica Esmaltada Retificada com Arg. Cimento e areia acima de 30x30 (900 cm2
). PAREDE 

• 

Sobre a alvenaria será aplicado revestimento cerâmico (interno e/ou externo) no tamanho e 
padrão especificados no projeto executivo, e aplicado conforme especificações do fabricante. 
As juntas deverão ser a prumo. O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para 
rejuntamento na cor branca. As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pré
fabricada de acordo com as recomendações do fabricante, verificando o completo 
preenchimento do tardoz (lado tosco) da cerâmica quando da execução, de modo a evitar 
problemas de solturas posteriores. 

Regularização de Base 

Será exe.cutado com argamassa de cimento e areia sem peneirada, no traço 1: 4; espessura de 
3,0 cm, com caimento de 1% para as saídas d' água. 

Cerâmica Esmaltada Retificada com Arg. Cimento e areia acima de 30x30 (900 cm2
) • Piso 

Sobre a alvenaria será aplicado revestimento cerâmico (interno· e/ou externo) no tamanho e 
padrão especificados no projeto executivo, e aplicado conforme especificações do fabricante. 
As juntas deverão ser a prumo. O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para 
rejuntamento na cor branca. As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pré
fabricada de acordo com as recom~ndações do fabricante, verificando o completo 
preenchimento do tardoz (lado tosco) da cerâmica quando da execução, de modo a evitar 
problemas de solturas posteriores. 

Rejuntamento 

O rejunte será feito com argamassa pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 30x30cm 
(900cm2

) - parede/piso 
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ForroemPVC 

Será executado forro do tipo lambri em PVC (100x6000 ou 200x6000) 
especificações do fabricante. Com fornecimento e móntagem. 

Estrutura De Madeira Para Telha De Fibrocimento, Alumínio Ou Plástica, Apoiada 
Sobre Paredes E/Ou Lajes De Forro 

A ''estrutura de madeira pará telhas onduladas apoiada sobre pàredes e/ou lajes de 
forro" não inclui tesouras, portanto é apoiada diretamente nas alvenarias ou com auxílio de 
pontaletes, quando existe laje de forro. 

• Os apoios das vigas principais das tesouras não devem se apoiar diretamente sobre a 
alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do 
concreto ou frechais (vigas de madeira). 

• O telhado ancorado em laje ou parede é feito apoiado apenas em pontaletes 
horizontais. Os apoios dos pontaletes não devem ser colocados diretamente sobre a 
laje do forro, mas sim sobre placas de apoio, que podem ser constituídas por seções de 
pranchas ou vigas de madeira. 

• 8) A inclinação mínima varia de 10º (17,6%) até 15º (27%) e depende do tipo de telha. Verificar no 
manual do fabricante da telha a inclinação mínima da estrutura. As telhas estruturais tem inclinação 
em tomo de 2° (3%) a 5° (9%). 

• As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio das estruturas do telhado. 

Divisórias De Granito Cinza 

O granito cinza andorinha com espessura de 2cm, será usado para fazer as divisórias, 
conforme medidas do projeto. 

• Telha de Alumínio, Trapezoidal 

Será aplicado telhamento do tipo alumínio, trapezoidal, espessura 0,7mm. Conforme 
especificado em projeto. 

Portas externas - Cedro 

As portas externas serão em madeira, com h=2,10m e largura de acordo com o projeto, em 
paredes de alvenaria. Serão de 30 mm de espessura, semi-oca revestida em laminado 
melamínico fosco, em ambas as faces, topo/encabeçamento, na cor cristal (semelhante às 
divisórias). As folhas de portas, marcos e alizares serão em ipê, mogno, cedro ou embuia. Os 
marcos e alizares serão pintados com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul frança (ref.: 
Eucalux 025). 

As portas de divisórias deverão ter dimensões de 0,80m de largura por 2,lOm de altura e 
35mm de espessura, de acordo com o projeto arquitetônico, enq das em todo o seu 
perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplaca b s as faces por 
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chapa de fibra de madeira prensada com miolo e revestimento idênticos aos Qat) 

Deverão possuir reforço para as fechaduras. Os batentes receberão amortece 
redução de ruídos. 

Porta Em Alumínio Anodizadó Compacta 

Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/ 
alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio anodizado 
natural, para 1 face (coletado caixa). 
Bucha de nylon sem aba SIO; com parafuso de 6;10 x 65 mm em aço zincado com rosca 
soberba, cabeça chata e fenda Phillips. 
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. A estrutura da 
porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou sinais de corrosão. 
Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de atrito. Ver 
projeto arquitetônico e tabela de esquadrias. 

Tarjeta Tipo Livre/Ocupado 

Fornecimento e instalação de fechadura com tarjeta tipo livre/ocupado, para portas de 
banheiros. 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão utilizados os seguintes materiais: 

: TUBO PVC sól.b. MARROM 0~=::':25"-1m .(3/41
' ) 

• JOÊLHb. eo f>vc soa..ó.1sosêA.-tt>:: 2sn1A1x314" · · 

TE REDÜCAOPVC SOlOAVEt·O:E 32x25 .. MM PARAAGUA FRIA 

. TE PVC SQLO.IROSc'i{ ó=2smrnX25mmX3/4" 

REGISTRO 't)Ê GÁV.ETÂ: BR-U.TÕ o;; 25rnri)'.:{1 ") 
. . :~ ::, 

REG1sTRo be'PRessÃh c1êÃ~0f>LA ·cRoMAoÀ D=~sMM <f'·> 
· Tuao Pvc sRANpo'f>1E:sGoióp;:190MNf(4') · 

TusOPvc· e~Ncó .. Pi~sGõiÔ_.,ót:spmnr(2") · 

TUBO PVC B:~N.COP/~SGO!Q::o~ómm. (1112.") -. 

JOELHÓ 45 F>vê sAA#c~ p~~~~GOTcl D=50m~:{21 
JOELHO 45-· f:wc. 8Rl\N.co f>l\RÃ-E.sGoT6-.b=-1oómm·• <4"). 

'. '.··- ·. . -'.: ;. · - .-: ' .: · ·; . . •,•, ' - .·' ·. 

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTÓ õ;;4omm (1 1Q") . . 
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5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão utilizados os seguintes materiais: • 
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ESMALTE SINTÉTICO.EM ESTRUTURA OE·AÇQCARBONO SOMICRA 
C/TRINCHA .. ·.. . .. . . ·, . 

EscÀvÂçÃo MANUAL soLo oe iA.cAtot=>RoF. ATÉ 1.som -. 
: . • ' . . . . ; . . 'i, ~ .. " .·.' ' . ; . • '. . ... - ' . . . .' -

TORRE03 

ELETRODUTO PVC ROSC. D=32mm (1") .· 

CABO COBRE.NÚ 2SMM2 

HASTE OE ATERRAMENTO.-COPPERWELD 5/8"){ 2.40M · ·.' 

· TERMINAlÔEPRÊS$ÃO P/CABO$:ATÉ35MM2 
. . 

. . . ~ . 

RefJetor LED Ult.ra sdow, chipL.ed é,RÊE drive MEANV\IE:LL ProteÇão Jf>67, 
: Voltagem AC 1 ào~24ov:· temp de cor branco frio 50001<, yida útifpO~OOOh, da 
· Leox ou similar ·~ . · · · · 

cAíxA oe PAs$AGEl\t{coM TAMPÃPARAFusAÓA 1oox1ooxaomm · 
. ,_ - . -. .. ... . . . .. · · .. 

Dl~JUNTOR. MO,NhPoLÁR ~:MQ~RÔ ÕE DISTRIBUIÇÃO 4àA 

:EsMÁttE s1NT1tr1.co EM ÊsfRurüRA oé AçocAReo'Nó ·saMtcRA 
CffRINCHA . . . . 

E-SCAVAÇÃO MÁNUAL SOLO ·o E 1 A.CAT_:"PROF. ATÉ 1';50m 

TORRE04 

ESCAVAÇÃO MÁNUAL SOlO·ÓÉ 1Ã.CÀT:PROF.ATÉ 1.50m . 
' . '' . ' 

HASTE OE ATÊRRAMENTO COPPERWELD s1a•·x 2.4oM 

El.EtRdôuto . fivc :~ósc·~ "o;·· 32m.:n ·(1 '~) 

• TERMINAL Ô'EPRESSÃÓ PíéABÔS.ATÉ 3SMM2. · 

Refletor ·~ED uífra .SOOW; ctjipJed··~.~F;E drive Mf;J'\N"'11=LL. ProtEtçãÕ lP67, 
Voltagem AC 100-240V, tempde corbraricofrio SOOOK, vida útil 60.000h, da 
Leox ou similar . · · 

... . ...... , ~ - ., 

CAIXA DE PASSAGEM COMTAMPAPARAFUSADA 100X100X80mm 

CABo' COBRE .NÚ '.3SMM2 . 

. E:sMALrt: s1NteT1.dr1=M r=stkuruRi\ oE ÃcôcÀReoNo so MICRA 
CITRINCHA . . . 

01sJuNf61úvfONofiol.AR:ÉM>auÂ0Rb.ôe 01stRtBu1ÇAo 4oÀ 



Secretaria Munic' 
Infraestrutura e Serviços ~er:nos&i 

(' 
,() 

'4f J I c'v 
6.5 BOMBA DE IRRIGAÇÃO 

Escavação Mecânica De Solo De la Categoria, Prof. Até 1,Sm 

Deverão seguir a nota de serviço e as seções transversais de terraplanagem. 
Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no 
destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade 
com as seguintes determinações: 
Materiais de 1ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e 
rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é 
escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 

• Serão utilizados os seguintes materiais: 

• 

' ELETRODUTO:~pvê -ROSC> ó;·32mrh f1'i' 

CA-fXA DE .P ASSAG~IVf-CÓMTAMPA' PAijÀFUSÀDA 1 OÓX1 ooxàômm 
. . 

CABO éOBRE NU ~,16MM2 . 
; . •) , - '. . . 

. DISJUNTOR MÓ~Of:iOLAR .E.M.óúÀDRQ·:óE DISTRIBtJlÇÃOJéA. -·. 

7.0 URBANIZAÇÃO 

Piso Intertravado Tipo Tijolinho (20x1 Ox4)Cm Cinza 

Será Assentado Piso em elementos pré-fabricados de concreto de concreto, com formato de 
Paralelepípedos qu permite transmissão de esforços. Os Blocos serão assentados formando 
fiadas regulares, fortemente comprimidas por percussão. 
O Piso intertravado será executado, efetuando-se uma base de areia grossa com 8cm de 
espessura. O Terreno deverá estar previamente regularizado e apiloado, com cimento 
adequado para escoamento de águas. 
As juntas entre as peças serão preenchidas com .o mesmo material da base, O Bloco 
intertravado em concreto terá as dimensões de 20 em de comprimento, 10,00 em de largura e 
4,00cm de espessura, para tráfego de pedestres e as dimensões de 19,9cm de comprimento, 
10,00cm de largura e 6,00cm de espessura, para tráfego de carros. O mesmo será compactado 
ao final com compactador do tipo placas vibratórias. 

Concreto não estrutural preparo manual 

A área determinada em projeto deverá ser convenientemente apiloado e nivelado para receber 
uma camada de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 
l 50kg de cimento/m3

, areia e brita n. º 1 para aplicação no fi de valas, previamente 
preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para q ção não repouse 
diretamente sobre o solo. 
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Pavimentação em pedra poliédrica (tosca), com Agregado Adquirido 

Para aplicação (construção) da pavimentação poliédrica (tosca), o terreno deverá ser limpo 
regularizado e compactado a fim de receber o colchão de areia grossa cuidando-se para que 
não haja nenhuma espécie de vegetação (material orgânico), nem qualquer entulho, quando da 
aplicação da pavimentação. O colchão será com areia lavada, com espessura mínima de 1 O 
cm, sobre o qual será aplicada a pedra poliédrica (tosca). 

Concreto para vibração FCK 2~ Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. Se o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes 
requisitos: 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como exigência mínima, de marca 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu 
emprego em fração de saco. 

- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis, 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulverulento, 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial resultante da britagem de 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela NBR-7211 . 

- A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável poderá ser 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção da 
umidade do agregado. 

- Deverá ser feito o controle tecnológico por empresa especializada de acordo com a NBR, 
com a elaboração de corpos de prova por elemento estrutural. Ao final, deverá ser elaborado 
um relatório contendo os testes de resistência correspondentes aos elementos estruturais e 
seus respectivos resultaqos. 

- Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. 

- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas, de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

11v~1t9 
ll 
E 
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Fôrma Para Concreto "ln Loco", Inclusive Desforma 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- F ôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. 

Guarda Corpo Com Corrimão Em Tubo De Aço Galvani7.ado %' 

A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações 
das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001eNBR14718/2008 e os códigos de prevenção 
e combate contra incêndio. A estrutura do guarda-corpo e corrimão será feita com montantes 
verticais espaçados a no máximo 90 cm (dependendo das condições do local), produzidos 
com tubos de 2"de diâmetro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por metro e altura 
conforme projeto. Acima dos montantes verticais será soldado os montantes horizontas 
produzidos com tubos de 2"de diâmetro, 3,00 mm de espessura e com massa de 4,45kg. 

Os guarda-corpos serão produzidos com duas barras de 1.1/2" x 114 na horizontal espaçados 
0,85m entre si. Ligando as duas barras horizontais serão instalados tubos na vertical de 1" de 
diâmetro e 2.65 mm de espessura, com massa de 2.13kg por metro, distanciados entre si no 
máximo 1 O cm. 

As finalizações das barras do guarda-corpo e do corrimão deverão ser arredondadas, com 
raios variando de 1 Ocm (quando a fixação for junto à parede ou entre barras horizontais e 
verticais) a 20cm (em encontros de canto entre corrimão e parede, ou demais situações). 

A fixação do conjunto guarda-corpo e corrimão no piso se dará através de chapa de aço e 
chumbador. A chapa de aço terá espessura de 6.3mm e dime sões de 100 x 100 mm. Os 
chumbadores serão parafusos de 3/8" de diâmetro e 100 mm de rimento. 
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FLS:+ 
Plantio De Arbusto Ornamental Com Altura Mínima De 50 Cm .-0 

4f J / c'V 
Serão plantados, cerca de 30 arbustos ornamentais com altura de muda maior do que _,u--~.....--

Cerca/Gradil 

Será de nylofor h=2,03m, malha 5 x 20cm - fio 4,30mm, com fixadores de poliamida em 
poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester 
por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - fornecimento 
e instalação. 

Plantio De Arvore Ornamental Com Altura Média De 2,50 Cm 

Serão plantadas, cerca de 1 O arvores ornamentais com altura de média de 2,50 cm . 

Conjunto De Mastro P/ Três Bandeiras E Pedestal 

Conjunto de mastro p/ hês bandeiras e pedestal instalado em local predefinido no projeto, 
esse tipo de fixação não possui base para realizar o engastamento no chão. 
Serão flangeados para prender o mastro para bandeira externo, nesta operação utiliza suporte 
de fixação com chumbadores. 
Eles serão com acabamento galvanizado: usa um método de tratamento à fogo, que 
proporciona maior durabilidade para o mastro para bandeira externo, já que ele não se 
deteriora facilmente, após ser submetido a essa técnica química; Processo de acabamento com 
pintura eletrostática: permite que o consumidor escolha a cor que deseja para o mastro para 
bandeira externo ser colorizado. Dessa maneira, o utensílio pode se encaixar em variadas 
ideias decorativas e construtivas de um arquiteto. 

Piso Podotátil Externo em PMC, espessura Jcm (fornecimento e assentamento) 

• Os pisos táteis externos serão no modelo alerta~ assentados sobre lastro de concreto. 

As placas podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso 
adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com 
deficiência visual 

Modelo: 

Piso Tátil de Alerta - tem a função de sinalizar perigo ou mudança de direção, com superficie 
em relevo tronco-cônico 
As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Instalação: 

O assentamento será efetuado sobre base em lastro de concreto no traço 1:2:3 com 18 MPa e 
espessura de 8,0 cm, com argamassa pré-fabricada da Qua.rtzoli , s clica para área externas 
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Banco de Madeira com Estrutura de Ferro 

Os bancos serão instalados nos locais indicados em planta baixa. Terão estrutura de ferro com 
assento e encosto de madeira de lei, com espessura mínima de 03, e seguirão as dimensões 
indicadas em projeto. Serão fixados no solo através chumbamento em sapatas de concreto 
ciclópico~ 

Grama Em Placas Com Espessura De 6cm, Fornecimento E Plantio 

Planta herbácea de 1 O á 20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas 
e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e 
ornamental. 
Posicionar várias placas de grama ao longo da área de plantio, um ao lado do outro. Para 
facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, 
proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama, os tapetes quebrados ou recortes deverão 
preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. 
As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. 

Mastro Individual de 30 metros para Bandeira 

Os eixos dos mastros devem estar a 2,5m entre si, para evitar o embaraçamento da Bandeira 
nos mastros, considerando o uso de Bandeiras do tipo 3 (1,35 x 1,93m). 
O cabo deve ser instalado conforme desenho, formando um sistema fechado, para que suas 
pontas não se soltem e saíam da roldana, tomando sua recolocação extremamente dificil. 

Abertura de letreiro/logomarca 

Serão aplicados letreiros e/ou logomarcas, em conformidade com especificações da atual 
administração municipal. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Toda a superficie pintada deverá apresentar, depois de concluída, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho, devendo ser aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem 
necessárias ao perfeito acabamento. 

Fica a critério da fiscalizacão quaisquer demãos adicionais necessárias. 

As tintas e massa corrida deverão ser de fabricação International, Suvinil, Coral, Sherwin 
Williams, ou equivalente. 
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Sarjeta De Concreto Simples Com Largura De 1,00m E Espessura De 0,0 .-0 n 
í14J I cv 

F omecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessán ra a 
execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concréto 
simples com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local 
de aplicação, descarga; apiloamento da superficie; lançamento da pedra britada e 
regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do 
concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e 
caimentos desejados. 

Banco De Reserva Para Estádio De Futebol 6,10 M X 2,10 M 

Os bancos de reserva serão feitos de acordo com a planilha orçamentária, com os materiais 
descriminados na composição de preço~ e executados nos locais determinados no projeto 
arquitetônico. 

8.0 MURO DE CONTENÇÃO 

Escavação Mecânica De Solo De la Categoria, Prof. Até lm 

Deverão seguir a nota de serviço e as seções transversais de terraplanagem. 
Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no 
destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade 
com as seguintes determinações; 
Materiais de 1ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e 
rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é 
escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 
explosivos. 

• Apiloamento De Piso Ou Fundo De Valas Com Maço De 30 A 60 Kg 

Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais 
ou mecanizados. 

Reaterro C/ Compactação Manual S/ Controle, Material Da V ala 

Deverá ser em camadas de 20 cm (vinte centímetros). Os reaterros deverão utilizar de 
preferência a terra da própria escavação, umedecia a isenta de pedras de dimensões superiores 
a 5 cm (cinco centímetros), seguida de compactação manual ou mecânica de modo a atingir 
densidade a aspecto homogêneo, aproximada ao terreno natural adjacente. 

Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 5x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 
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- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais de l~s no[( 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim co '4g~eµ~ 
respectivos posicionamentos; 
- As eséoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- Fôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto~ as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. 

Fôrmas De Tábuas De 1' De 3ª. Para Superestrutura Útil. 2x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- F ôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser mol 
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Alvenaria De Pedra Argamassada (Traço 1:4) e/ Agregados Adquiridos 

n 
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Será aplicada alvenaria em pedra argamassada, com argamassa de cimento e areia, conforme 
planilha orçamentária e indicações construtivas, reservando sempre prioridade às 
recomendações dos Projetos de Estrutura. 

Barbacãs 

A drenagem das águas oriundas do talude será feita por meio de barbacãs uniformemente 
distribuídos de acordo com o projeto. 
Os barbacãs serão em tubo de PVC esgoto 100 mm, sendo a ponta a montante do paramento 
revestida com geotêxtil não-tecido 100% poliéster com resistência a tração longitudinal 
mínima de 8 kN/m (bidim rt08 ou similar) . 
Esses dispositivos serão colocados durante a execução do muro, nas coordenadas e 
declividade definidas em projeto. 

Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9x19x19)Cm C/Argamassa Mista De Cal 
Hidratada Espessura 10cm(1:2:8) 

Será executada alvenaria de 1lz vez. Ver planta de proposta arquitetônica. 
As alvenarias de elevação com assente de 1lz vez serão executadas com tijolo cerâmico furado 
na horizontal, preferencialmente com junta de l Omm, observando o nivelamento de fiadas, e 
prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão 
rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 

Chapisco 

O chapisco deverá ser no traço 1:3, com argamassa de cimento e areia sem peneirar. Todas as 
paredes obrigatoriamente deverão ser chapiscadas. A camada deverá ser áspera, uniforme e 
com pequena espessura, cerca de 5 mm. 

Reboco 

Deverá ser aplicado sobre o chapisco~ com argamassa de cimento e areia sem peneirad~ no 
traço 1: 3, na espessura de 5 mm, nas paredes a serem posteriormente pintadas. 

Tinta Acrílica 

As paredes externas deverão ser pintadas com uma demão. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies não destinadas a 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não pud e ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se remo adeq do. 
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9.0 RAMPAS 

Concreto para vibração FCK 25 Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. Se o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes 
requisitos: 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como exigência mínima, de marca 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu 
emprego em fração de saco. 

- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de rochas estáveis, 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulverulento, 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial resultante da britagem de 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela NBR-7211. 

- A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável poderá ser 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção da 
umidade do agregado. 

- Deverá ser feito o controle tecnológico por empresa especializada de acordo com a NBR, 
com a elaboração de corpos de prova por elemento estrutural. Ao final, deverá ser elaborado 
um relatório contendo os testes de resistência correspondentes aos elementos estruturais e 
seus respectivos resultados. 

• .. Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. 

- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas, de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

Armadura CA-25 Média 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, 1 osso retravessas de 
madeira. 
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Na execução da armadura deverá ser verificado: .-0 V 
'14J I e, 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas~ 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 5x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- Fôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação . 

Fôrmas De Tábuas De 1' De 3ª. Para Superestrutura Útil. lx 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser p 
direta. à chuva. e ao sol, para não empenar~ 
- Adoção de contra-flechas, quando necessário; fivpitP 

1 IL 
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- Nivelamento das lajes e vigas; ,() {\ 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançament ~J1C/e(j}~ 
- F ôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam de · as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variàÇões de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. 

Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9x19x19)Cm C/Argamassa Mista De Cal 
Hidratada Espessura 10cm(1:2:8) 

Será executada alvenaria de Yz vez. Ver planta de proposta arquitetônica. 
As alvenarias de elevação com assente de Yz vez serão executadas com tijolo cerâmico furado 
na horizontal, preferencialmc:nte com junta de 1 Omm~ observando o nivelamento de fiadas, e 
prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de , 1,5 cm e serão 
rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 

Aterro Com Compactação Mecânica E Controle, Mat. Produzido 

A compactação dos solos é um processo de densificação soa solos através da expulsão de ar 
dos vazios do solo, pela ação de equipamentos mecânicos. Este processo geralmente é 
empregado na construção de aterros, nas camadas dos pavimentos, nas barragens de terra, 
dentre muitas obras de engenharia. 

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução do 
índice de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o que 
gera um aumento da resistência do solo, fazendo uma transição so solo em estado fofo para 
um estado compacto . 

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima de 
compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que facilitam a 
expulsão do ar dos vazios do solo. 

Regularização de Base 

Será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirada, no traço 1: 4, espessura de 
3,0 cm, com caimento de 1% para as saídas d'água. 

Piso Em Concreto Armado, Armado Com Tela De Aço 

O item será composto pelo fornecimento de concreto usinado com fck 15 MPa, além dos 
materiais, acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários para o lançamento do concreto e a 
execução do piso completo .. 

O serviço será composto pelas seguintes etapas: 
1) Lona Plástica: sobre o lastro de brita graduada, deverá ser p i to o fornecimento e a 

colocação de lona plástica pr~ antes da concretagem do piso. 
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2) Tela Metálica: deverá ser previsto o fornecimento e a colocação de te ~lica~ 
reforço, antes da concretagem do piso. J I 

3) Juntas de Dilatação: deverá ser apresentado~ para aprovação prévia do Departamento de 
Planejamento PMSAPosse, o plano de concretagem do piso, contendo a paginação das juntas de 
dilatação. 

4) Nivelamento do Piso de Concreto: deverá ser previsto o fornecimento de equipamentos, 
ferramentas e. mão-de-obra para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória, 
desempenamento e queima do piso com alisadora mecânica de concreto simples ou dupla, resultando 
num piso acabado com declividade mínima de 0,5% ou conforme indicado em projeto. 

Chapisco 

O chapisco deverá ser no traço 1:3, com argamassa de cimento e areia sem peneirar. Todas as 
paredes obrigatoriamente deverão ser chapiscadas. A camada deverá ser áspera; uniforme e 
com pequena espessura, cerca de 5 mm. 

Reboco 

Deverá ser aplicado sobre o chapisco~ com argamassa de cimento e areia sem peneirada, no 
traço 1:6, na espessura de 5 mm, nas paredes a serem posteriormente pintadas. 

Tinta Acrílica 

As paredes externas deverão ser pintadas com uma demão. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies não destinadas a 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

1 O.O IRRIGAÇÃO 

Escavação Mecânica De Solo De ta Categoria, Prof. Até 1,Sm 

Deverão seguir a nota de serviço e as seções transversais de terraplanagem. 
Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no 
destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade 
com as seguintes determinações: 
Materiais de 1ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e 
rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 
O, l 5m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é 
escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 
explosivos. 

'dtllffi:t'r"W'lD QfiV~/tp 
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Serão utilizados os seguintes materiais: 

11.0 CISTERNA 

Escavação Mecânica De Solo De la Categoria, Prof. De 1,51 a 3,00m 

· Deverão seguir a nota de serviço e as seções transversais de terraplanagem. 
Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do material no 
destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados em conformidade 
com as seguintes determinações: 
Materiais de 1 ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não e 
rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é 
escavado por escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 
explosivos. 

Apiloamento De Piso Ou Fundo De Valas Com Maço De JO A 60 Kg 

Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais 
ou mecanizados. 

Lastro De Concreto Magro Regularizado Esp= Sem 

A área escavada deverá ser convenientemente apiloado e nível 
de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento 
cimento/m3

, areia e brita n. 0 1 para aplicação no fundo de vala"=-, -11ret1lam 
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uma camada de 5 cm como isolante para que a fundação não repouse dir 
solo. 

Fôrmas de tábuas de 1' de 3ª. Para fundações útil. 5x 

Na execução das fôrmas, deverão ser verificados: 

- Reprodução fiel dos contornos das linhas e dimensões das peças estruturais detalhadas nos 
projetos, onde devam ficar ·evidentes as dimensões de corte das pecas, assim com os seus 
respectivos posicionamentos; 
- As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de madeira maciça roliça, desde que 
compatíveis seus comprimentos e de prumo em perfeito estado. Não devem ser feitas 
emendas nas escoras de madeira; 
- As escoras das fonnas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança 
da estrutura quando da sua cura A retirada deve ser feita respeitando as notas dos projetos e 
normas específicas. 
-- Toda madeira utilizada no cimbramento e para forma deve ser protefida contra exposição 
direta à chuva e ao sol, para não empenar; 
-Adoção de contra-flechas\! quando necessário; 
- Nivelamento das lajes e vigas; 
- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto; 
- F ôrmas e escoramentos deverão ter resistência suficiente para que sejam desprezíveis as 
deformações, devidas à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade; 
- Vedação de fôrmas; 
- Limpeza das fôrmas; 
- Antes do lançamento do concreto, as fõnnas deverão ser molhadas até a saturação. 

Armadura CA-25 Média 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas ·e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobr~ento das barras, de açordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no proje o em casos especiais 
com prévia autori.zação da fiscalização do Instituto. 

JA.IB t1Ü~K6Ntl\t.llJJ 
ENGENHEIRO 61 IL 
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Armadura CA-25 Grossa 

f,~ 
(i 

.,()111 0'v 
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho~ 
- Número de barras e suas bitolas~ 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Armadura CA-60 Fina 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a 
saber: NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7478. 

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 
geométricas ·e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
O aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de 
madeira. 

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

- Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 
- Número de barras e suas bitolas; 
- Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais 
com prévia autorização da fiscalização do Instituto. 

Concreto para vibração FCK 25 Mpa com agregado adquirido 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 
projeto, devendo a Contratada dar preferência ao concreto usinado. Se o concreto for 
fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes 
requisitos: 

- O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser, como xigência mínima, de marca 
oficialmente aprovada. O cimento deverá ser indicado em e permitindo o seu 
emprego em fração de saco. 
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- Os agregados graúdos serão de pedra britada, proveniente do britamento de fU\..""IUUSI~ 
isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como argila, material pulVet~iMn 
gravetos e outros. 

- Nos agregados miúdos será utilizada areia natural ou artificial resultante da britagem de 
rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pela NBR-7211. 

- A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável poderá ser 
utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção da 
umidade do agregado. 

- Deverá ser feito o controle tecnológico por empre_sa especializada de acordo com a NBR, 
com a elaboração de corpos de prova por elemento estrutural. Ao final, deverá ser elaborado 
um relatório contendo os testes de resistência correspondentes aos elementos estruturais e 
seus respectivos resultados. 

- Os procedimentos de lançamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. 

- O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. Deverão ser utilizados 
separadores entre ferragens e formas, de forma que seja respeitado o recobrimento das 
ferragens de acordo com as Normas vigentes para o caso. 

Lançamento 

O lançamento e aplicação do concreto com elevação será feita de acordo projeto. 

Laje Pré-fabricada Treliçada Para Piso Vão De 3,81 A 4,8m 

Serão executadas com elementos pré-fabricados, sendo constituídos de nervuras em concreto 
armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplástico com estrutura de 
células fechadas, obtido por expansão do estireno polimerizado) dimensionados segundo os 

respectivos vãos a vencer. 

JARDIM - CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023 
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~Executivo 

Y\ 
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- Tem por objetivo a contratação de uma empresa para realizar os 
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE 
ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS 
TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO , 

- LOCAL: JARDIM/ CEARA. 

Todos os serviços serão realizados conforme espedflcado no projeto 
básico. Quando não houver clareza (se for o caso) com relação à 
realização dos serviços deve-se procurar a municipalidade. 

A liberação será executada de acordo com medições parciais conforme 
cronograma estabelecido. O- município manterá fiscalização durante todo o 
período que durar os serviços, a mesma terá acesso a todas as 
dependências dos serviços. 

O prazo de execução da obra será de 365 dias a partir da assinatura do 
contrato e liberação pela secretar1a de obras e infraestrutura do município. 

JARDIM - C-!, 06 bE Fl!VERl!IRO D! 2023. 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO 

LOCAL: JARDIM - CE 

DATA: 06/0212023 

BANCOS: SINAPI - 07/2021 - Ceará 
ORSE - 06/2021 - Sergipe 
SEINFRA - 027 - Ceará 

B.D.t: 23,5% 
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Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

2.182.442,40 
512.704,53 

2.695.146,93 

.,. .-
Qt 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO OE ARRIMO, IRRIGAÇÃO 00 GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS TORRES 00 ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO 

LOCAL: JARDIM - CE 

DATA: 06/0212D23 

BANCOS: SINAPI - 07/2021 - Ceará 
ORSE • 06/2021 - Sergipe 
SEINFRA - 027 - Ceará 

B.0.1.: 23,5% 

õéscrtção 
, s~i"tVIÇôs Ptiei::i!if1NAREs -

-:'-11~é~c!ltr~6:~~'{ 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Cronograma Fislco e Financeiro 

· ... :ao ol~,s 

12,51% 
337.077,63 

• 

Secret:aria Municipal de 
lnfraestrut:ura e Serviços Urbanos 

1s0"oiAs 
~- ' "'".'7''.:::-:, 



• ·~iARD1a.a .. 
Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Urbanos 
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRl.GAÇÃO DO GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO 

LOCAL: JARDIM - CE 

DATA: 08/02/'2023 

BANCOS: SINAPI - 07/2021 - Cear* 
ORSE • OSl2021 • Sergipe 
SEINFRA • 027 • ceará 

B.D.I.: 23,5"/o 

Memória de Cálculo 
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Prefeitura de 

JARDIM 
Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Urbanos 

/ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E 
ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO 

LOCAL: JARDIM-CE 

DATA: 06/02/2023 

COMPOSIÇÃO DE BOI 

coo DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 

DF Despesas financeiras 

R Riscos 

Benefício 

S+G Garantia/seguros 

L Lucro 

1 Impostos 

PIS 

COFINS 

ISS 

CPRB { 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS 

;BOI= 

C1 -1- AC -1- S -1- R --1- G:JC:1, -1- DF:>C:L _.,__ L:J 
(":1 - I') 

' /fj t!f' () /I W' C.,.i i.

~~' "-'"n E O C1J 1 
CF< EA 039299 DICE 

4,00 

1,00 

1,27 

1,00 

6,20 

7,70 

0,65 

2,0 

,00 

-
7,70 

23,50% 



~JPIFRDdelM Secretaria Municipal 
~ ~ Infraestrutura e Serviços Urbanos 

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGAÇÃO DO 
GRAMADO E ILUMINAÇÃO DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO 

LOCAL: JARDIM-CE 

DATA: 06/02/2023 

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases. 

1 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS 

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

CÓDIGO DESCRICÃO MENSALISTA% 
GRUPO A 

Al INSS 20,00% 
A2 SESI 1,50% • A3 SENAI 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 
AS SEBRAE 0,60% 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 

GRUPOB 

Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,00% 

82 FERIADOS 0,00% 

03 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,69% 

84 132 SALÁRIO 8,33% 

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,56% 
87 DIAS DE CHUVAS 0,00% 

88 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,09% 

89 FÉRIAS GOZADAS 7,13% 

• BlO SALÁRIOS MATERNIDADES 0,02% 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 

B INCIDÊNCIAS DE A 16,88% 
GRUPOC 

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,70% 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHANDO 0,25% 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,69% 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,00% 
cs INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO 

e RECEBEM INCID~NCIAS DE A 13,04% 
GRUPO D 

Dl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,21% 
02 AVISO PRÉVIO TRABALHANDO 0,47% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS DE UM GRUPO 

D SOBRE OUTRO 6,68% 
GRUPO E 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

E C0Mle ,.MENTARES 0,00% 

I ' /T< ll~L (A+B+c+D+E) 73,40% 

t ~ 'I 
~ ' ·1~ ~,. Olive11a 

t \IC 1 Hf IFí Cl'Jll 
CRE A 03929q DICE 
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Secret 
Infraestrutura e S 

LOCAL: JARDIM - CE 

DATA: 06102/2023 

BANCOS: SINAPI • 0712021 •Ceará 
ORSE - 06l2021 - Sergipe 
SEINFRA - OZ1 - Ceará 

B.0.1.: 23,5% 

Código Banco Descrição 
C193i>SelNFÍ'V( . ;PLÀéM.PADRÃó'pEOSRA '. 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

Tipo 1.1 
ComposiÇã 
o 
Insumo I0537 SEINFRA CHAPÀDéÃçoGALVANIZADAESP. 0.3MM 

·çoN5muçÃopo cÀNTEJijo bA · 
OBRA 
Material 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.2 
Cotnposiçã 
o 
Insumo 

Jnsumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

·Insumo 

11125 5e111ii=RÃ PREGo 15x1sc1.114;·i11s)(APRox1MÀoAMENTE672UNIKG> 

11691 se1NFRÀ · 'PõmALETE/ a.AAAon: oÉ3"x3". 

12543 SEINFRA SERVENTE 

11100 SEINFRA EsMALTE S1NTETICO 

Código Banco 

C2872 SEINfRA 
Descrlçlo 

LOCACÃo'bÃ ~ COMAi.Jxlüo TOPOORAACO (ÁR!:A >5000 M2> 

.I0700 sEINFRÀ . CÀMtNHONEreSAVEIRO (CH~ 

I0758éSEINFRA NIVEi. (CHPJ 
I077S. SÉlNFRA ·•· TeOoolrrQ (CHP) 

I0037 SEINFRA AJUDANTE 

12382' SSNFRA . . lliiVB.ADoR . 
12445, SElNFRA , TOPOGRAFO 

Material 

'Material 

Mão de Obra 

Material 

MOsemLS=> . 

Valor do BOI=> 

Tipo 
LOCACÃÓ DA OBRA' .. 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

·Mose.;)LS,;> . 

34,28 

3634 

357,95 

Valor do BOI=> 122 31 

Und 
·irr 
m2 .. 

KG . 

M. 

H 

Und 
HA 

1-i 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

2.1 
Composiçã 
o 

Código Banco Descrição Tipo Und 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

2.2 
Comíiosiçã 
o .. 
Composlçã 
o Auxiliar 
ComPoSíçã 
oAU!riliar · 

3.1 
Cornposiçã 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

3.2 

éomJXisiçã 
o 
Insumo 

insumo 

3.3 

Composiçã 
o 
Insumo 

3.4 

C4125 SÉlNFRA . LOCACÃô ~EN$.i\L OI; ANcWME METÃi:i(;:o 

11941 SEINFRA ANDAIME t.4riALico oe ENcÀIXE - LocAêÃo 

I0037 SElNFRA AJUDANTE 

11530 SEINFRA MONTAooR .. 

Código . Banco . Descrição 
CCÍMP-Ao2"Plópno . • ADMNl~CÃO beoéRA . 

Código' Banco Descrlçlo 

" C1048, SsNFAA. · DéMOLIÇÃO DE CoNCREro ARMf\00 CiMARTs.ETE PNEUMATicO 

!0728: SElNFRA CoMPReSsoR DE AR 250 P2M (CHPJ 

!0769. SElNFRA • RÓMPEooR PNEuMÂTICo (cHP) 

12543 ·setNFRA . SERVENTE 

Código Banco · Descrição 

c100' Se!NFRA · ·OeMõuÇÃo ~:A1.veNÃRíADê'rl.:JOLós SI. REAPROVErTAMENTO · 

12391 SEINFRA PÊDREÍRO . 

12543 SBNFRA sERVENrE 

SUSrENTAeôf;S DIV,ERSAS . ~. 

Material MSXM~S 

Mão de Obra 

MoodeObni 

MOsemLS=> 4,63 

Valor do BOI => 1 62 

Tipo 
. SeRT ~ SERV!Çós têcNtcós-

MOsemLS=> 9.091.58 

Valor do BOI=> 2.213 83 

Tipo 

úEMOUÇÕES E RETIRAoÀS 

.EquíÍ>amento 

Equfpamento 

Mãod90bra 

MOsemi.s;,,. 25,71 

ValordoBDI=> 11189 

Tipo 
' DEMOLIÇÔE.$ t RETIRADAS. 

MãódeÔbra 

Mãoc1e·Obrii 

MOsemLS=> 58,37 

Valor do BOI => 13 71 

H 

H 

LS=> 

Und 
M~ 

LS=> 

Und 

m• 
H 

H 

H 

Und 
m" 

H 

H 

LS=> 

Código Banco Descrlçlo Tipo Und 
m>, c294o.SaNFRA . ' RETÍAAoJÚ)ÊPÁVÍMENTACÁOEM PÁRÀÜaEPIPEOOÓu PEOO:i'TOScA 'óeM<>1.;íções ·~~RAPÁ.$ . 

12543 SEINFRA SERVENTE 

Código Banco _Descrição 

etP Oli111pirQ 
O CIVI 

9 99 D/CE 

•'MãOdeObra 

MOsemLS=> 

Valor«iBDI= 

Tipo 

10,28 

41 

H 

LS=> 

Und 

Quanl Valor Uni( 
. 1,0oooOOô'.' 154,64• 

1,Ó2Ôooo0 . 35,59 

o,1sooooo 

4,5000000 

2,oooOOoo 

1,óoooooo 

15,54 

12,61 

17,14 

24,99 

0,00 MO eom LS 

Valor com BOI=> 
Quant · Valor Unlt 

1,00ÕÓOOO . s2o,51 

2,000000Ó 

4,000ÔOOO 

4,000ÔOOO 

4:0000000 . 

4,ÕÔOÓOOO· 

5,0000000, 

77,18 . 

o.69, 
1,36 

18,63: 
0

27,97'. 

34,31 

0,00 MO com LS 

Valor com BDl => 

Quant. Valor Unit 
1.oociooQO 6,92 

1,oooOOoo 2,29 

0,0500000 

o.16cioooo 

18,63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unit 
1,oooOOOO 9.420,58 -. 

· 1j.Ooooooo 7 .686,00 

}ó.-t~ '. "'11.345,86 . 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit 
1.0000000' 476,1«\ 

2,soooooO 

7,5000000 

1,5000ÔOO· 

105,54 

24,Sa 

17,14 ' 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unit 
. . 1,00ooooo' ; 58,37 

0,3<Ío0000 . 

3,0000000 

23,17 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant Valor Unit 

1,oooocioo' 10,28, 

0,6000000 

0,00 MO com LS .. 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unit 

Total 
154,64 

36,3o 

2,33. 

·56,74 

34,28 

24,99 

34,28 

19098 

Total 
52fl,51 

154,36 

2,76 

5,44 

' 74,52 

111,aa· 

111.55: 

"357,95 

64282 

Total 
'S:!l? 
2,29 · 

0:93 

3,70 

4,63 

854 

Total 
9.420,:sà. 

.7.6S6.t» 
... 

1.734;~ 

9.091,58 

11.63441 

Total 
416,1e 

263,85 
0

186~6Ó 

25,71 

25)1 

58805 

Total 
58,37' 

6,95 

51,42 

58,37 

7208 

Total 
·10.~· 

10,:is 

10,28 

1269 

Total 
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Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

3.5 
Composiçã 

Insumo 

3.6 

ComposiQã . 
p 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsum0 . 

Insumo 

3.7 
·éomi)oslçã . 

·º 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

3.8 

~ 
o 
Insumo 

Insumo 

. 4.1.1 

CómposÍçã 
o 
Insumo 

Insumo 

4.1.2 

Composlçã 
o 
Insumo 

4.1.3 
Composiçã . 

Insumo 

4.1.4 

Composiçã 
ó 
Insumo 

Insumo 

1õsumó 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.1.5 

Composiçã 

C0708 'SEINFRA CARGA MEcAN!ZADA DE ENTULHO~ ~NHÃO 8ASCULANTE 

10690 SEINFRA CAMINHÃÓ ÉIASCULANTE 6 M3 (CHP) 

!0708; SBNFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) 

12543 SEINFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 

C2530 SEINFRA TRÁNSPORTE De MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÊ 10í<M 

IOeoo, SEINFAA. CAMINHÃO BAScULANTÉ 6 M3(CHP) , 

CARGA,TRANsPoRTEE 
_DEsCARGA DE t.1ATE.RIAL 
Equipamento 

Equipamento 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
éARGA, TRANSPORTE E . 

, DE~RGA_DE.MJl.~AL 
Equipamento 

MOsemLS=> 

0,35 

082 

O,OÓ 

Valor do BOI => 6 91 

·0escrtção Tipo Código· Banco 
C3165 SEINFRÀ EScAVACÃQêA_RGA. TRANSP. 1:.CAT 1201 A1400M 

I0576 ' SEINFRA CÂMtNHÃÜ aASCULANiE'12 M3 (Óll) 

ESCAVAÇÂÓ:, cARG/\ 
· ..• TRANSPORTE.E.DESCARGA .DE . 

10688 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 12 Ms (CHP) 

I0596 seiNFRA · CARREGADEIRÀ oe PNei.Js HP 18o 1éHti 

10110 SEINFRA CÂRREGAÕEIRA DE PNEÜS HP 1ao (CHP) 

10666 SEINFRA , TRÂTÓR DE EsTeAAS-éJLÃMINA E EsC. HP 155 (CHI} 

!0779 SEINFRA TRATOR ÓE ESTEIRAS CILÀMINAE ESC. HP 155 (CHP) 

12543 SEINFRA SERVENTE 

Equipamento 

Equipamento 

Equij)amentO 

· Equipamerito 

, EquipànÍerito 

Equipamento 

.Mão de Obra 

MOsemLS::,_ 

Valor do BOI => 

Código Banco 
Có328 SEINFRA 

Descrição Tipo 
. ATERRoCJcOMPACTACÃ.O MECÂNICA E éoNTR.Olé, MAT.. oi: AQUistçÃo . ATERRO,RÉA.TE~O E 

.. . . . . ~COMPACTAÇÃO 

IÓ111 SEINFRA AREIA VERMELHA Material 

!0706 SEINFRA CAMiNHÃO TANQUE 6.000 1 (CHP) 

I0725 SEINFRA COMPAcTAooR oE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) 

12S43· S8NFRA SERVÉNTE 

Equipamento 

EquipamentÕ 

0,50 

296 

Mão de Obra 

MoseinLS=> 

Valor do BOI => 

·· 17,99 

2145 

Código. Banco Descrição 

cia6o SEJNFRA ~ L.ASmó OE AREIA AOOUIRtOA 

I0108 SEINFRA AREIA GROSSÂ 

12543 SEINFAA SERVENTE 

Tipo 
.lASÍROS 

!Material 

Mão de obra 

MOSemLS=> 22,28 

Valor do BOI => 25 42 

Código Bancó · Descrição 

cii89 SEiNFRA esc.-ivA.çAo M.ECAN~A Sol.o be tA.éAr. PROF. ATé 2.00m 

!0765 SEINFRA . REiRÓ EScAVAÍ:JEIRA DE PNEÜs {CHP) 

12543 · SEINFRÀ . SERVENTE 

Códlto Banco Descrtçlo 
. çóogs ' sElNFRA ÀPll:ÓAMENÍ'O bE PISo ou FUNDO OE vAf..As:éiMAço' DE 30 A 6o KG 

f2543 SEINFRA SERVENTE .. 

Tipo 
EsCAVAÇÕES EM . 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
Equipamento 

Mão de Obra 

MOsemlS=> 

Valor do BOI => 

T}J>o 
.. ÀTERRO.REATERRO E 

COMPACTAÇÃO 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Código· Banco 
C2921 SEINFRA 

Descrição Tipo 
.. REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICoNTROLé:. MATERiAi.. DA \IALA ' ATERRÓ,REA~RO E 

12543 SEINFRA : SERV't:NrE 
. COMPACTAÇÃO 

Mãàdeob..a 

Código Banco Descrição 
c1.611 -SeiNFRA . LASTRODÉ CdNcRETO REGULARIZADO EsP.= 5CM 

I08o5 SEINFRA CtMENTO PORnAND 

IÕ109 ' SEINFRA ARBÀ MÉDIA 

10280 SEINFRA -BRITA 

10082 sEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA saOL (CHP) 

12543' SEINFRA . SERVENTE 

12391 SEINFRA PEDREIRO 

Código Banco 
C1400-sBNFRA 

MO sem LS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
LASTROs 

.Material 

MaterÍal 

Material 

Equipamento 

Mão de obra 

Mão<liiObf.a 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
FORMÀS 

1,88 

182 

29,13 

684 

29,13 

684 

28,11 

957 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 

H. 

LS=> 

Und 
m• 

H 

H 

H 

H 

H 

i-1 

H 

LS ~ 

Und 
rn> 

m3 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 

~ m> . 

m3 
H 

LS=> 

Und 
m3 

H 

. H 

H 

LS=> 

Und 
m3 

H 

LS=> 

Und 
m2 

KG 

m• 

m• 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
m2 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 29,44 

' 0,2222000 ~ 32. 52 

0,00 MO eom LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 

1.ooóOOoo 12.60 

o.oimiooo 50,63· 

0,0412000. 

0,00020()() ' -

O,Ó096ÓOO 

0,0000000 

ô;0098000 

0,0294000 

160, 18: 

90,13 

. 285,55 

18,91 

242,44 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,0000000 91 ;ao 
1,100000Ó 60,88 

0,0350000 

0,0350000· 

1,osoOOOo 

137,7Ó 

44,27' 

17,14' . 

0,00 . MO oom LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
Ú>QOOOOO 100,20 

'1.1500000 

1,3óooooo· 

74,72 

17,14 

0,00 MO éom LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,oooooóc( · · 1.r( 

0,0550000 101',26 

0,1100000 . 17,14 · 

0,00 Mô com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,.0000000 . 29,13 

1,7000000 17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
Ú>OOOOOO 29, 13 

. 1,7000000 11,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
ÚX>ÓOÓOO 40)3' 

11,oooOOoo 0,56 

0,0332000 

0,0440Õ00 

0,0360000 

1,1000000 

0,4000000 

67,50 

.. 76,19 

24,42 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 71 ,72 

4 31 

Total 

29.44" 

29,44 

0,00 

3635 

Total 
12,60 

0:39 

6,59 

0,01 

2,74 

0,00 

2,37 

0,50 

0,50 

1556 

Total 
91 ,30· 

66,96 

4,81 

1,54 

17,99 

17,99 

11275 

Total 
lOB,20 

85,92 

22,28 

22,28 

13362 

Total 

7,n, 

5,89. 

· 1.88 

1,88 

959 

Total 

~.13 

29,13 

29,13 

3597 

Total 
29,13, 

::!1),13 

29;13 

3591 
Total 
4Ô,13 

6,16 

2,24 

ús 
0,87 

18,85 

9,26 

28,11 

5030 

Total 
71 ,72 . 
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Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.1.6 
Composiçã 

º· 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.1.7 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.1.8 
compÕsiçã ; . . 

O. " 
· Insumo 

insumo 

Insumo 

Insumo 

4.1.9 
Composiçã 
p ' 
Insumo 

insumo 

ínsumo 

Insumo 

4.1.10 
Composiçil ' 

o . ' 
Insumo 

·Insumo 

4.2.1 
Composiçã · 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.2.6 
cOmposiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

10965· SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS 

11128 se1Ni=RA PREGO 18X21(2:11:rx10) CAPRÔXlMADAMENTE 1oouN1KG) 

119161S8NFRA TABUA DE1"DE3A. • L= 30cm 

i1846 SEtNFRA SARRAFO DE 1"X4" 

Kio41 SÉJNFRA - AJUÓANTE DÊ CARPtNTEIRO 

10498 SEINFRA CARPINTEiRO 

Código Banco Descrição 
'c0843:SEINFRA ·· 'cONCReTÓ PIVIBR . .-FCK 25 MP;a ~ AGReGÂOO AoOUIRIÓo 

tOáos . SEINFRA CIMENTO PORTLAND 
11605. SEINFRA PEDRlsCO 

t0109 ·se1l'if:RA AREiA' M'â:AA 
I0280 SEINFRA BRITA . 

. t00ã2, SEiNFRA . sETONEÍRA El.éTRICA saoi. (CHP) 

12543 SEINFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 
có217· sSNFRA ?ÁRMÁDURA CÁ.00 FíNÃ Q:;i,40 Ã 6,4omm 

10169 SEINFRA . AçÔ CÁ-60 

I01Ó3 SEiNFRA ARÃME RECOziDO N.18 BWG 

10040 SEINFRA . AJÚCÍÂNTE DE ARMAOORJFERRÉIRO 

'!0121, SEINFRA ARMADÓRIFERREIRÓ 

Código Banco •Descrição 
Co216 SEÍNFM . ARMAotJ~-CA..SoÃ MÉDIA D= 6,3 A 10;0mm 

10163 ~SEINFRA AÇÓ cA:So 

!0103' SEINFRA ARAME RECOZIDO.N.18 BWG 

l0040 c SEJNFRA AJUDANTE DE ARMÂOORfFERRBRÓ 

!01-21 SEINFRA ARMAooR/FERREIRO 

Código Banco Descrição 
CÓ215 SBNFRA -ARMADURA CA-SOA GRdSSA D= 12,5.A 25,0mm 

10-iÓ3 SEiNFRA . ARAME RECOZIOÓN.18 BWG . 

I0163 SÉINFRA . . ÀCo CÃ-SÔ 

IÕo4o ·se1NFRA AJUDANTE rie ARMAooRJFERREIRÓ 

IOÚ1 SEINFRA . ARMADORJFERREIRO 

Código· Banco Descrição 
. é1604 SÉINFRA .' l.ÁNÇAMENTÓ E APLÍCAÇÂO·oEÓoNcRETO Sf-ElEV AÇÃO 

. 12391 ~s8NFAA . PEi:JRBRo 

.12543; SEINFRA sERVeNTE 

Código. Banco Descrição 
c1401 ·5e1NF'R..\ -FciRMA _ôHÃsuAscíE 1~ DE 3A~ P~E-s'iRuruRA. UT1L·2x · 

I096S. SEINFRA DESMOLÓANTE PARA FORMAS . 
11728 °SEINFRA PRÉGO 18X27(21/2"X10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

11691 SEINFRA PONTALETE /BARROTE DE 3-xj• 

' 11846 SEINFRA sAARÁFÓ DE 1-?<4;; 

11916 SEINFRA TÁBUA bE 1 • ÔE 3A~ • L = 30cm 

· 10041 .-SEtNFRA AJUDANTE DE CARJ:>iNTEIRO 

'io4oo ' SEtNFRA ·· CARPINTEIRO · 

Código· Banco 

C1603rSÉINFRA 

ti3e1 ' sEINFRA- , PEDRÉRO 

12543 SEINFRA sERVENTE 

Material 

Material 

Material 

·Material 

., MãodeObra 

· Mãodeobra 

.MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
CÓNCRETOS 

M8téria1 

Màterial 

' llAateriat 

Material 

equipamento 

Mão.de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI = 
Tipo 

"'ARMÃDURÀS .. 

.. Material · 

Materia1 

Mão de Obra . 

. MãodeOma 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
-ARMAOOAA$ 

Material 

Material 

MãodeObra . 

-MãoiieÓbra 

MciserriLs=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
ARMADURAS 

Materí~l -

.. Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS;. 

Valor do BOI => 

Tipo 
CONCRETÔS 

"r.1ão de übla · 
Mãoc1eotira 

MosemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
"F<lRP.1,0.s 

- ~b;rial 

Material 

Material 

Material 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
.coijémos 
MiOdêÔbra . 

Mão de Obra 

54,33 

1685 

' 102.84 

10279 

2,92 

2fJ7 

3,34 

339 

4,17 

361 

149,18 

3505 

62,69 

3294 

KG 

M 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 
m3 

KG 

m' 

H 

H 

LS=> 

Und 
KG-. 

KG~ · 

KG 

H 

H 

LS=> 

Und 
·KG 

KG . 

KG 

LS=> 

Und 
m' . 

LS=> 

M 

M 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 
m> 

1,3000000 

1,3000000 23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI = 
Quant. Valor Unit 

{ooohoào 437,43 

349:oo00oo0 
o:2-090Õoo . 

o.8669ooo· 

0,6270000. 

0)14ÓoÓo 

à,0000000 

0,56 

73,90 

67,50 

76,19 : 

24.42: 

17,14 

0,00 MO oom LS 

Valor com BOI => 

Quant. , Valor Unlt 
· fooooooo 12.64 

1,150CÍÓOO 

0,0200000 

0,07ÕOOOO· 

Ó,070ÓOOO 

8,28 

10,05 

18,63 

23,17 

o.ao MO conÍ LS 

Valor com BOI = 
Quant Valor Unlt 

1,0000000 1-.(46'." 

1.1sociooo 

0,0200000 

0,0800000 

o.o8o00o0 

9,50 

10,05 

18,63 

23,17 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000_ • 15,$ 

à,0300000 10.os; 

1.1sooooo 9,50 

Ó,1000ÓOO 

0;1000000 

18,63 

23,17 

o.cio MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant. · Valor Unlt 
1.oooocioo 1~.18 

2,0000000 

6,oooooOO 

23,17 

17,14 

0,00 . MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quant. Valor Unlt 
·1.ooooooõ 

0,17000ÓO 

0,2000000 

3,ooOOooo 

1.5300ooo 
2,8400000. 

üoooooo . 

1.sõooooo 

140,19' 

7,35 

13,So. 

12,61 ' 

4,74 

10,01 

18.63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0ÓOOOOO 252.97 

5,0000000 

8,0000000 

23,17 

17,14 

24,21 

30,12 

54,33 

8857 

Total 
. 437,43 

195,44 

15,44 . 

58,51 

4Ú7 

Ú,43 

102,84 

102.84 

54022 

Total 
"12.64 

9,52 

0,20 

1,30 

' 1,62 

2,92 

1561 

Total 
t4.4e 

-Í0;92 

0,20 

1,49 

1,85 

3,34 

1785 

Total 
15,39 

0,30 

10,92 -

Ü6 

·2,31 

4,17 

1900 

Total 
"149,18 

48:34 

102,84 

149,18 

18423 

Total 
140.1ii 

1,24 

2,76 

37.83 

7,25 

28,42 

27,94 

34,75 

62,69 

17313 
Total 

252,97· 

1'15,Ss 

' 137,12 



• 

• 

' 4.2.7 
C<>mposiçã 
o 

Composiçã 
o Auxiliar 
eomposiçl .. 
o Auxiliar 

Composiçã .. 
o Auxilia!' 

Composiçã . 
o Auxlli11r 
Composiçã 
o Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.1 
cOinposiçã ' 
o 

Insumo 

insumo 

insumo 

·Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.2 
compo&iÇã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.3 
eomP<1~i~· { 

Insumo 

4.3.4 
Composiçã ' . 

o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnSÚmo 

Insumo 

4.3.5 
eômpé)siçã 
o . -
Insumo 

Insumo 

Insumo · 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.6 

Código ' Banco 

1o196•tSINAPI " 

MOsemLS=> 

' Material 

.Materiai . 

252,97 

5944 

00040304· SINAPf 

CJCXJ00193 SINAPI TABUA. NÀÔ. APARÊLHÀDA '2,5 X 2Ó" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIV~NTE DA ~EGIAO ·BRUTA. 

19,Ss 

Valor do BOI => 34 26 

Código Banco Descrlçlo Tipo 
wm· SEINFAA , ALVENARÍA ôei'l,JOLoc;f:RA'li.11CO Fl:iRAoo (9x19x19)cm CÍARGAMi..ssA Ai. vENARIA o6 Et.EVACÃO 

MISTA oE CAI-_ HIDRATl\oA ESP.'=10cm (1;?:8) . 

10109 SEINFAA . AREIA MEDIA 

I0441 SetNFRA CAL HIDRATADA 

Í0805 SEINFRA CIMENTO PoRTLAND 

l2081 , SEINFRA ' TIJOLO CERÂMICO FURAOO 9X19X1sCM 

1239'1 SEiNFRA . PEDRÊlRO 

12543 SEINFRA SERVENTE 

.Material 

Material 

Material 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 42,36 

Valor do BOI => 15 03 

Código Banco ·Descrição Tipo 

êõr76 · Sé1NFRA :rnAP1seo ct -'RGMíiASSA' oe erMENto EAAEIA siPENÊIRAR"mÃCó 1:3 · ARGAMASsAS "'"~ PÁREDEs 
' ESP >= SnnnP/.PAREOE . . . IN"fERNAS.~ ~RNAS 

!0109 SE!NFRA ÀRBA MIDÀ . . Material 

I0805 SEINFRA ciMENTo PORTLAND 

12543 SEINFRA SERVENTE 

12391 SEINFRA PEDREIRO 

Código Banco Descrição 
.'C34o9: SÉ1NFRA · .. >REOOcó ÇI /\RGA~ÃSsA.oE C!MENTO E ARBÀ St PENS~AR. "tRAÇo 1:4 

12391 ' SelNFRA PEDREIRO 

Código· Banco Descrição 
c1'615 ·saNFRA ··· l:A'tEX õU...S DEMAos ÉM PÃREOl2s ~ siMAssA· 

- • ' . 

10045 S8NFRA 'A.JUOA.NTE DE PINTOR 

. ·12395 . sElNFRA PINTOR 

11347 SBNFRA LIXA PARAMADEIRNMASSA 

11490 SElNFRA .üouro Sel.ADÔR PARA PINTURA LATEX 

l2096 SEINFRA . TINTÃ LATEX 

Código. Banco Descrlçlo 
c161 ÚEINFRA . 'i.Ai'EX ÓUAS [)EMÃOS ÉM PARE!;>ES eXn:RNAs SiM/>.SSA 

t004s s9NFRÃ ~A.JóÕAf.iiE:'bi: ?iNfõR 

12395 SEINFRA ;PINTOR 

t0035 SEINFAA AGUARRAz MINERAL 

11347 SEINFRA LIXA PARA .MADEtRAJMASSA 

11488: SEINFRA LÍQUIOO PREPARADOR DE SUPERAclES . 

!2097 sEiNFRA 

Código Banco 

'Material 

Mão de Obra 

MãodêObia 

MOsemLS~ 4,88 

Valor do BOI => 1 56 
Tipo 
ARGAMAsSAs PAAA P'ÀREoES ' 

:;;;~2'" 
Mão de Obra 

Mão de Obra. 

Valor do BOI => 

Tipo 

:PÃREDESE.FORRoS 

Mãó'dêobra 

· Mão dé Obiâ. 

'M.ltefia1 

Material 

Material 

MOsemLS~ 

Valor do BOI=> 

Tipo 
PAREDES EFORRO.S 

-Mão de obra 

M~deObra 

Materiai 

Material 

Material 

-Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

28,46 

837 

' 15,78 

492 

. 15.18 

525 

LS=> 

Und 
. nl2 

KG 

M 

LS=> 

Und 
.m' 

KG 

LS=> 

Und 
;,,. 

KG 

H 

H 

LS => 

H 

LS=> 

Und 
, •':.;,. 

H 

H. 

UN 

LS=> 

Und 
' m2 . 

H 

UN 

Und 

. o.0400Õoo 23,48 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quant Valor Unit 

1,000000() 63,98, 

Ó,0150000 

2:1aoo0oo . 

2,1800000 

25,000000Ó 

1.oooõocxi 

1.12óoooo 

67,50 

1,1Ó 

o:s6 
0,68; 

23,17 

17,14' 

o:oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,000000Ó 6,65 

0,0061000 67,50 

2,4300000. 

Ó,1So00Jo, 

·0:1000000 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit: 
1,0000000 35.62 

o,~ 

o,OOóoooà 
·~.s.s 

17,14 

o.eoooooó 23, 11~ 

0,00 MO eom LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1:oo000oo· 20,00 

o,35ooooo 1s,63. 

Ó,4Õóoooo' 

0,2500000 

· o,120oooo 

0,1700000; 

23,17' 

0 ,55 ' 

12,08 

21.25 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ooooOOo 22,'.36 

ci,3soóooo 

0,4000000 

0,0500000 

0,2500000 

o.120oooo 

Ó,17oooo0 

18,63 

23,17: 

' 11,19 

0,55 

11 ,91 

24,59 

Ó,OÓ MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quant. Valor Unit 

10,71, 

5 ,81 . 

41,55 

Ó,93 

25,15 

19,65 

18007 

Total 
63,98 

1,01 

. 2,39, 

1,22 

17,00 

23,17 

19 ,19 

42,36 

7901 

Total 
6,65 

0;41 

1,36 

2,57 

2,31 

4,88 

821 
Total 
35,62 

}~ 1;1.44 

10~:28 

13,90 

28,46 

4399 

Total 
20,96 

6,52 

9,26 

0,13 

1,44 

3,61 

15,78 

2588 

Total 
22.36 

6,52 

9,26· 

0,85 

4,18 

15,78 

2761 

Total 



• 

• 

CompÔsiçã , 

lnsÚmo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.7 
CQmposiçã . ' 

o 
Qlmpo&içã .. 
OAUltiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.8 
CompÔsiçã •. 

o 
Insumo 

Insumo. 

Insumo 

Insumo 

4.3.9 
Célmposiçã -
o 
cOmposiÇA 

C1213 SeÍNFRÀ ~BOÇôCI A~GAMAsSA MISTA ÓE CIMENTo, CAL HtoRATADA E ARElÁ ÁRGÃMASsAsPARÃ PAREOES 
SIPENl;IRAR TRÁÇO 1:2:9 ESP:= 2orrim,P/ PAREDE ?1N'TERNAS E EXJERNA$ 

I0109 SEINFRÃ AREJA MEi:>JA. 

iOao5' setNFRÀ CIMENTO PORTLA.ND 

!0441 . SEINFRA . CAL HIDRATADA 

12543 SEINFRA sERVENTE 

12391 SÉINFRA PEDREIRO 

Código Banco : Descrtçlo 
C4432' SElNFRA· .. · êERAMiCA E$i.1ALJADARETÍFICADACt ARG. CIMENTO EARE1À ATÉ 

. . . . :3ôx30Cm~'.~2) ~~El,s'/PE!-4 PJ PARE~. .· .·. .. 
C442QoSEINFRA. , ;~~!\~~:~'1;~ENf P E?ARSlf' PEN.:~A~1;5 ; <"· 
113;!8 SE~~~ l.AORiLHISTA 

12543 SEINFRA SERVENTE 

.Material 

Material 

Materi~I 

MãodeObià 
- . . . 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 27,61 

Valor do BOI=> 813 

Tipo 

ACA6AMENTOS De PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS· 
AAGAMASSA'Dê' CIMENTO 

Mão de Obra 

16498 SBNFRA CERÂMICA EsMAL TAOA RETIFICADA DIMENSÕES ATÊ 30x30cm (900 cm") - Material 

PEl-5/.PEl-4 

Código Banco , Descrição 
C2179 SÉINFAA REGÚLÃRJÍAÇÃO OE BÀSE à ARGAMASSA ctMENro E AREIA SI . 

. PENEIRÁRi- TRAÇ0~1;4~ EsP=&m ~ . . , . 
!0109 sEINFRA . ARBA MEDIA 

108CÍ5 SEINFRÀ CIMOOO PORTLANO 

12391 SEINFRA : PEDREIRO 

· 12543 SElNFRA SERVENTE . 

Código Banco Descriçlo 
C4.437 ·sEiNFRA 'CERÃMICA EsMÀÜADAREÍIFICÀDACI AAG. CIMENTO EARBA ATÉ 

·. ; . < • . •30l®!:m{900cm') ; PEi-5/PEl-4 PÍ PtSO .·· 

Ma°semLS=> 

Valor do BOI => 
Tipo 
·PISÕ$1NTERNÓS 

Ma~I 

Material 

Mão de Obra 

MaodeObia 

MOsemÚ;~> 

Valor do BOI => 

Tipo 
P.tsos INTERNÓS. 

67,54 

2585 

15,21 

559 

i:IA41CiHaf 
Insumo 

,;.;;.( '-~~;SBNFSE· .. .. · ·IN.'~' ':,~:~~~f'.~~~.e).~~ PêN,™,co+~ ;, ' 
, . '"'.,..,, .-"" , 'S!:R\teNTé Mãod&Ot>ra 

,MãodêObia Insumo 

· insumo .. 

4.3.10 
Composiçã · 
o 

· Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.11 
Composiçã 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.12 
eompoSiçã 

Insumo 

4.3.13 
Composiçl 
o 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.14 

11328' SEÍNFRA ' LADRILHISTA 

. Í6498 SSNFRA ; êERÀMÍCÁ ESMÂLTÁOA REriFiCADA Dl.MÉNSÕES A TÊ aOioocm (sOO cm•)~ 'Material 
PEl-&PEl-4 

Código Banco Descrição 
C1916 SEINFRA 'P!SOÓIMENTADO·ó ARGAMAssA DÊ~élMENTO E AREIA SI PENE1RAR, 

TRAÇO 1:4, ESP.= 1,Scm CI IMPERMEABIUZÁNtE 

I0109-SEINFRA . AR8A MEDiA 

10805, SEINFRA CIMENTO PORTLANO 

11249 SSNFRA IMPERMEABILIZANTE 

12391 · SEINFRA PEDREIRÔ 

12543: SEINFRA SERVEllÍTE 

éódlgo Banco Descrição 
. c1120 seiNFRA RÊJuNTAMENrO CI ARÓ. PRÉ-FÁBRICADA.; juNl'A ATÉ 2mm a,, 

. ' CEMMJC.A,,, A~~()!l' (!J_Q()p!li2) (PAR13:l6'P1$0) 
12543 SEINFRA SERVENTE 

. 11328SBNÍ:RA i.AoRii.i-lisTA 

10118 SEJNFRA ARGÀMASSA PRE-FABRICADA PARA .REJUNTAMENTO 

Código ' Banco 
c44sa· SaNÍ=RA 

.. 18293 SEINFRÁ 

Descrlçlo 

· roRRõ Pvc - i;AMBRt c1ôox0000 oiJ 200iceéioó>irin1 . FORN.ec1ii..1ÉNT0 e 
' MONTAGEM . : 
<FoRRO PVC - lAMBRI (1oox6ooo ÔU._2Í:xlx600o);;,m. DE 8MM A 10MM. 
INg,.USIVE ESTRUTURi' OE FIXAÇÃO .. 

C6dlgo Banco Descrição 
c4511 ~RA . '.e5tRuruR/\ DE MAóEJRA PI tEL;HAs 0Noui.AõAs DE FiBROCIMEN'ro. 

: Al:UMINIOOU fll.AsTIGAS, APOIADA.SOBRE PAREDES Elbu LAJ~OE' 

Valor do BOI => 

Tipo 
Pisos IN°[e'.RNOS . 

Material 

Matêna1 

Material 

MliodeÓbra 

Mão de Obra 

59,48 

2396 

42,88 

Valor do BOI=> 11 46 
Tipo 

~CABAMEtiroS oEPAREDÉS. 
INTERNAS.E EXTERNAS ' 
Mão ·de Óbra ·· -

Mão de Obra 

. Material 

.MOsemLS=> 8,05 

Valor do BOI => 2 08 
Tipo 
ACABAMENros,PÀRA Te:roS . 

Mamríal 

MO sem LS ~> . o.ao· 

1280 

FORRO . • . . ' ' 

· I0041 SBNFAA. '.6.juoANTE0EcA.Ri>1N'TE1Ro ,MãodeObra 

ICÍ498 SEINFRA CARPINTBRO 

11495. SEINFRA MADÊRA (PERoBA) 

11724 SEINFRA PREGO 

Código. Banco Descrição 

llV"/fâ 

Mão de Obra 

. Material 

Material 

.. MosemLS => 

Valor do BOI=> 

Tipo 

37,61 

1521 

m• 

KG 

KG 

H 

H 

LS=> 

3,2400000. 

0,8000000 ' 

o:ao00ooo . 

1,10 

17,14 

23,17. 

o.ao MO cÕm LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,0000000 

" º:~.· 
~;~'.< ':::~:.,;:; i,:!:§ 

1,4000000 

1,4ooo<ioo' 

110,04 

801;79 

23,17 

11,14 

m2 1.1000000. . 34,18 

LS => · o.ao MO com LS 

Und 
. nY 

m>" 

KG 

H 

H . 

LS => 

LS=> 

Und 

.m2 . 

H 

LS=> 

Und 
,n. 

H 

H 

KG 

Und 
'Ín2 

m• 

LS => 

Und 
. m2 

H 

H 

m' 

KG 

LS=> 

Und 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,0000000 23,80 

o,o36so00 67,So 

10,95ÓOOOO 

0,2500000 

0;5500000 

0,56 

23,17 

17,14 

o.ao . MO com Ls 
Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
HlOOOOOO, fü1 ,98 ., 

80\~, ' 

'·17.14 

·23.17 

34,18 . 

0,00 MO éom LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
··1,0000000 48,80 ° 

0,0182000· 

5,48'oooo0 

0,3000000 

1,000ÓOOO 

1:1so00oo 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit 
1,ooóooOO 8,88 

o.20000oo 11.14 

. 0,2000000 

0.2330000 

23,17 

3,59 

O.ao MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant Valor Unlt 

1.0000000 54.s1 

1,00ÕOOOO 54,51 

O,OÕ MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
üoooaoo 64, 75 

0,9000000 18,63 

0,9000000 

ci.0102000· 

o.12ooooo 

-23J7 

2.479:00 

15,54:· 

o.ao · MO com Ls· 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 

3,56 

13,11 

13,90 

21.61 

4275 

Total 
1.1.0,04 

. 16,03 

32,43 

23,99 

37,59 

67,54 

13589 

Total 
Í3,80 

2,46. 

6,13 

5,79 

. 9,42 

15,21 

2939 

Total 
101,98 

1,f/;Ô3 
-~ió, 56 

27,!lO 

37;59 ' 

59,48 

12594 

Total 
. 48.80 

1,22 

3,00 

1,64 ' 

23;1'7' 

19,71 

42,88 

6026 

Total, 
8,88 

3,42 

4,63 

0,83 

8,05 

1096 
Total 
54,51 

54,51 

0,00 

6731 

Total 
64,75 

7996 

Total 
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Insumo 
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4.3.15 

Composiçã ' 
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Insumo 
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Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.16 
Composiçã 
o 
Ínsumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

· insumo 

) nsumo 

lnSumO 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.17 

Coin~içã ' 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo · 

Insumo 

4.3.18 

eomp05içã . 
p 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.19 
CompoSíçã 
o 
Composiçã 
oAUlri.liar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.3.20 

C407ô, seiNFRA . OMSÓRIA ÓE GRANrrb.Ci~ E~ . 

101 oS .SeuiÍFRA AREIA GROSSA 

10799 SÉINFRA . CIMENTO BRANCO 

10805 SEINFRA CtMENTO PoRll.AND 

11621 SEINFRÂ f>ERFiL BATENTE DE ACO (141Í4)X44MM CHÁPA 20 (oivisóRIA) 

12391 SEINFRA PÉÓRERO 

12543 SBNFRA SERVENTE 

17895, SEJNFRA ÓIVISÓRiA DÉ GRANITO CINZÜ=2tm 

Código. Banco Descrição 
C455{SEINFRA .·TELHA DE'. ALUMINIO, TRAPEZOlOAL e=·0,7mm 

12543 SEINFRA . SERVENTE ' 

1153o .SEINFRA MONTAOÕR . 

11Í15: SBNFRA GANCHO CoM PÓRCÂ E ARRUELA 

11920 ' SEJNFRA TALA DE ÁJUSTE 

18434 SEtNFRA ·TELHA DÉ ALÜMINIO~ TRAPEZÓIDAL e= o)mm 

Material 

MateÍiáÍ . 

·MateriaÍ 

.Material 

WOdeO~ 

Mão de Obra 

Material 

MOsem i .S=> 

ValordoBDt=> 

Tipo 
.. TELHAS 

·· Mãod~ot>r& 

Mão de Obra 

. Material 

Material 

Matena1 

MO sem LS => 

137,87 

10845 

12,09 

Valor do BOI => 12 98 
Código Banco 'Descriçlo Tipo 

c 19n SEINFRA '' PôRTA ÊXTERNA oi: 'CEôRO ClSAÇ:OMPLETA UMA FOLHA (O.aóX i 1Ó)m 'ESQUADRIAS OE MADEIRA . 

!0441 SEINFliA éAi..HioRÃTÀDA 

10805 SEINFRA ÓMÉNTO PORTLAND 

IOfo9 SE1NFRA , AREIA MEDIA 

11030 SEINFRA DOBRAÕÍCA DE FERRO PARA PoRTA EXTERNÃ 

. t1590 SÉINFRA 'PARAFUSÔ PARA MADEIRA DE SoMM 

11154' SeiNFRÃ ·'FECHADURA COMPLETA PARA PoRTA EXTERNA 

·· i1n4' ser-ií:'RA ' 'PRêoo 

. i11cia:SÉINFRA 'P6RT..\lisAÓECEoRÓ0.m.10M 

Material 

Material 

Material 

Material 

. Material 

Material 

Materiál 

Matenãi 

11919 SElNFRA- : TACo PARA AXACÃÓ DE BATENreROOAPÉ 'Materiát 

1124o SEINFRA GUAANICÃO PEROBA (MAÓEIRA oE 1A OÜALtOADÉ) ScM PARA PÓRTA Material 
1FL. 

I0209 SBNFRA BATENre DE PEROBA (MAOEIRA De 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL MSteríal 

!0041 SBNFRA AJUriÁNTE oE CÁRPINTEÍRO 

12543 SBNFRA . SERVENTE 

12391 . SEINFRA PEoRBRO 

10498 SEINFRA CARPINTEIRO . 

Código· Banco Descrição 
·c19e1.se1NFRA . PoRTA~~UMÍNIO_ANOOIZAÓOOOMPACTA 

1o8ós' SEINFRA CIMÉNTo PORll.AND ' 

Kl100. SEINFRA ARBÁ MEDIA 

117o2 SEINFRA PÓRTA DE ALUMÍNIO 

12543 SEINFRA SERVENTÊ . 

12391 SÉINFRA PÍ:OREJRÔ 

Código . Banco Descrição 
CÚ62 SelNFRÂ . , FEcAAoúRÁ'DEl:'ARJETÀ.(LIVRÉ,ocUPADA) 

'11942 SElNFRA TARGErA LIVRE.ÓCUPAOO ooXeSMM·FAMA 126oit.í=.i1iAE 

I0041 SEINFRA AJUDÁNTE DE CARPINTBRO 

to498 ·saNFRA . CÀRPINTBRO 

Código Banco Descrição 
.C483o SEINFRÀ ' JA~-B~-.EM ALUMINIO ANóõltAbo NÃTURAI.'.' ÉXCLuslVÉ 

VIDRO . . • :. ··•·· .,,. ·, .. ·• . ·' . . ,. 

'':: ::: '!:~:r~~::Atz~~~~;~~?c:): 
12391 .-SEINFRA PEDREIRO 

. 12543 SEINFRÁ SERVENTE ' 

Código Banco Descrição 

Mão de Obra 

Mão de obra 

M~deobra 

Mãol!eobra· 

M6sem l:s= . 213,16 ' 

VaJordo BOI=> 182 40 
Tipo 
EsOOÀ~s MÊTÁLICÀS . 

Matenai 

Material 

Mão de Obra 

. MãodeOl>râ 

· MO sem LS ;;>· 77,60 

Valor do BOI=> 125 21 
Tipo 
OUTROS ELEMENÍ'OS 

Material 

WodeObra 

· MãodeObiâ 

MOsemLS=> 62,69 

Valor do BDI => 22 80 
Tipo 
ESaUAoRiAS M.ETÂLICÀS: 

· MãodeObra 

Mão de obra 
MosemLS=> 

Valor do BDt => 

Tipo 

95,30 

101 05 

m' 

KG 

H 

H 

Und 
m2 

LS=> 

Und 
UN 

KG 

KG 

m• 

UN 

UN 

UN 

KG 

UN 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
··n,. 

KG . 

m• 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN . 

ÜN 

H 

H 

LS=> 

Und 

UN 

H 

H 

Und 

úoooooo 

2:"4000000 

4,8000000 

1,0000ÔOO 

·23,17' 

17,14 

316,05 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quant. Valor Unlt 
1.oorioooo 55,27 

-ó.300ooóo· 17, 14 

o.3óooo00 

3:00ooooo 
3,00ÓOOOO . 

·1,oooooOO 

23,17 

1,82. 

0,27 

36,91 

0,00 MO com LS 

Valor com BDI => 

Quant. Valor Unlt 
1,QOOOOOO n6.19 

1,7200000 

1,72ooooo 

o,ci1<ie0oo 

3,oooooOO 

8,0000000 

1,ÕOOOOOO 

0,2500000 

1,0000000 

6,0000000 

1,0000000 

1,oOOOOoo 

3,7500000 

1,4000000 

1,40ÓOOOO 

3,7500000 

1,10 

0,56 

67,50 

24,67 

0,21' 

52,50, 

15,54' 

:210,78-

1,38 

43.58-

1.64,26· 

18,63 

11,14' 

23,17 

23,17 

0,00 MO com LS. 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
' '1,oooôóoo 532,84 

·1.1100000 b,sà 

o,00200oo. 
1,0000000 

2,SOÓOOOO 

1,6000000 

67,50 

454,40 . 

17,14 

23,ff 

·o.óo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
., 1,0000ooo 91,o3: 

. 1',ciooooóo. 

1,Soóoooo 

{ 5000000 

34,34 

1à,63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unlt 

· 1.óooooóo 43o,ocf 

·. -o:trn0ooo 
~ .OOOOooo 

. 2,5000000 

" 1,5000000 

:. 910,43 

327,26 

23,17 

17,14_ 

0,00 MO com LS 
=> 

Valor com BOI=> 
Quant. Valor Unlt 

4,10 

55,so 

BÍ,27 

316,05 

137,87 

56994 

Total 
55,27 

5,14 

6,95 

5,46 

0,81 

36,91 

12,Ó9 

6825 
Total 
n6~19 . 

1,89 

0,96 

·0,71 

74,01 

2,16 

'52;5o 

3,88 

210,78 

8,28 

43,58 

. 164,28 

69,88 

23,99 

.32,43 

86,88 

213,16 

95859 

Total 
532,SA 

0,65 

0,19 

454,40 

42,85 

34,75 

n,60 

65805 

Total 
97,03. 

34,34 

27~94 

34,75 . 

62,69 

11983 
Total 

430,00 

19,11 _ 

327,26 

57.~2 

25,71' 

95,30 

53105 

Total 
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lnsumÕ 
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4.4.1.5 

éomposiçã . 
o ' . 
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oAilXiliar · 

Composiçã ' " 
o Auxiliar 
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t>Auxiliar 
CompoÍ;içã· 
i:i Auxiliar 
Insumo 

Insumo 
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4.4.1.6 

C0mposiçã 
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Compo$içã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

C2670 SEINFRA : VIDRO COMUM EM CÁOOUIOS CIMAS$A ESP.;: 4mm, COLOCAOO . 

12256 se1NFRÃ v16Ro ü'so. EE= 4MM(COLOCAoo) 

Código Banco Descrição 
C2616 ; $EINFR_A . TUBO PVC SOÚi MARROM~ i::>= 25Ínní (314'°) 

1002s SeiNFAA · · A~Sivo PÀ~À wscioE Pvc R1G1~ · 
11888 SEINFRA soLUÇÂO UMPÀOORA PARA PVC RlGIOO 

12200 saNFRA rueci ?VCsót.oAvEL oe 2sMt.1 c314;; 

1232Õ SelNFAA : ENCANADOR 

10043 SEINFRÍ\ . AJUDANTE DÉ ENCÍ\NAOOR 

Código Banco Descrição 
C1526 SEINFRA ' ·JOELHO 00 PVC SOLÓJ~OSCA: O: :z5minx3/4•_ 

10026·. SEiNFRA ADESIVO PARA TÜào DE fivê RÍÕIOO . 

11180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO 

11303 SEINFRA 'JOELHO PVCsoLDAVEL COM ROSCA DE 25X314" 

11888 SEINFRA SOLUÇÃO-LIMPADORÀ PARA PVC RIGIOO 

l2320 SEINFRA ENGANADOR 
I0043 sEÍNFRA AJUDANTE DE ENCANADOR 

Código . Banco Descrição 
C2381 . SEINFRA .. ~rvc sólo .. MÀRRôM D= 25mm ~4j 

IÔ026· SeJNFRA · Aoeswó PARÁ rueô ôE PVc RIGIOO 
118sa SEtNFRA : SOLt.içÂO ÜMPAÓORA PARA PVC RtGIÓO 

11912 ·senilFRA : TE PVc Sot..oAvEL 25MM 

"1232Q SEINFRA . ENCÁNÁooR 

10043 SÉJNFRA · AJUÓANTE DE Í':NCANAOOR 

Código Banco Descrição 
021 ss SEINFRA · Reai$TRó oe:oAverA 8Rur9 0= 25in.n 01 . · 

11180 SEINFRA . FrTAOeV~AÇÃO 
11799 SEINFRA REGISTRO DE GAVÉTA BRUTO 25MM (11 

12320 SEINFRA ' ENCANAOOR . 

KÍ043 SEINFRA AJUDÁNÍ"E DE ENCANAOOR 

Código. Banco 
.&124,,0RsE 

5896 ORSE 

00004l50 SINAPt 

oo00s111 .SINAPI 

.Descrição 
· À6..8ntamémo de caixlÍ de hidrometrO 

PEDREIRO 

: 5eRvi:Nl'E óe o8RAs 

Código Banco Descrição 
eó77 · ORSE · , FoCneeiinêntó de nidr0mél!Ó .i.iiam. ;;, 31~·. ·vàZão ~1.5m31h 

CRISTAL COMUM 

Materlal 

MOsemLS=> 0,00 

Valor do BOI => 36 03 

Tipo 
rusõs E criNi;Xõés óe PVC 

Matenà'1 

Material 

·Material 

MãÕdeQbra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 4,95 

Valor do BOI => 1 87 

Tipo 
'JÚBóS E CoNe>(ões OE F>Vc -

-Material 

Material 

Materíai · 

Material 

Mãode~ 

Mão de Obra 

MO sem LS => 8,26 

Valor do BOI=> §65 

Tipo 
' TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

Material 

Material 

Material 

MãodtiObra 

MOsemLS= 7,84 

Valor do BOI => 2 20 

Tipo 
· RÉGlsrROS E VÁLVULAS . 

Ma~I 

Matenal 

MÁodeObra 

MãodtiObra 

Valor do BOI=> 

Tipo 

8iui~mento · 
Mão de Obra 

Moo de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
~1ritôw0rca· 

22,32 

1386 

10,54 

354 

00012769" SINAPI HIOROMETRÓ UNIJATo i MEDIDOR De AGUA, oN 1tT, VAZAO MAxlMA De· Mau;rial 
1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

·HORIZONTAL (SEM CONEXOES) 

Código Banco Descrição 
c;259s ··s"eiNFRA · Tusó l>Vc BRANCO f>IÉSGoró P--4Ómm <~ · irzi 
!0026 si:iNFRA · ADEstvo PARA ruoo º~ P\lc ~K.100· · · 
11 &ÍS: $EINFRA 

12194 SEINFRA 

12320· SEINFRA ENCANAOOR 

MOsemLS=> 0,00 

ValordoBOI=> 21 73 

Tipo 
. TUOOs E1:;()t>ÍEXÔE$ DE PVC 

Matiirial 

Material 

Material 

MãodeÕb!a 

m• 

LS=> 

Und 
M 

KG 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN 

KG 

M 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
· UN 

KG 

UN 

H 

H 

LS => 

Und 
.UN 

M 

UN 

. H 

H 

.. L.s => 

Und 

H 

H 

LS=> 

Und 
un 

UN 

LS=> 

Und 
M 

KG 

M 

H 

(OOÕCX!OO. 

. 0,oooSOOo 

o.ooo2ooo 
1,Ó100ooo 

Ó,1200000 

0:1200000 . 

45,16 

39,22 

2,99· 

22,72 

- 18,63 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.000ÕOOO 11,31 

o.002sooo 
0,4000000 

1,0000000· 

0,0040000 

o.2000ooo 

0,2000ÓOO 

45,16. 

0,28 

2,68 

39,22 

22,72 

18,63 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,000000() 9,38 

0;0090000 45, 16 

o,0036ooo 

1,00ÓOÔOO 

0,19ÓOOOO 

0,1900000 

39,22, 

1,00 

22:12· 

18,63, 

o,ÕO MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Un1t· 
1,00ooooo 59,02 

úôooooo 
1.ooóOOoo 

0,5400Ó0o 

0,5400000 

0,28 

36,37 

22,72" . 

18,63
1 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,óooOOoo 15,10· 

;:;; . " ';·;. , 

0,2500000 

o.2ooaooo 
0,2500000 

8,33 

15,SÓ, 

10,82 " 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. . Valor Unlt. 
1,00000oo; 92;5Q' 

1,000CXlOCf 92,50 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unlt 

1,0000000 14,37 

Ó,0050000 

0,0075000 

1,0100000 

0,2400000 

45,16" 

39,22 

3,91 

ZÍ,72 

0,02 

0,00 

3,01 
·2,72 

2,23 

4,95 

985 

Total 
Ú,31 

0,11 

0,11 

2,68 

0,15 

4,54 

3,72 

á,26 

1396 

Total 
9:38 

0,40 

0,14 

1,00 

4,31 

3,s3 

7,84 

1158 

Total 
59,02 

·o,33 

36,37 

12,26 

10,00 

22,32 

7288 

Total 
15,1êl 

o:69 
2,08 

3,95 

2,70 

10,54 

1864 
Total 
92,50" 

92,50 

0,00 

11423 

Total 
14,~7 

0,22 

0,29 

3,94 

5,45 
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10043: SEINfRA . AJUOÁNTE DE ENCANADOR 

Código Banco Descrição 
C25!!6 . s8Ni=RA 'TUeo PVê'8RAt.lco·Piesooro ·o=somm (2'') : 

!0026. SEINFRA liOik;vo~ÁRA ~so' DE PVC ~iGIOÓ ,; 
11888 S8NFRA . SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

12195. SEINFRÃ .. TUBÓ PVC EsGÔTo DE soMM c2'> - (NBR 5esa) . 

10043 · SEINFRA AJUDANTE DE ENcANADOR 

i2320 .· SEtNFRA ENCANÂÔOR 

Código Banco Descrlçlo 
~· cm sE!NFRA -.ruêO'Pvc aAANCO PIESGÓro ~7~m (3'f 

I0026 '$EINFAA . ÃÓESÍVO PARA TuOO ÔE PVCRIGlol 

11888 SEINFRA : SOLUÇÃO LÍMPADORÀPARA PvC RIGIOO 

12196 SEINFRA TUBÓ-PVC EsGÔTODE 75MM (3')- (NBR 56as) . 

12320 SEINFAA ENCANAOOR . 

10043 SEINFRA ·AJUDANTE DE tNCANAooR .. 

Código . Banco 
C2ti93 S8Nf:RA in.iso ?Vc SRANCo PIESG9JÓ 0=1oàMM :(4. 

~ · se1Ni=RA ·· ADEsívô·~AAA'ruoo õE i:>vc R1G100 
11888 SÉINFRÁ SOLUÇÂCÍ LIMPÂÓORA PARA PvC. RtGIDO 

121~ SEINFRA TUBÓ PvC ESGOTO DE 100MM (4') -{IÍIBR 5688) 

l2320 SEINFRA ENCANAOOR 

IÔÓ43 SEINFRÀ .. ' NUDANTE DE ENCANAOOR 

Código Banco Descrição 
-C.388,Si:tNf.RÃ ::J~Ho 45:fivc'eRANCO. P~RA!§$001"qé);;40íilíTI (11f4") .. 

!0026 SEINFAA ADESIVO PARA nJBo De PVC RlGIOO, -

18240 SEINFRA. · JÓELHo 45 PvC BRANCO PARÁ ÉSGOTO D= 40nlm 

11888 SEINFRA SOL.u(;Ão LiMPAOORA PARA PVC RIÓIOO 

10043 SEINFRA AJUDÁNTE DE ENCANAÓÜR 

12320 .. SEINFRA ENéÃNAOOR 

Código Banco Descrição 

c4ae9'sé1AfRA 'JÓELHÓ 4& P'Jc'EiRANeo PARA esooi"o ci=sbm'"" (2j 

100i6 SEINFRA .· AOÊSivo PÀRA ~ m:·Pvc R~~oo 
· 16235 SEINFRA JOELHO 45 PVC BRÂNCO PARA ESGOTo"ci= 50mm 

11888 SEINFRA SOLUÇÂO LIMPAOÔRÃ PARA PvC RlGIDÓ 

ioo43'se1iilFR.A ·· ÀJúôAiil'fE oi:i.ocANAooR 

123Í(hSBNFRA ENCANAOOR. 

Código . Banco Descrição 
c439o sEiNFRÃ- "' jóaH<>.tS F>vê 8RAt.icó 'PliRA.es00fo ~1oomm (4") 

KXii6 se1Ní=RA · li~~vo :PA~A iu~ 0e F>vc R;c;too 
18242 SEINFRA ·,JOELH04s PVC.BRÁNCo PARA EsGÓTÔ ci=10Õmm 

11888 SEINFRA SÔLUÇÃO LIMPADORA PARÀ PVC RÍGIDO 

1oo43 · SEINFRA .. ~ AJUDANTE DE ENCANÁOOR 

Í2320 SEINFRA ENCANADOR 

Código Banco Descrição 
C1576 SeiNF!iÀ · ,JuNÇÃo'stMPLes ·Oe.~EóuÇÃo~F>Vc PÍEs00101ooi5onlm.(4~ 

!0073 SEINFRA ~~ÉIJ: soRRÂC~A i:>mJBà pJc; 1éxlMM (4i . . 

I0076 SEINFRA ANEL DE BORRACHA Pin.iBO PVC sOMM (2") 

tt319 se1NFRA JuNçÃo Pvc PARA e5Goro 1ooicsOMM c4xzi 
11351 SEINFRA 

l2320 SElNFRA . ' eNCANAOOR 

Mão de Obra 

9,92 

Valor do BOI => 3 37 

Tipo 
_' TUBOS E CONEXÕES oE PVÇ .· 

Materlal 

Material 

. Matertal 

. Mão~Obra 

MãodeOb~ 

MOsemlS=> 12,39 

Valor do BOI => 4 66 

Tipo 

TUBOS EcoNÊXÓESÓE PvC 

Matena1 

Material 

Material 

Mãodeobra 

Mão de Obra 

MosemLs=> 19,84 

Valor do BOI => 7 35 

Tipo 
nJ~ E CON@c.õi:s DE ?Vc ' 

Matena1· 

Material 

Matenal 

Mão de Obra. 

Mãõd80brâ 
· MOsemLS,;,. 21,49 

Valor do BOI = 8 25 

Tipo 
ruBóS e:çóiiíex:ões tiE F>Vc 

~ Material 

Matena1 

''Matériai 

MãodeÓbfa 

; MãO de obra .. 

MOsemLS=> 12,39 

Valor do BOI=> 3 78 

Tipo 
'nisosE: ~ÕES DÉ PvC 

Material 

Material 

Mátérial . 

. t.1ãO~óbra 

Mão~Obra 

Mcisem LS=> .. 12,39 

Valor do BOI => 4 20 
Tipo 
'WBÓS-E CoNEXÕES DE PVC . 

· .. Milterial 

Máteriãi ' 

'Material 

Mão de Obra 

MãÕdeObfa 

MO .semLS=> 

Valor do BOI => 6 54 
Tipo 
)úsos·E ci>NExá:soe PVc. - ~ 

.Material 

Material 

Matefíai . 

'Mãterià1 ' 

Mão de Obra 

H 

LS=> 

Und 
M 

KG 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 

M 

KG 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 
·•·M 

KG 

L 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 

UN 
KG 

UN 

H 

LS=> 

Und 

UN. 

KG 

UN 

H 

H 

Und 
UN 

KG 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
iJN 

UN 

UN 

UN 

KG 

H 

0,011<l000 

1,01oooo0· 

0,3000000 

o.3000000 

39,22 

. 6,65 

18,63 

22.n 
0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Untt 
. 1;õooo000 31 ,3o 

0.0110000' 45,16 

0,026000Ô 

1,01ó0000 

·o.4800ooo 

o,48000oo 

39,22 

9,60 

22,72 

18,63 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,000ÔOÕO' 35,1'1 , 

· o.025oooo 45,16 

O,Ó4000ÓO 

1,0100000 

. o:5200<Xi0 

Ô,5200000 

39,22 

10,84 

22)2, 

18;63~ 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quanl Valor Unlt' 

1.!Xioôoo<i 15,10 

o:inaOOOO 45.16 

1.ooóooQo 

ó,0430000. 

O,aooooOO 

o.3oooooo 

0,77 

39,22· 

18,63 

22,72 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt , 

1.0oo9ooo 17,90 

o,OOoocioo 45, 16 

"i 'rioooooo 
0,0470000 

o:3ooóooõ 
. o,3oooooo 

39,22 

18,63 

22,72 

0,00 MOcomLS 
=> 

Valor com BOI => 
Quanl Valor Unlt 

- 1,00ÓÕOOO 27;84 ' . 

0,0420000 45, 16 

1,ÓOOOCÍOO 

o.003oooo 
. 0,42000ÔO 

. 0,4200000 

6,12 

39,22 

18,63: 

22,72 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.0000000· - 4Ú9 

2,0000ooo zw 
1,0000000 

1.0000000 , 

0,0560000 

0,46ÓOOOO . 

1,84 

12,05' 

41,33 

22,72: 

0,43 

e.71 
5,58 

. 6.'81 

12,39 

2452 
Total 
31,30 

o,76 

1,01 . 

9,69 

10:90 

8,94 

19,84 

3865 

Total 
35,11 

1'.12 

1,sS 

10,·94 

'11 ,à1 

9,68 

21 ,49 

4336 

Total 
. 16,10 

Ú6 

0,11 ' 

1.68 
. 5,58 

6,à1 

12,39 

1988 

Total 
17,90 

1,35 

i ,32 

{84 

5,58 

6,81 

' 12,39 

2210 

Total 
27,84 

1;89 

·6,1i 

2:41 

i,82 

9,54 

17,36 

3438 

Total 
4t,1'9 

5,98 

1,84 

12,05 

2,31 

·· 10,45 



• 

• 

··insumo 

4.4.2.9 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.4.2.10 
Composiçã 

lnsÚmo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.4.2.11 
Composiçã 
a.· 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4A.2.12 

~ 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.4.2.13 

Com~içã 
Q . -
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.4.2.14 
Cornposiçã 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.4.2.15 
Cornposlçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código Banco Descrição 
c1m SEINfRA;_ JÜ~o·Sl~s QE·REOciçÂO PVC PlesGOTO 100X75mm,(4''X3j-

. I0073 se1Ni=RP; ,; ~S~ê~BóR'RAcHA i>ffiioo P\rc1iXJMM c41 - -
10077 SElNFRA . ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 7SMM (3-) 

11320-SBNFRA . JUNÇÃO PVC PARÂ-ESGOT04x3-

11351 SEINFRA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC 

l0043 · SEINFRÁ AJUDANTE DE ENCANAOOR 

123W Sl:1NFRA ÊNCANÂDOR-

Código Banco 
C1584:·SEINFRÂ 

Descrtção 

JuNçÃo SIMPLES cnNSPEÇÃO PIÍC P/ESGoro 0=100mm (4.") 

'10026; SBNFRA. . ADeSlVO.PARA TUBo DE PVC RiG;ôc) '" 

11m SEINFRA JUNÇÃO COM INSPecÂO PVC BRÂNcÓEsGOTÓ oE 100MM 

. 11888 saNFRA Sot.UçÃo LIMPADORA PARA PVC RtGIOO -

10043 SetNFRA AJUDANTE DE ENCANAOOR. 

IÍ320 SEINFRA ÉNCÂNADOR 

Código ' Banco Descrição 
C1758. SEINFRA 'LUVA SIMPLES PVCBRANCO PIÉ.~O lClÕtl)m (4") 

10026. ss1'ii=kA AoEsivô PARA rusOot Pvc RIGíoo .. · 

11888: SEINFRA SOLUÇÃO ÜMPAOORÁ PARA PVC RJGIDO 

11457 $!;INFRA . LUVA SiMPLÉS PVC ESGOTO 100MM 

12320 -SEINFRÁ ENGANADOR 

10043 SSNFRA AJUDANTE DÉ eNCANAOOR 

Código Banco Descrição 
C1762 SEINFRÀ L,UVA SIMPl..~S PVC BRANCOP/EWOTÓ 75mm (3j 

10026 SelNFRA . AoESivÔ PAkA ruoo o{~vé RIGÍOO 

11480 SEINFRA LUVA SIMPLES PvC ESGOTO i5M-M 

11888 SEINFRA SoLui;:ÃÓ LIMPAOORÁ PARÁ PVC RIGIOO 

1oo43 ''5E1NFRA AJUDANTE DE ENCANAOOR 

12320 sEINFRA ' ENCÁNAIX>lf 

Código_ Banco 
:cii61 °SÊINFRA 

ioo2& sEINi=RÃ 
11Ssa SEINFRA 

Descrição 
LuvKSIMPLES PVÇ BRANcOP~SooTO ~(2") 

ÃoeS.vó ?AAA. nisóoef>vckiaiOO ,. 
SoLiJÇÃo UMPAooAA PARA F>vc R1G1bo 

11400 $tNFRA 1.UVAStMPLESPVCESooTOsoMM 

l2320 ~ SEÍNFRA ENCANAOOR 

10043, SEINFRA AJU()ANTE DE ENCANAOOR 

Código Banco 
C2152 .-SEtNFRA 

Descrição 
~EÓUÇÃO PliC BRAtilc;o PtESGOTO ~75X50rnm (3,"X2"}-CIANéiS 

1001s saNFRA : Afia oe BÔRRACHÂ PITUEló'P~ê SOMM <i1 
10077 Sl:INFRA ANEL DE BORRAcHÃ-PITUBO-PvC 75MM (3j 

11351 SEJNFRA · LuàRií=ICANTE PÁRÀ ruBo ~oe Pvc 

11792 S8NFRA - REOúçAOPVCPBÀ3X2 

~:SEINFRÁ AJUDANTE DE ENCANÁOOR 

12320 SBNFRÀ ENCANAOOR 

Código. Banco . Descrição 
C3586 SElNFRÁ ·CAfXÀ SIF.ONÁÓA 1SOX-15oxsoê:m COM.GRéLHA ~ PA!)RÁO ~R 

10435 5e1Ní=RÁ 

f0043 SEINFRA 

12320 SEINFRA EflÍCÀNAOOR 

Mão de Obra. 

MOsemLS=>· 19,01 

Valor do BOI=> 9 67 

Tipo 
"TUBO$ E CONEXÕl§S ôE' PVC. 

Material 

· Material 

Material 

Material . 

Mão de Obra 

Mão de obra 

MOsemLS=> 19.01 

Valor do BOI=> 11 09 

Tipo 
TUBOS E cciNEXõi;s DE f>Vc 

Matenai 

Material 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 19,01 

Valor do BOI => 9 55 

Tipo 
T.tJáos ECoNEXÕES DE PvC 

MaterlaÍ 

Material 

Material 

Mão de obra 

·Mão de obrÍ1 

MOsemLS=> 9,50 

Valor do BOI => 4 60 

Tipo 
· · •·rueds É coNéxôEs ÓEPVc · 

Mat.ena1 ' . 

Material · 

Material 

Mão de Obra 

·Mão dê Obra 

MOsemlS=> 7,43 

Valor do BOI => 3 53 

Tipo 
. iüBOSE êONE:xões DE Pvc 
Material 

Matànal 

Material 

MãodeÓbra 

MãodeObnil 

Mo sém .LS => . 5,78 

Valor do BOI => 2 22 

Tipo 
lt)aos E COfilEXôEs DE f>Vc 

.Material 

.Matênal 

_Material 

Matérià'1 

MáodeObla 

MãodeObrà 

MO sem LS =>-- 14,87 

Valor do BOI => 8 7 4 

Tipo 
rusóS t;§ CÓNÊXÔES ÓE PVC 

il.1âteria1 

MãodeObra . 

MAO de Obra' 

H 

LS=> 

Und 
UN 

UN 

UN 

UN 

KG . 

H 

H 

LS=> 

KG 

UN 

l 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN . 

KG 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN . 

KG . 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN 

KG 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN 

UN 

UN 

KG 

UN 

H 

H 

Ls=> 

Und 
UN 

UN 

.H 

H 

2,0CXXJOOO 

1,0000000 

1,0000000 · 

0,06100oo 

0,4600000 

·o.4600ooo 

17,37-

41 ,33 

18,63 

22,72 

0.00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant ' Valor Unlt 
1,0000000 40,66. 

o,osOOóoo 

1,0000000 

0,0800000 

0,46000ÔO 

o.400oooo 

45,16 

16,27 

39,22-

18,63 

22,72 

O,ÓO - MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt' 
1,0000000 ' '19,58 

0,0500000 45, 16 

0,0800000 

1,0000000 

0,2300000 

0,2300000 18,63: 

o.oo MO com is 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.00QOOOO · · i5,04. 

o.034o00o 
1,0000000 

0,0520ooo -

0,18000Õo _' 

o,1800000 

45,16• 

·4.0s 

39;22. 

' 18,63 

i2.,12 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant . Valor Unlt 
1,0000000 -9,45 

o,o150000 45,t6 

0,0220000 39,22 

1,00000ÓO 

0,1400ÓOO 

0, 14fl0000 . 

2, 14'" 

i2,72 

18,63 

O,ÓO MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,00000ÓO· 37,21., 

· 1.ôóooooo 1,8-4 

1,00000ÓO 

0,0250000 

1,0oooooo 

o.36ooooo 
0,3600000 

2;34 

41 ,33 

. 17,13 

18,63 

22,72 

O,ÓO MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,ooOOOOo 50,67 

1.óoOOOOo 
o,roooooó 

o·.5000000 

3o.oó 
18,63 

'2'i.i2' 

8,56 

47,2:! 

5,98 

2,34 

17,37 

2,52 

8,Se 

10,45 

19,01 

5831 

Total 
40,66 

2,25 

16,27 

3,1·3 

8,56 

10,45 

-19,01 

5021 

Total 
19,58 

2,25 

3,13 

4,70· 

5,22 

·-4,28 

9,50 

2418 

Total 
1s;ci4 

1,53 

4:05 

2,Ó3: 

3,35 

4,Ó8-

7,.Í3 

1857 

Total 
9,45, 

õ:81 

0,86-

2,14 

3,18 

2,éo 

5,78 

1167 

Total 
37,21 

1,84 , 

2,34 

1,03 

'Í7,13 

6,70 

. 8,17 

14,87 

4595 
Total 
50,67· 

·30.oo 
9,31 

11 ,36 



• 

• 

4.4.2.16 
Composiçi 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

o 
. eompos1ç4·, 
o AUxíliar ' 
CompQSiçã· 
o Auxiliar 
~pósiçã · 
o Auxiliar 
CompÓsíçã 
o Auxiliar 
Cõmposiçã 
o Auxiliar 

Composiçã 
o Auxiliar 

éOrnwl;içã 
o Auxiliar. 
eompoSiÇf 
oA\IXlliar · 

o , ..... . 
Composiçã 

~~' 
~o ~!JXiliar :<'. 
:.Qómposi ' 
;oAl!XiJiàr 
:a)fup(il;~'"' '\.("'' 
·o A.Üxíllár 
Cofn(iosiçã 
o Auxiliar 
Composiçã 
o Auxiliar 

Comj:lQSiçã 
oAuiciliar 
comíx:iSiçã · 
oAUxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.4.3.1 

Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsum<Í 

lns1.1mo 

Insumo 

Insumo 

4.4.3.2 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 
C-4923-SEJNFRA .• 

J94o4· SEINFRA 

t232o sEINFRA 

Descrição 
'tA'IXÂ SlFONÀOA PVC 100X 100 X SoMM; ÃCÁéAMENTO BRANCO 
(GRELHAOUTÀMPACEGA) . . . . ·.· . . 
CAIXA SÍFONADA p\tc 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO 
(GRELHA OU TA1'.1PA CEGA) 
ENCANA.DOR 

I0043 SEINFRA , AJUDANTE DE ENCANADOR 

Código: Banco 

48sá•ORSÊ 

1028Ó· SEtNFRA, 

Descriçlo 

12298 SBNFRA . CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM , 

12456 SÊINFRA . TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 ~ (NBR 56as) 

12543. SBNFRA SERVENTE 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
POÇÓS EÚIXAS 

Material 

Mão<ieoi>Ía · 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

Material 

Material 

Mão de Obra 

M<>sein LS= 

Valor do BD! => 
CÓdlgo· Banco 

C(l348 SÍ;iNFRA .• 

Descrição Tipo 
BACIA DE LOUÇÃ ·BRANCA ClCAOO\ ACoPLAOA . l.QUÇAS; METAIS E 

· . . . . _ . · . . ACESSÓRIOS 
L1579 SEJNFRÁ PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANIT ARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, Material 

·AR.RUELA E BUCHA DE NYLON 
111so:ssNFRA ÁTÁbúEtiAÇÂo . . . .. . . Material 

10171 · sEINFRA • BACIA LOUÇA BRANCA.PARA CAIXA ACOPLAÓA 

io4o6' SEINFRA CAIXA ACÓPLÀDÁ OE LOUÇA éRÃNCAPARÃ BACIA 

119;!5 SEINFRA TÀMPA PLAsncA PÁR,ÜACIA 

t1o91 SEINFRA . . ENGATE CROMADO 

·-1232o SÉINFRA ENCANAÓOR 

l0043 .. SEINFRA AJUDANTE DE ENcANAooR 

.. Màtenal - . 

Material 

Material 

Material 

Mãodeoool 

·Mão de Obra 

Mé 5ein Cs = . 
Valor do BOI => 

Código Banco Descrição Tipo 

20,67 

1190 

20,67 

788 

246,39 

11992 

.2.54ÜÔ 

1.02627 

82,70 

17623 

C463s SEJNFAA eÃciA' sANltAAiA PARA CADEIRANteS Ci ASsENTO (ÁBERTUAA tN$TALAc6eS:i.buCAs E 

11579 séiNi=RA 

!0082 SÉINFRÁ. 

11282 SÊINFRA 

11180. SEINFRA 

. 18636 SEÍNFRA 

18651 . SEINFRA 

. , 

11091 SEINFRA 

:FRONTAi-) . , . . . . . . . • . . .. , . . .·. , . AQ:SSÓRIO$ 
: PARÃFliso cRoMAoo Pli=tXAcÃo SANrrAkiós: 1Ncwsive PORCA cEGÀ. ~teria! · 
. ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
• ANEL DE vEoAÇÂO PAR.Ü3AciA Material . 

JOél.HO-PVC PARA ESGÓTO ÓÉ 100MM 

FITA DE vEoAçÂO 

Material 

M3ter1à1 

ASSENrO SANITÁRIÕ <X>M' ABERTuRA FRoNrAL (PADRÃO ALTO) Material 

· BÀCJA LOuÇA BRANCA COM CAIXA , PARA DEFICIENTE (sEM Material 
ASSENTO} 
ENGATE CRoMÃoo M.iterni1 

LS=> 

Und 
UN 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 

LS=> 

UN 

M 

H 

LS=> 

Und 
UN 

UN 

M 

UN 

ÚN 
,_ 

UN 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN 

UN 

UN 

UN 

M 

UN 

UN 

UN 

.iOO 

O,SooooOO 'n.,72 

0,500JOOO: 18,63 

0,00 MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant ValorUnlt 
510,32 

0,00 MOcomLS 

3,0000000 34,33'· 

i5000000 10,84 

2,0oooooo 17,14: 

0,00 MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit 
1,oooOOoo 749,94 

2,0000000 7,50 

O,Seooooo 0.28 

1,ÓOOOOOCl 395,95 

1,0000000 209,48 

1,0000000 28,9s' 

1,ÕOOOOOO 17,71 

2,00000ÔO ii,12 

2,0000000 18,63 

0,00 MOcomlS 
=> 

Valor com BOI => 

Quant ValorUntt 
1,0000000 1.038,15. 

2,0000000 7,50 

1.oooOoóo . 2,03 

1,óocioooo 6,16 

0,5600000 0.28 

1,0000000 326,34 

1,0000000 545,74 

1.ooOOooo Ú,71-

12.88 
... 

11.36 

9,31 

20,67 

4143 

Total 
510,32 

-31 ,eo 

246,39 

63024 

102,Íl9 

27~ 10 

34,28 

2.544,10 

5.393 39 

Total 
749,94: 

15,00 

0,15 

395.95 

209,48 

28,95 

17,71 

45,44 

37,26 

82,70 

92617 

Total 
1.038;15 

15:00 

2,Ô3 

6,16 

o,-is 

326,34 

545,74 

17,71 



-

• 

• 

lnsunÍo 

lnsumÕ 

Insumo 

4.4.3.3 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.5.1.1 
Composiçã 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsumõ 

Insumo 

Insumo 

. Insumo. 

4.5.1.2 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.5.1.3 
CQmposiçã 

·º Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.5.U 
CompOsiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.5.1.5 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.5.1 .6 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

l2320 SEINFRA ' ENGANADOR 

!0043. sBNi=RA AJUDANTE oE ENCANADOR 

11516 SSNFRA . MASSA PARA VIDRO 

Código Banco Descrição 
.. cioo4 SEINFRA LAVATÓRIÓ DELOl.ÍCA BAANCA $1COi.UNA cirORNEtRA DE METAL E 

AcEssé>RIOS - PADRÃO POPULAR . 
12483 SEINFRÁ .. PARAFUSO .DE FlXAÇÃO SMM 

11092,SEINFRA ENGATE DE PVC 

11344. SEINFRA . LAVATóRIÓ DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA 

Mão de Obra. 

Mãódeobra 

Máterial . 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
LOUÇAS, .METAIS E 
ACESSóRloS 
Mateóal 

Material . 

Material 

12420 SEINFRA SlFÃOPVC1.112''PARALAVATàRto Material 

i2502. SEINFRÂ ToRNElRA oe METAL BRANcO 112''. CANo CURTO (PAôRÃo POPULAR) · Material 

10043 • se1NFRA AJUDANTE DE ENCANADOR Mão de oÍ>ra 

12320 SEINFRÀ .. ENCANADOR. 

124~0s 

24396 

Mão de obra 

MOsemLS=-· . 113,71 

Valor do BOI=> 6524 

Código Banco Descrição Tipo 
C2062. SSNfRA .OUADRÔ DE.DlsTRleUIÇÃO G°ÊRÁL BAIXA TENsÃÓ, C/ACEssóR'°5-1UN QUADROS/ CAIXÁS . 

uios5 SEINFRÂ '~:~~6-{9EÚÚl6)MM ~ESC. o A 500A . Mâtéria1 

KÍ199 SElNFRA BASE FUSIVEL OIAZED 25A. COMPLETÂ 

I0546_ SetNFRA CHAVE COMÍJTAOORA PI AMPERiMÉi'RONOlllMElRO 

11204 S8NFRA . FUS!và DIAZED 25A 

11-4176 S8NFRA LAMPADA SINAUZAÕORÀS ATE 5W 

11787 SEINFRA QUADRO METÁLICO PIQGeT (1 ,00 X 0;90 X 0,80)M 

121se: sEINFR/\ · TRANSFORMADÓR eóRReN:fe EM aô oe o-1oo.t. 
12263 :·seiNFRA VOLTÍMETRÓ (96 X 96)MM - ESc. O A f:l:Xil 

I0042 SEINFR/\ AJtJi:>AcNTE OE ÉLETRICISTA 

. 12312 SEINFRA a.EÍ'RICISTA 

11o8a ·se!NFRA ElETRÔTEcN!êo MoNTADOR 

Código Banco Descrição 

. ·. . ... . 

10950 se1NFRA cuRvA oe·i>vê R1G100 PARA ÊLEiRôbuTo Dê 1 1ti· 

10042 SEINFRA AJUDANTE DÊ ELETRICISTA 

12312 SEINFRA ELETRiCISTA . 

Código Banco 
C11~! S8NFRA ELETROOüTO f'V.C ROSC'. . . Í:)= somin (1112") 

f100s SEINFRA . ELETRooUrO DÊ PVC RfGIDO 1 1fr 

!0042' SEINFRA · AJUOÁNTE DE ELETRIÓST A 

123-12·SEINFRA . ELETRIÓSTA 

Código: Banco Descrição 
C1712 SEINFRA . LUVÁ PIELeTROÓUTO pVC R0$C D= somm (1112") 

114o4 SEINFRÀ LUVA DE PvC 'FiiG100 PARA ELÉTROÔUTO 1112" 

I0042• SBNFRA ' AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 SEINFRA '. ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 
C4933 SElNFRA . HAS'ré OEÀTEAAAMENTO COPPERWELo 518"}( 2:40M 

12352 SEINFRA HAStc OE A~~ÁM8'iro CoPERWEi..ó St8';x 2.4ciM . 

I0042 SEINFRA AJUDANTE De ELETRIClsTA 

12312 SEINFRA .ELETRICISTA 

Código . Banco Descrição 
C2068 · seNi=R.A . -auÃDRO oi; Dlsm1eulCÃo oe Luz i:MBl,fiJR ATÉ 24 01V!Sóes 

. 332X332Xll5mm. CJBARRAMENTO· . ' . 
I01W~ SsNFRA BARRAMENTO NEUTRO p/ BAIXA TÍ:NSÃO 

I0195 SEINFRA 

Í0194 SEINFRA 

Mátefíai 

Materiat 

Material 

Material 

Ma!Brial 

Maleríal 

MateriaÍ 

Mãodeobra 

Mão de Obra 

Mão de.Obra 

289,32 

Valor do BOI => 472 59 

Tipo 
·ELEfRóouroS õE PVC.E 
CONEXÕES 
Material 

.Mão de obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 10,44 

Valor do BOI => 3 43 

Tipo 
ELETROOOTOS DE P\tc e' 
CONÉXÕES . 
Material 

MãodeObra 

MãodeÓbra 

MOsemLS=> 15,46 

Valor do BOI => 5 51 

Tipo 
.:a.E:rnoouros DE PVCE 
,CONEXÕES 
Material 

MãodeObra 

Mão de Obra 

MosemLS= 
Valor do BOI => 

Tipo 
• ôUTROS ELEMENTOS 

Material 

Mão de obra 

MãodeÓbra 

MOsemLS=> . 

Valor do BOI=> 

Tipo 
aUAOROs/CÀIXAS 

Material 

Material 

. Material 

3,75 

149 

72.51 

2582 

H 

H 

KG 

LS=> 

Und 
UN . 

UN 

UN 

UN 

U N . 

UN 

LS => 

UN 

uN 

UN 

UN 

.. UN 

H 

H 

H 

LS => 

Und 
UN 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
M 

M 

H 

H 

Und 
UN 

UN 

H 

H 

LS= 

Und 
,. UN 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
ÚN 

UN 

UN 

UN 

4,0000000 · 

1.oooOOoó 

1,000000Ó 

. 1,oooOooo. 

1,0000000 

.. 2.7500ÓOO 

2.150ooôà' 

o.68. 

5,45 

96,91 

13,89 

44,95 

18,63 

il..12. 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,0000000 2.011 ,05 . 

1,ÓOOOOOO 

1,0oooóoo 

2,ooc:ioóoo 

1,ociooooo 
3,0000ooo . . 

1,0000000 

3,0000ooo 

1,0ÓOOÕOO 

4,ooociooo 

4,0000000 

4,0000000 

· 1o2,oo · 

3{ 49 

74,26 

2,09 

8,01 

953,67 

115.62 

Ú3,07 

10,ês' 

23,17 

30,~ 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quant Valor Unlt 
1.oooo0oo.. 14,:6-3 

1.oéxiOooo~" 4,19 

0,2500000 

0,25000ÓO 

18,63 

23,17 

o,oo' MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,0oooooo 23,46: 

1.0000000' 8,00 

0,3700000 

0,3700ÓOO 

18,63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,0000000 · M7 

1,0000000 

0,0900000 

0,0900000 

2,~ '. 
18,63 

23,17 

0;00 MO eorn LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit 
1,00CÍOOOO 109,91 . 

1:0000000 

2,4000000 

1,2000000 

.. 37,40· 

18,63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit 
1,oOOOOoo 323,25 

1, óciooêioó 32,39 

1,ÓOOOOOO 

1"ooooooó 

. 26,34 

3( 86 

Total 
2p,63 

2,72 

5,45 

96,91 

13,89 

44,95 

51 ,Í3 

62,48 

113,71 

34287 

Total 
2.011 ,05 

102.00· 

31 ,49 

. 148;52 

2,09 

24,03 

953,87 

346,86 

113,07 

74,52 

. 92,éa 

122,12 

289,32 

2.48364 

Total 
14,63 

4,19 

4,65 

5,79 

10,44 

1806 
Total 
23,46 

8,00 

6:Íl9 

8,57 

15,46 

2897 

Total 
6,37 

2,62 

1,67 

2,08 

3,75 

7 86 

Total 
109,9.1 ' 

37,40 

44,71 

.27,80 

72,51 

135 73 

Total · 
323;25 · 

.32,39 

26,34 

. 31,86 
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11756, SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332x95MM 

!0042' SEINFRA AJUDANTE DE ELETRIOSTA 

12312 S8NFRA ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 

C0520. 5aNfRA CABO cpaRE.NU 35MM2 

"I0339 . SEINFRA CABO COBRE NU 35MM2 

0042 sEtNFRA AJUDANTE~ ELE'tRtClST A 

12312 SEINFRA • ELETRICISTÃ 

Código Banco Descrlçto 
C0522 SEINFRA CAao CÓÍ3RE NU BMMÍ 

1()3«) SEINFRA . CAOO COBRÉ NU 6MM2 

!0042. SEINFRA A.iuoANre oE ELETRICtsTA 

12312 SEINFRA ELETRtClST A 

Código Banco Descrição 
C1117. SEINí=RA 'ot&:iOOOR TRÍPÓ(:AR EM OOADRo DE DISmlsUIÇÃO 100A 

IOÓ4ÚaNFRA .AJUDANTE DE aé:TRJasT,i. . 

.11016 SElNFRA DlSJUNTOR"TRIPciAR iJÉ 100A 

. 12312 SEINFRA ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 
Có5ãrsElfÍIFRÀ ' CAaO ISOt:AfloPvc 1WJ. 6Mt.À2 

. ' !0358 SBNFAA,, . CAsO ISÔLAOO PVC 7SOV àMM2 

!0042 SaNFRA : A.iui:>ÃNÚ: ÕE ÊLErRICISTÃ 

12312 SBNFRA ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 
C0540 sEINFRA êABé> iSôl:Abo PVC 700V i5MM2. 

10356 SBNFRA CABO iSol.Aoo Pvc i5ov 2.s MMz 
!0042.SÉINFRA AJUDANTE DE ELErruclSTÁ 

. 12312 SÊINFRA ' ELETRiÓSTA 

Material 

Mão de Obra 

.Mão de Obra 

MOsemLS=> . 125,40 

Valor do BOI => 75 96 

Tipo 

F16s. CABO$E A..CtSsORIOS 
' . thterial 

MãodeObfa 

Mão de Obra 

MOsemlS.=> 8,77 

Valor do BOI => 8 09 

Tipo 
FtOS, CABos E AtESsóRJdS 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
; BASES; éHAVESE 
DISJUNTORES 
Mão de Obra 

Mát.ena1 

Mão de obra 

MOsemLS=> 

Material 

Mão de Obra 

Mão de obra 

MOsemLS=> 

5,43 

268 

37,61 

2995 

5,43 

Valor do BOI => 2 05 

Tipo 

FIOS; .tASOSEAC~lOS 

MériaJ 

.MâOdeÓbra 

Mão de Obra 

4,58 

Valor do BOI=> 1 54 

Código' Banco Descrição Tipo 
91855' siNAPI · • .. elETRóo\JTo ReX!va coRRuéAoo Ri:FoRCAóo. 1>vc. DN 25 MM INEL -1Nsf Ai..AéÃo • .. 

(314"), PARÁ CIRcUJTOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - et;éT.RfC"1Ei.El'RIFICAÇÃO E .·· • 

·• ~:~~~~~~~~~~~êóMP.l~ENTÁ~ES J~ef~:5~~~··<· .. 
. ;~~itlSl'ACQ~ÉN~fR'G~~~R~ . $m•~\l~. P1V~SOS, 

ooom44 . siNAP1 .. ', ELErROOÚTO PVC FLEXIVEL CÓRRUGAOO, REFORCAOO, coR LARANJÃ, MaU:1 ). :.' ;.'.. .. r'. . \I: 

DE 25 MM, PARA L_AJES E PISOS 

Código Banco Descrição 
C1663,$EINFRA: . Lt,1N11NAAIÁFLUORESéENTi: CoMP$'AÓ1lÁMPAÓÃ4f1N 

i1361 seit-ií=RA «LúM1NAR1Ai=LüOR. 1x.W.VcoMPLETAciLAMPADA 

!0042 SEINFRÃ ÁJUDANTE DE ElETRICISTA 

12312 SEINFRA ELETRICISTÁ 

Código Banco Descrição 
c141s SEINFAA ,INTERRÚPTOR PUAS Tt::cl:AS S!MPLES 10A 25ov . 

11263. SEINFRA . ÍNTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 

I0042 SElNFRA ÁJUOÁNTÉ DE B.ETRICISrA 

12312 SEINFRÁ ELETRICISTA 

Código' Banco Descrição 
· C1494 sEJNFRÃ . 

11255 SEINFRÃ . 

MO sem LS => 3,97 

Valor do BOI=> 2 16 

Tipo 
.. LUM!t>iÃRIAS Úilli;RNÁSJ 

EXTERNAS ( ACÉSSôRIOS . 
Material 

Mão de Obra 

MãodeObrá 

MOSemLS=>· 32,48 

Valor do BOI=> 1731 

Tipo 
TOMADAS J INTERRUPToRES J 
ESPEU:IOS · . 
Material 

MãodeObra ·· 

Mão de Obra 

MOSemLS.,; 15,46 

Valor do BOI = 6 78 

Tipo 

' rOMADAS / INTERRUPTORES / 
:'ESPELHOS. '· 
Material 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 

.M 

M 

H 

H 

l.S=> 

Und 
M 

M 

H 

H 

· , 

LS=> 

Und 
ÚN 

li 

UN 

H 

LS=> 

Und 
. M . 

H 

LS=> 

Und 
.M 

;.., 

H 

H 

LS=> 

Und 
11.t · 

M 

LS => 

Und 
UN 
UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN . 

UN 

FLS: Joi 
107,26 '{"\ 107,26 

0,00 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 

. t .oàoQQóó 34.45: 

1,020Óoo0 

0,2100000 

. 0,210oooo 

25.1s 

18,63 

23,17 

0,00 Mó com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
ÚlOOÓQÓO 11 ,42 

1,0200000 

0,1300000· 

0,130Ô0oo 

5,sB · 

18,63 

23,17 

0,00 . MO oom LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
1,oooOOOO 127,46 

OJKJOOOÓ!). 18,63 

1,0ooOooo sS,85 

0,9000000 23,17 

0,00 MOcomLS 

Quanl 
1,õoOOõõo . .. 

1,0200Ó00 

0.1300000 

0:130000Ó 

3,26 · 

18,63 

23,17 

-o.oo - - . J 

MOcomLS 

Valor c;om BOI => 

Quanl Valor Unlt 
1;ooooooii' · 6.5f 

1:020Ó0Ó0 

0,1100000 

o.úooocio 

. 1'.96 

18,eá 

23.17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
. 1,000ÕÕQo 9) 0, 

ci;14400oo . . =; • 1&.9$ 

H.1~ · · · 

1;0110000 3,57 

0,00 MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
1,oaOOooO: ··73,69. 

1'.0oooo00 41,21 

o.50000Óo. 

1,0000000, 

18,63 

23,11' 

0,00 MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.0oooooõ 28,88 

1,0000000 13,42 

0,3700000 

0,3700000 

18,63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
. 1';oô00o00 16,37 

. 1:ociooooo· 7,60 

39921 

Total 
•. 34,45 

. 25,68. 

3,91 

4,86 

8,77 

4254 

Total 
11,42 

5,99 

2,42 

3,01 

5,43 

1410 

Total 
127,46. 

16,76 

89,85 

20,65 

37,61 

157 41 

Total 
8)5 

3,32 

2,42 

3,01 

5,43 

1080 

Total 
6;57 

1,99 

2,04 

2,54 · 

4,58' 

811 

Total 

9.20 

3,13 

. 3:63 

3,97 

11 36 

Total 
73;69 

41 ,Í1 

9,31 

23,17 

32,48 

9100 

Total 
28,88 

13,42 

6,89 

8,57 

15,46 

3566 

Total 
16,37 

i,'eo 
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Insumo 
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Insumo 

Insumo 
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o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

!0042 SEINFRA · AJUDÂNTE DE ~ELETRICIST Â 

12312 . SEINFRA . ELETRlCIST A 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MÓsemLs=> 8.77 

Valor do BOI=- 3 84 

Código Banco Descrição , Tipo 
C4~SaNFAA . . ToMADA DUPLA DE:' ÊMBtJT'ílÜP+T'10A-:isoV TOMÁOAS /INTERRUPTORES I 

19100.SEINFAA . ESPELHoJPtA~A fJE 3 POST; ~ PÂ~ INSTÁLAÇÃÓ oEToMADAS E ~E!.f05 
: INTERRUPTORES 

19101' sE1NFRA suPÕRTE oe i=1><AçAo PARA esPa.Hcii:iu\cA 4-XZ. PJ 3 MÓDULOS, 
INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

19100 5e1Ni=RÂ rÕMÁDA íP+ f 1oA. 'iOOv cAi:>ENAs M6ouLo) 

. 10042 SsNFRA ·, AJUDANTE DE ELETRIÓSTA. 

12312 SEINFRA . ELETRIÓsTA 

Código Banco Descrlçlo 

· C2484. SEINFRA TOMAOÀ 2.POLOS.~IS TERRA 2Ói\~V 
12107 SEINFRÀ roMÃoA 2Pot.os E TERRÁ 

I0042 SEINFRA ÀJUOANTE DE ELETRÍCISTA 

12312 SEINFRA 'ELETRÍÓSr A 

Código' Banco Descrição 

C1092 _ SEI~ . ~ tÃONOPól.AA ~ (lÚAORÔÓE DtSTRteU!ÇÃo 10A 

10980 SEINFRA OIS.iuNroR MONOPOLAR 1oA · 

. !0042 séNFRA AJUDANTE.DE ELETRICISTA 

12312 SEINFRA ELETRtCISTA .. 

Código. Banco Descltçlo 
.. 'c1()93 $ÉINFRA . ·. OlsJi.JNfé>R MONOP6i.'.AR EM QUÁORO DE ôtsm10U1çÃo i6A 

!0981 7SEINFAA OISJÜNiÓR MONQ,zjLAA 16Â . 

loci42 SEINÍ=RA . -) • .JúóÁNTÉ DE ELETRiciSfA. 

-· 12312 SÊlNFRA Ei.EratCisTÁ 

Código Banco Descrição 
Co214 séNFAA A.RW.ouRA. cÀ:25Ma:M 6= e.a A 10:0.nm: -

I0103• SE1NFRA AAAMEREOOZtooN.1SáwG''" 

ió1s7 SEINFRA ' .AçoêÃ~:is 

IOOAÓ SEINFRA . AJUDANTE DE ARMAOORlFERRBRO 

!0121 ' SEINFRA ARMADÓRIFERREIRO 

Código Banco Descrição 
-C44s6 SE!Ni=RÃ ~ ~-FAsRlCAÓÁ"TREÜçJ\ÓA Pi FôAAo -VÃO ÓE 2,81 A 3,80 tn 

11691 SEINFRA PONTALETE I BÁRRÔTÉ DE 3''lc3" 

!1128 se1Ni=RA ·· PREGO 18X2ic21/Tx 1oj ci-.P'RoXIMAriAMENTE 198uN!KG) 

11846 SEÍNFRA SARRAFO DE 1''X4" 

11916 SEINFRA . TÁBUA ÔE 1" DE 3Á. - L ': 30cm 

12391 SEINFRÁ PEDREIRO 

12543,sBNFRA . SERVENTE 

Material 

Matérial 

Mãotteobra 
.. ··- . 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 12,11 

Valor do BOI => 5 88 

Tipo 
'íbMÀOAS/ INTERRUPTORES I .. 
·esPELHÓS ;'. . 
Material 

Mão de Obra 

,Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 

BÀsES, Cl-ÍAVES E 
,,Ot$JUNTôRES 

Material 

·Mão<1eobrà 

Mão de Obra 

MOSemlS~ 

Valor do BOI=> 

Tipo 
: BÁSES, Ct-iAv~ É -. -
'~ DISJUNTORES . 
·Material 

.. Mão de Obra 

· Mãocieot>ra 

.MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tlpo 

~ 

Material 

Material 

Mão de Obra 

. Mão de .Óbra 

MOsemlS=> 

. 12,11 

482 

12,53 

517 

12,53 

517 

Valor do BOI => 3 51 

Tlpo 

ELEMENToS DE coNcRÊTO 
PRÉ FAaRICAOO 

· , ·~.'."<, 

·Matekl 

Material . 

Material 

.Mátenal 

Material 

.MãodeÓbra 

Mãodeomà 

18283. SEINFRA LAJE.PRé-FABRICADA TRELiÇAOA PI FOORO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 ém Material 
DE CAPEADO- VÃO OE,3,01A4,0_m 

28,31 

Código Banco Descrlçlo 

c.240S :~11'if'RA' ·' ~ RaJUcÀOPVC 5?1-i>AVEL DÊ 32'<25 MM PARA AGUÀ FmÁ 

J002e sê1NFRA .6.oESJVo f>ARA rusó õe: Pvc R!Gioo 

J0043. SEINFRA AJUDANTE. DE ENCANAÓOR 

11Saa SEINFRA ,SQLUÇAO LIMPAOORA PARA PVC RJGIDO 

11981 SEINF'RA TE RÉÓUCÂO PVC SÓLOAVEL DE 32X2s MM PARA ÁGUA FRIA 

l2320 'sE1NFRA · ENcANAooR · 

11ve11a 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 28 96 

Tlpo 
1tiáqs ÉcoNExÕE:S DE PVC 

· Material 

.Mão de Obra 

Matéria! 

Material 

Mão de Obra 

H 

LS=> 

Und 

UN 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

LS=> 

Und 
'tm 

UN 

H 

H 

LS=;, 

Und 
VN 

UN 

H 

H 
.LS=> 

Und 

UN 

uN 
·i:i 

H 

LS '=> 

Und 
KÓ . 

KG 

KG 

H 

H 

LS=> 

Und 
m2 

KG 

M 

M 

H 

H 

m• 

LS=> 

1,0000000 

1,000ÓOOO 

1,0000000 

2.oóoooOO 
0,2900000 

o;29ÓOOOÓ 

25,03 

3,14 

1,02 

4,38 

18,63. 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. , Valor Unlt 

'1.oocxXioo: ~53 

1,0ÓÓOCÍOO 8,42 

à,29ooo00 

0,200000<>' 

18,63 

23,17 

o,oo ·Mo com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.ocmioo: 22.63 

1,00ÓOOOO 9,50 

0,300ÓOOÓ 

0,3000000 

18,63; 

23,17 

O,OÓ MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.00ooo00: 22.Ó3; 

1.oóoooOO: 9,50 

0,3000ÓOO 

'éi,3ooóooo .. 
1ã.a3 ' 

23,17.' 

·o.Do MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. · Valor Unlt 
1',ooêxiôoo 14~95 

o,02Óoiloo 

1.200iXo> ·-

o,oi!ooóoo' 

o,oBOOcioo 

'10.0S. 

9,51 . 

18,63 

23:11 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,QÕIXlClCXÍ . 

•. õ.'1:WOOOO 

1,3000000 · 

o.ooooox) 

·o.9700000 

ci,65ooooc» 

0,3500000 

Ó,3500000 

123,24 . 

. 8.2a 

1:2,61 

13,só 

4)4 

10,01 

23,17 

17,14:· 

1,0000<ÍOO 48,77 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. · Valor Unlt 
1,0000000 13;'7 . 

0,0095000 ·45,16 

0,1900000 

o,o150Óoo 

1.oooàooo 

0,1900000 

18,63 

39,22: 

4,93" 

22,72 

8,76 

5,4ô' 

6.71 

'12,11 

3091 

Total 

~.53 

8,42 

5,40 

6,71 

. t2:11 

2535 

Total 
. 22,õ3. 

9,So 

5,sà 

6,95 

12,53 

2720 

Total ' 

22,ô3 

9,50 

5,58 

-6,95 

12,53 

2720 

Total · 
14,95 

'0.20 

11,41 

1,49 

1.85' 
3,34 

1846 

Total 
' ' 123,24 

6,12 

16,39 

0,41 

4,59 

6,So 

8,10 

5:99 . 

48,77· 

28,31 

15220 

Total 
13,11 

0,42 

3,53 

o,58 

4,93 

4,31 
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• 

• 

5.4.4 
Composiçã 
o - . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.6 

Com~ 

º·. 
Insumo 

Insumo 

inslimo 

Insumo 

5.4.12 
eompoSiçã · · · 

l> . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

i 5.4.13 

coín~iQã 
<l>.': ... - 
·1nsumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.14 
compos·iÇã~, 

o . 
' Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsúmo 

5.4.15 
CornpOsiçã . 
o 
Insumo 

1iisumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.17 
Composiçã 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código Banco Descrtçlo 
C2390. SÉINFRA 1E PVC SOL:D.JROsCA 0=25mrriX251'11mX314~ 

10026 SSNFRA - • ADESIVO PARÁ TUBÓ-DE PVC RIGlDO 

roo43 ' sEINFRA .AJUDANTE .DE ENGANADOR 

11180 SBNFRA . FITA DE.VEDAÇÃO 

11888 SEINFRA : SÓLUÇÀO ÍJMPADÓRA PARA P'ÍC RtGIDO 

1201XÚE1NFRA TÉ PVC SOLDAvEL COM RoSCA BOt.S:.\ CeiTRAL 25 X 314" 

12320' SEINFRA . ENCANAOOR . 

Código Banco ' Descrição 
CZt7Q SBNF~ . · RÉGrSrROPEPRÉSSAÓ~cRoMADÂD=2sMM(11 

i0043 S8NFRA .. AJUoANTE DE ENCANAOOR. 

1118o SÉlNFRA : FITA De VEDAÇÃO 

12320 SEINFRA ENCÃNÂDOR 

12593 SEINFRA REGISÍ"Rcfoe i='Re5SAo éfioMAoó 25MM (1") 

Código Banco Descrição 
c1s51 SelNFRA Jàs..Ho i?vé SAANÇô PJESGo'ro ~-(1 .112") 

· KJà26, saNFRA · AõeSivo·f>AiiA iuso óe?vcRiâ100 
.!0043, SEINFRA AJuOANlE DE ENCANAOOR 

11283 S8NFRA JoaHO PVC PARA ESGOTO oE 40MM 

11sás SÍ3NFRA .. SOLIJCÃO.UMPAOORA-PARA P\tc RJGioó 

12320: SEÍNFRA . ENê:.\NAo6R 

Código: Banco Descrição 
c1552 SEINFAA ; ~l.:MO PvC E!AANCo Pll:SGpTÔ b::iSOmm (2'l 

. Kíéi26· SelNFRA. ADEStVÓ PARA WBO ÔÉ PVC RIÓIOO 

I0043 saNFRA ÂJÜOANTE De ENCANÁOÕR 

11284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO oE 50MM 

11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPÀOOAA PARA PVC RlGIDo 

12320 SEINFRA ENCANÁOOR . 

Código_ Banco Descrição 
·c1549· SEINFRA · JÕÊLHÕ PV C BRA!lci) P~oto o.;1Q91nm (4") 

icxí2t{8E1NFRA ADEStvo PA~ niBÔ õE ~é ~1GÍÓO 
!0043 sEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR 

11282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTo DE 1ooMM 

11sâs SEINFRA sôLüêÃo UMPÀÓORA PARA ?Vc R!Gioo 

t232o SEINFRA ENCANAooR 

Código Banco Descrição 
C3994° SsNFRA . Juí\JÇAô l"ÍfC aRANco 50 x50 mm'(T x-2") 

i0026 .SBNFRA - ~óeSivo PARA
1

lUBO oé P~C RIGÍ;,o 

!0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANAOOR 

11888 SEINF'RA SoluCÃÓ LIMPADORA PARA PVC RIGIOO . 

l2320 SEINFRA ENCANAOOR 

17492 sEitiiFR!\' ; JÜNÇÃo PVC BRANCO 5Ó X 5o mm (2-) 

Código Banco Descrição 
C1ss2 · .seNFRA· ~ Jt,JNCÃo s1MP:les i:>e REouçAo_ Pvc PiESQOro 1oo:Xsomm(4'?C21· 

I0026 sSNFRA . ADESIVO PARA TÜBO DE PVC RIGIOO 

I0043 SEINFRA AJUÓANTE DE .ENCÀNAOOR 

11319 SEINFRA JUriiçÃO PVC PARA ESOOTo1ooxSoMM t4X:n 
11888 SEINFRA 

12320 SEINFRA 

MOsemLS=> 7,84 

Valor do BOl => 3 23 

Tipo 
TU60S E CON~ÕEs: DE PvC 

Materia'J . 

· MãocÍeObra 

Material -

Material 

M~enal 

MãodéObra 

MOsemLS=> 8,26 

Valor do BOI => 2 97 

Tipo 
REGÍSTROS E VÁL Vtii.As 

· MãodeÓbra 

Material 

Mão.de.Obra 

Mllterial 

.MOsemLS=> 25,21 

Valor do BOI=> 21 12 

Tipo 
TUBOSE CONEXÕES DEPVC; 

Mâteriat 

Mão de Obra 

Maienai . 

Material 

Mão de obra 

MOsemLS=> 11 ,57 

Valor do BOI => 3 28 

Tipo 
-.. rusos e cQNê<àg~ú'>i; Pie 

.Material 

Mã0deÔbr3 

Material 

... Màterni1 

Mão de obra 

MO. sem LS = · 11,57 

Valor do BOI => 3 51 

Tipo 
TUeOs É CONEXôÊS OE PvC 

Material 

Mãodeobí-a 

Material 

Matenal 

Mão de Obra 

MÔsemLS;;; 18,60 

Valor do BOI => 7 08 

Tipo 
TUBosE CÓN~ÔES ÓE PVê 

Material 

Material 

MãodéObra . 

Máteiià1 

MOsemlS=> 14,47 

Valor do BOI => 5 91 

Tipo 
TUl;!OS.E cOOEX~S DE PVC 

Material 

. MãodeObra 

'M'at8rnií 

Mat9rial 

-Mlodeobrá 

.. MOsemLS=> 11Í,01 

LS=> 

Und 
. L!N 

KG 

H 

M 

H 

LS=> 

Und 
·oN 

H 

M 

H 

UN 

LS=> 

Und 
ÚN 

KG . 

H 

UN 

H 

LS=> 

LS=> 

Und 
UN 

KG 

i-1 

urii 

H 

LS=> 

Und 
' út-t 

KG 

H 

H 

ÚN 

Lá=> 

Und 
UN 

KG 

H 

UN 

H 

LS => 

0,2000000 

0,3900000 

o,ooâooóó' 
1,oOOOOoo 

0,2ÓOOOOÔ 

18,63 

·o.28 

39,22· 

3,78 

22.n 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Qua.nt Valor Unlt 
1.o00oo00· 89:89 

o;lmXiooo 

1,2000000 

0,6Úlo000-

1,0000ÓOO 

18,63 ' 

0,28 ' 

22,72 

'64,35 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Untt 
'~ 1,0000000 ' t3,99 . 

'ô,01oooôo 

o,2eó00oo 

1,00ÓÓOOÓ 

0,0150000 

·o.2800000 

45.16 

16,63 

1,39' 

. 39,22 . 

ii.n, 
0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. , Valor Unlt 
1,00ooooo .. 

o.ó15oooo. 

0:2800000 

1,0000000 

0,022000Ô 

·o.2soôooo 

14:00 . 

45,16. 

18,63 

1,86 

39,22· 

22,72 

o:oo MO com LS 

Valor com BD! => 

Quant Valor Unlt 
1.0oooOOó 

" ô.05CXXJOO 

o,4500000 

1,0000000 

O,OBÓOOOO 

0,45ÓOOOO 

30,14 

45,1Et 

18,63 

6,16 

39,22 

22..n · 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt: 
1,00ÔOÓOO 25:18. 

o,040oooo 

o.3sooooo 
0,060Ó000· 

0,35ÓOOOO 

1,0000000. 

45,16 

18,63 

39,22 

22,72 

6,56 
0,00 · MO com. LS · 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 37,21 

O,o5750ÓÓ 

o.-460Cl<!00 

1,0000000 

0,09100oo 

ci.46oooóo 

. - 45,16 

18,63 

12,05 

39.22 

22~72 

0,00 MO com LS 

0.22· 

3,72 

0,10 

0,31 

3,78 

4,54 

8,26 

1564 

Total 
·· 89.89. 

11,36° 

0,33 _ 

13,85 

64,35 

.. 25.21 

111 01 

Total 
{s,99 

0,45 

·5.21· 

1,39 

0,58-

6,36 

11 ,57 

17,27 

Total 
14,96; 

0,67 

5,21 

1,86 

0,86 

6,36 

11 ,57 

1847 

Total 
30,1.4 

2,25 

8,38 

6,16 

3,13, 

10,22 

18,60 

3722 

Total 
·25,18 

1,80 

6,52 

·2,35 

7,95 

6,56 

14,47 

3109 

Total 
37;21 

2,59 

8,56 

12,05 

3,56 

10,45 

19,01 
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5.4.18 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.20 

·Composiçã 

·º 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.21 

Composiça 
o 
Insumo 

Insumo 

lnsúmo 

Insumo 

5.4.22 

Composiçã . 

o .. '·· 
Insumo 

Insumo 

'11lsumo 

Insumo 

Insumo 

. 5.4.23 

eorôi>osiç1 
o . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.25 

COnípo&IÇã { 
o . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.4.26 
Composiçã 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código· Banco Descrição 
C1732.SEINFRÁ Ll,IVA PVC $ÔLD,MARRoM.0= 50mm (1112'1 · 

10026 «se1NFRA ADESívo PARÂ ruso DE Pvc R1Gtoó 

I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCÀNAOOR 

11414 ' SEINFRA .. LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM . 

11888 SEINFRA ·SOLUÇÃO LIMPAÓORA.PARA PVCRIGIOO 

1232Ó. SEINFRA ENCANADÓR 

Código Banco 
C2347 .SEINFRÁ 

10026 SEINFRA 

Descrição 
Tt:.P\IC BRANCQ CIRÉDUCÃÕ P/ESGdrO'D=100Xsomm (4''X2") 

ADESIVO PARA ruBÔ DE F>Vc RIGIÓO 

IOÕ43 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANAOOR 

11888 SEINFRA SOLuCÃÔ LlMPAOORA PARA.PvC RtGIOO 

12006 SEINFRA TE PVC .REDUCÃO ESGOTO DE 1ooXsoMM 

12320 SEINFRA ENCANAOOR 

Valor do BOI=> 874 

Tipo 
TUBÓS É CONExÕES DE Pie " 

Material 

· Mão de obra 

' Matenat 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 5,78 

Valor do BOI => 2 58 

Tipo 
Tt:Jàós E coNExÔES DE Pvc 
Material 

.Mão de Obra 

Materiái 

Material 

Mão de obra 

MOsemLS=> 19,01 

Valor do BOI => 8 56 

H 

UN 

H 

LS=> 

Und 
UN 

KG 

H 

UN 

H 

Código. Banco Descrtção Tipo Und 

C2385 SEINFRA TE ~ciSIY.NCó RoSc. o; 1 üi cSPmm} ;TUBOSECONEXÕESOEPVC . UN 

!0043. SEINFRA AJ0oA~ oE ENCANAOOR Mão~Obra H 

IÚ80,.SetNFRÀ 'FliA DE VEDAc;ÂÔ 

11995- setNFR.A. · iE Pv'c RescA.va oe 11i:2" 

1mo· ssNFRA í:NcANADOR 

Código' Banco · Descrtção 
C4à22.:SElNFAA ,. ~MINÃL DEVÉNTILAÇÃOPVC 50MM 

i0026 ~ sÉiNFR.Á . ÃoESlVO PARA W BO oe'f>Vc RÍGÍDÓ . 

IÓÓ43 . SEÍNFRÁ . AJÜOANTE DE eNcANAOOR 

11888 SEINFRA , SOLUÇÃO LIMPAOORA PARÁ PVC RÍGÍDÓ 

Material 

Material · 

.. Mãó de Obra · 

.MOsemLS=> 14,87 

Valor do BOI => 8 35 

Tipo 
·-rusós e coNÉXõEs oE; !5vc -· 

MateriáJ 

MãodeÓbra .. 

Material 

t2320 SEINFRA ÉNCANADOR Mão de Obra 

l9096 S8NFRA TERMINAL DE VENTILACAO, sO MM,. SERIÊ NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material 

. . MOsemls=> 3,71 

Valor do BOI => 2 83 
·Descrição Tipo Código. Banco 

C2oo3 SEtNFRA R,ALÓ seco pVC RiGfOO TUBOs E CONtiÕESDÉ PVC 

10043 'seJNFRA AJUDANre DE ENGANADOR 

1mQ SEJNFRÀ . RALO SECO PvC 10 CM COM GRELA BRANCA 

12320 SEINFRA ENGANADOR 

Código· Banco Descrição 
04926 SEINFRA 'CÃIXÀ.$1FONADA PVC 150 X 150 X 5ÓMM, ACABAMENTO BRANOO .. 

·ioo43· SBNFRA. ·~~ouoJ~filoi · 
12320•SEINFRA ENCANAOOR 

. 19"o7 SEINFRA CÂIXA StFoNADA PVC 15Ó X 150 X sOMM: ACABAMENTO BRANCO 
(GRaHA 0.U TAMPA CEGA) 

Mão de Obra 

Materlal 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
Poço$ E CAJXAs 

MãÓdeObra 

~deóbrà 

Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 
Código Banco 

C0606. SEINFRA 

Descrição Tipo 
CAOO\óE INSPêÇÃt >"EM i\L'vi:NAAIA~TAMPA riE CoNéREi"o esf>.'.' 5cm "PoÇos i: CAixAs · 

!0040° SÉINFRA AJUDÁNTE DE ~RMAOORJFERRBRÓ 

10041 SEINFRA ·: AJUDANTE DE CARPtNraRO 

I0103 SEINFAA AAAMÊ ReCOZIDo N.18 Í3WG 

1o1 oo· saNFRA , AREIA MEÓIA 

10121 .• SEtNFRA ARMAooRJFERREIRO 

. Í0169 SetNFRA AÇo CA-60 

I0280 SEINFR.Á BRrf A 

10498' SEINFRA CARPINTEIRO 

I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADÓ 12MM (1 .10 X 2.20M} 

I0805. SEINFRA CIMENTO PORTLAND 

' 1191fiséNFRA ' TÁBUAOE1~ DESA. -L= 

12391 SEINFRA PEDREIRO 

·. Mãõ de' Obia 

Mãodeóbrá 

Maternil . 

Material 

"Material 
. . . 
Mão~Obra 

Maienai. 

Material 

Material 

MâodéObra 

40,51 ' 

1166 

20,67 

1190 

M 

• UN 

H 

LS=> 

Und 
úN 

KG 

H 

H 

UN 

Und 
UN 

H 

UN 

H 

Und 
, UN 

H 

H 

UN 

LS=> 

Und 
m2 

.H 

H 

KG 

. . m' 

m• 

H 

m2 

KG . 

M 

H 

1,0000ÓOO 

0,0220000 

0,1400000 

3,70 

39,22 

22,72 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI '"> 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000· 38,Á6 

0;0s75000 45,16 

o,4oooooo, 

0,0910000 

· 1,ooooóoo 

0,4600000 

18,63 

39,22 

11,3o 

22,72 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 35,56. 

0,3800000 18,63 

2,37oo00o 

. 1,óoOOooo . 

. o,36ooooo . 

0,28 

20,03 

2i,n . 

o,oo· MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unlt 

1.oóóoooo . 1:2.07 .. . 

0,031000() 

o,o9ooooo . 

O,Ó480000 

O,oOOoooo 

1,0000000 

·· 45:1s' 

18,63 

. 39,22 

zi:-12·· 
5,09 ' 

0,00 MÓ eom LS 

Valor com BOI => 
Quant Valor Unlt ' 

.1.0000óoo 49,63· 

0:9800000 
1,0000000 

o.eáooooo 

18,63. 

9,12 . 

22,72 

o,oo · MO com i.s 

Valor com BOI => 

Quant . Valor Unit 
' ~.oóooOOo 50,67 

0,5000000 . 18,63 

0,5000000 

1',oooóooo 30.oo: 

o:OO MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant ' Valor Unlt. 

1,0000000: . 213,21 . . 

. , o,4eoooixf 

2,4200000 ' 

Õ,ÍJ900Ôoo 

0,0330000 

0,4600000 

5;2100000 

o,04ooooo 

2,420oooo 
0,4ÓOOOOO · 

16,200CÍOÕO .. 

0,120000Ó 

0,3Ôoo0Óo 

18,63 

18,63 ' 

10,05 

67,50: 

23,17 

8,28· 

76,19 

23:17 

30,33 

o,56 

10,01 

23,17 

3,io 

0,86 

3,18 

5,78 

1359 

Total 
. · 36,46 

2,59, 

8,56 

3,56 

11 ,30 

10,45 

19,01 

4502 

Total 
35,58 

. 6,70-

0,66 

2o,03 . 

8,17 

14,87 

4391 

Total 
12:01 

· 1,39 

1,67 

1,88 

2,04 

5,00 

3,71 

1490 

Total 
49,63 

18,25 

9,12 

22,26 

40,51 

6129 

Total 
50,67 

' 9,31 

11,36 

3Ô.OO 

2Ô,67 

6257 

Total -
213,21 

8,s6 
45,08 

o:oo· 

2,22 

10,65 

43,63 

3,04 

Sa,07 , 

1:2,13 

9,07 

1,20 

6,95 
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Insumo 

5.5.1 
CoÍnposiÇã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.5.4 

ComÍ>osiçã 
o 

Conipos~ . 
oAuXiliar 
Composiçã 
oAUlCiliar · 
Insumo 

Insumo 

5.5.7 

Compõ1iiçã 
. o . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.5.8 
Composiçã 

o ' 
Insumo 

Insumo 

' insumo 

5.5.11 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

6.1.1 
eom'i)osíÇã 
·o 
Insumo 

6.1.3 
Comi>oslçã . 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

6.1.5 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

CornÍ>osiçl . 
o Auxiliar · 
Composiçã 
õAuxi.liar 

12543 SE1NFRA SERVENTE 

Códtgo Banco Descrição 
C1-Í86 SElNFRA. '• aETRoóüro.p\tt;::Rosc. O= 25inm (314") 

10042 se1Ni=R.6. · · · AJüoA.NiE Dê ãrnic1srl\ · • 

11075 . SEINFRÀ .aETRoouTo DE f'Vc RlGIÓÓ 3'4" 

12312. SEINFRA .. ELETRICISTA 

Código, Banco 
91si4;SiNÀPt 

Descrição 
· 'i::Aoooé CoàR~fi=u:xlvEL 1$oLAoo: 1.st..tM"; ANTl~HJl.MA.450f750 v. 

PARA CIRcurrosTERMINAIS'- F'QRNECIMENTO E ~ALAÇÃO. 
AF 12/2015 . · , . • . . . 

. 88247 'SINÀ'Pl AUXl!,.IAA•PE'et.Ê'ffiltjsTACÕM~(jos ÇoMPt;~M~NiAREs'. 
- , •. ~:,:·y_i: . e: • • __ :;_· ~:'. .~\<----.: -=T·: .-;:~ · ·~' :-~ (:~ _ - :_., ~t ·~~'.; __ '.. _ ·.i~;;~: ::{k- .-~;~: ,;f.:. " '.'.-~l;; .• 

, &a26iSJNÁP~,° ,,, ~!Oi$tA;{1()M. ENÇhRGCJ~~~~ 
00001613 ,.S1NAPI .. c~ ~e ~e:·~LEXJv~L'. ~~~'~ s,·l~LA~Ao EM PVC/A. 

00021127 SINÀPI 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450f750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

FrrA ISOLANTE ADESIVA ANncHAMÀ, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
,MMX ?..M 

Código Banco ·Descrição 
C453à,.seiNF'RA : i:>i5JuNtoR01FERENOAL.ÓR-16Ã-·4oA, ~A 

.· 10037 SEINFAA . AJUDÀNTE 

123-1i SsNFRA ELETRICISTA 

ls36s SElNFRA DtSJÚNrÓR DtFERENCIAL OR-16A ; 4oA, 3ômÂ 

Código Banco Descrição 
ccmã. SEINfRA . ;cÃIXÃ.DEPASs/\ÓEt.icóM ~P.A PA~DA 100X:io0Xsomm 

· KÍ42s s~A· :cÀIXÀ.PAsSAG. CHAPA CtTAMPA.PAAÁF. ·1oox-iooxao'MM 

10042 SBNFRA ·AJUDANTE oE ÉLETRlCISr A 

12312 SSNFRÁ ' ELETRlClsTA. 

Código Banco Descrição 
C1636· SElNFRA .·• LUMINARIA FLUORESCeNTE·CóM~Ã ( 4 X 32 )W 

10042 SEINFRA AJUDÁNTE oE ELErRiCIST A 

11373 SEINFRA LÚMINARIAFLÍJORESCENTE coMPLÉTA ( 4 X 32 )W 

12312 SEINFRA ELETRICISTA . 

Código. Banco ·Descrição 
. 62784'. séiNF!iA ESCÀVÀCÂOMANiJAL.$olt>'bê1Ã.CAr. PROF'. ATé 1.som 

12S43"sEJNFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 
. Ccis1 r ;'sEINFRA .. CABÕ CoBRE Nu -ioMMi . 

10336 ' SEINFRA CASO COBRE NU 10MM2 

!0042 SEINFRA AJUDANTE DÊ.ELETRtCISTA 

12312' 5ElNFRA ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 

C2457 $8,NFRA ·•· TERM!NAlDE:PR~O P/ CABQS ATÉ 3.$MM2 .. . . . 

12Ó76. SEINFRA TeRMtNÀL PRESSÃo P/CÀBÓ 35MM2 

10042 sBNFRA ÀJlJDANTÊDe ELETRiCJSTA . 

' 12312 SelNFRÃ ELETRtctSTA 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 141,02 

Valor do BOI=> 50 10 

·Tipo 
ELEÍRÓOuroS oéPVQ E. 

. CONEXÔES 
Mão de Obra 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 7,00 

Valor do BOI => 2 48 

Tipo 
INEL: INSTALACÃÓ~ 
aÉTRICAIELETRIFJCAÇÃO E 

,jL.uMiNAÇÃO EXTERNA . · ' 
'_s.l:DÍ ; 5ER~ _D!V~SÔ$.,'0· 
. seof:_stR\t!eos 61v~~s 
., Maferi;, . ':.~ • ·,' '7 

Maieríal 

MOsemLS,;;. 

Valor do BOI=> 

Tipo 
BASES, cHAVES E 

, DISJUNTORES . 
' Mão de Obra 

.Mão de Obra 

Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI = 
Tipo 

. 'âuADROS iCÃIXAS · . 

Mallm~I . 

Moo de Obra 

'Mãci c1e otira 

MOsemLS=> 

o.65 

062 

25,07 

3290 

16,71 

Valor do BOI => 6 32 

Tipo 
LÜMINÁRJAS iNTERNAS/ 

·.EXTEeNASI ACESSóRlos 
· Mão de Obra 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS=> · 

Valor do BOI=> 45 84 

Tipo 
; ESCAVÁÇÔESEM 
VALAS, VALETAS.CANAIS t 
Mão de Obra 

MÓ sem LS = 45,42 

Valor do BOI => 1 O 67 

Tipo 
'FIOS,'éÃàos'e AceSSORIÓS .• 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MÓsemLS=> 5,84 

Valor do BOI=> 314 

:Tipo 
. :FIOS. cABOS É.ACEssóRIOS. 

' Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

8,35 

297 

Código.Banco 
Ú626,0RsE 

Descrição Tipo 
RefletOrLED Ulb\t-500W, chip LedCREE drM> M~U.:~ IP67, LÚminárias·~ · 
voiiagem AC 100.2~x; temp de oiir tNanoci frio 50()0K, vi<fa 6til.60.QOOh, da 
ll!CiXQiisímilar · 

Und 

M 

H 

M 

H 

LS=> 

Und 
M 

UN 

LS=> 

Und 
UN 

H 

H 

. UN 

... LS=> 

Und 
uN 

UN 

H 

H 

H 

UN 

H 

LS=> 

LS=> 

Und 
•.. "'3 

H 

LS=> 

Und 
M 

M 

H 

H 

LS=> 

Uncf 
. UN 

· uN 

H 

H 

LS=> 

Und 
un 

1,ooooo00' 

o,rn:ioooo 

3,50 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ooóoooO _2,64 . 

16,96 

·21,79 . 

1.42 

0.0000000 ' 4,72 

0,00 . MO com LS 

Valor com 801 => 

Quant. Valor Unlt 

. 1 .. ~ 
0

140,02 

0,6000000 18,63· 

. 0,6ÓOoooo 23, 17 

1,00oooOO 'Í14,9s 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt ' 
1.cióooOOo . 26.92 '. 

1.oóooôoo 
o:4Cioo00o 
0,4000000 

' 10.21 :' ' 

. 18,63 

23,17 

0,00 MO éom LS 

Valor com BOI :> 

Quant. Valor Unit 
1;oóô00oo 195,0i 

1,SOOOÓOO 18,63, 

1.0000000 · 

1,5000000. 

132,38 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,00CÍÓOOO 45,42 

2,6500ooo 17,14: 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,oooOOOO '13;39· 

1,020oooo 

0,1400000 , 

0,1400ÓOO 

7,41 

18,63 , 

23,17-

o',oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit· 
1,0000ÕÕO 12,~: . 

'1,oOOoóoo 

· o.2000000 
... 0,2ÔOOOOO 

4,29 

18,63 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,ooõoooo. 6.893,79 

13,71 . 

41 ,02 

3,16 

3,50 

3,93 

7,09 

1307 

Total 
2,64 

0,04 

0,65 

326 

Total 
. 140,02' 

11 ,17 

13,90 ' 

114,95 

25,07 

17292 

Total 
26,9:?' 

10,21 

7,45 

9,26 

16,71 

3324 

Total 
195,07 

27,94 

132,38 

. 34,75 

62,69 

24091 

Total 
45,42 

45.42 

45,42 

5609 

Total 
13,39 

7,Ss 

2,60 

3,24 

·5,84 

1653 

Total 
12,64· 

4,29 

3,72 

4,63 

8,35 

1561 

Total 
6.893,79 
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o 
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7.3 

12521 ORSE Refletor LED Ultra f/XNV, chip Led CREE dl'Ne MEANwÉLL Proteção 11'67, Material 
Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio SOOOK, vida útil 60.000h, da 
Leox ou similar 

00002436 stNAPI - Ei..ErRICISTA - Mão de.Obra 

00006111 SINAPÍ SÊRVENTE DÉ OeRAs -Mã0 de Obra 

Código Banco : Descrição 

c1o00: sélNFRA _ 01SJüN'roR MONOPó!.f<R e;t.1oVAORODE0tsmiBUJÇÃo 40A 

I004:t sEINFRÁ _, AJUDANTE DEÉi..ÉTRICISTÂ. 

!0987 SEINFRA OISJÚNTOR -MONOPOLAR 40A 

12312 SÉINFRA .• ELETRICISTA 

Código , Banco Descrição 
c12ã2 $EJNFRA esMAtl'E SINrStcO EM EstRUTURA tiE/\Ço CARBONO so_ MICRA 

-• C/tR11iiCHA - -
!0035· SSNFRA 'AGUARRAZ MINERAL 

-· I0045 S8NFRA AJUDANTE ÓE PINTOR-

11100 S8NFRA ESMAL lE SINTEncO 

11346 ·sSNFRA uXA PARA FERRO 

12158 SBNFRA ·TRfNéHA 'Z 

12395 S8NFRA 

Código, Banco Descrição 
C1187 .SEINFRA - ELETROOuro PVC Rose: !),; 3Ímm (1") . 

l004Í-SeiNFRÁ . AJÚOANTE bÉ ELETRICIST À 

11070-SEINFRA ELETROOUTO OE PVC RIGIDO 1" 

"12312, SEINFRA ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 
Cos19 SEtNFRA , CABO COBRENU 2$MM2 

!0042 SEINFRA - AJuOANTe DE aETRICISTA -

I0338 SEINFRA CABO 'coaRÊ NU Í5MM2 

12312 SEINFRA ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 
--C0518 SBNFRA - -CABO.éOBRE NlJ 16MM2 

í03es sE1NFRA CÀBo C08Ré Nu 1SMM2 

10042 SEtNFRA A.iuoANié DE EÜ:TRIClST A 

- 12312 SEINFRA -ELETRICISTA 

Código Banco Descrição 
csõia s8Nf:RA -Piso 1NTEkríiiAvAi:>à i'IPÕ ilJQiJN"H<> ('2o x 10 x 4cMJ, at.iu -

COMi>AcJ,_Ç~O M,EC::ANIZADA -
I0109 SElNFRA AREIA MEDIA 

12403 SEINFRA PÓ DE PEDRA 

19513 SBNFRA . :TIJOLINHÓ(20X 10X4CM), coR NATURAL 

I0612 SSNFRA COMPACTAOOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) 

I0725 SEINFRA CÓMPAcTAOOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (ci--IP) 

10445 SSNFRA CALCETEIRO 

12543 SEÍNFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 
cos3s SEiNfRÁ -CONCRETO NÃO ESTRutuRAL_PRÊPARo MANUÁL 

!0109 SEJNfRÃ AREJA MEDIA -

!0280 SEINFRA BRITA 

J0805-SEINFRA CIMENTO PoEmANO 

12543 SBNFRA ·5ERvENTé 

Código Banco 

MOsemLS=> 11 ,14 

Valor do BOI=> 1.62004 

Tipo 

BASES. CHAVES E 
DISJUNl'oRES 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 12,53 

Valor do BOI => 6 68 

Tipo 

suPeRt=icies MaÁIJCAS 

Material 

MãÕdeObra 

Material 

Material 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS ;,> 12,98 

Valor do BOI => 4 17 

Tipo 
. ELETRÓDUToSOE PYC E 
.CONEXÕES . 
Mão de Obra 

Material -

Mão de Obra 

MoseniLS=> 8,35 

Valor do BOI = 3 24 

Tipo 
' i=iôS, CABÓS EACE~IOS 

MãÕdeObra 

Material 

MãoctéObra 
- -
MOsemLS=> - 7.00 

Valor do BOI => 6 03 

Tipo 

FIÇ)S. CABOS E .ACÉSSôRIOS 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
PISOsEx!ERNOs -

Material 

Material 

Materiál 

Equípamen1o 

Equípamentó 

Mão de Obra 

Mã0de0bfa 

MOsemls=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

êôNCREToS 

Material 

Material 

Material 

Mão de obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

6,68 

439 

- 6,42 

977 

171 ,40 

9886 

un 

H 

H 

LS=> 

Und 
UN 

H 

UN 

H 

LS=> 

Und 

m2 

L 

H 

UN 

UN 

H 

LS=> 

Und 
M 

H 

M 

H 

LS=> 

H 

M 

H 

Und 
M _ 

M 

H 

H 

LS=> 

Und 
m' -

H 

LS=> 

Und 
m3 

m" 

m" 

KG 

H 

LS=> 

Und 

0,3000000 

1,0000000 

0,3000000 

15,93 

23,1i 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI ;> 

Quant. Valor Unit: 

1,0000000 

0,02ÔOOOO 

0,2000000 

ô,150oooó 

0,2500000 -

0,0800000 

0,4000000 

0,00 

11.78 . 

17,19 -

1S,63 

24,99' 

1,69 . 

3,82 

23,17 

MOcomLS 

Valor com BOt => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000, 13,81 

-o.ióoooôo 18,63 

5,46 

23,1i 

0,00 MO rom LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0ÔOOOOO 25,67i 

o.1700000 

1,0200000 

0,1700000 

18,63' 

18,22 

23,17 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant _ Valor Unlt 
. 1,oooOOoo 18,71 ., 

1.02ooooo · 11 ,00 

0,1600000 

ci,1600ooo 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ooooooO 

0,0568000 

o.0065Cioo 

51 ,0000000 

0,0757000 

- o·,0041()()() 

0,159500Ô 

0,1595000 

41,61 --

67,50 

60,46: 

0,56 

29.57 

44,27 

23,17 _ 

Ú',14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000_ 420,69 

0,77s0000 

o.9658cioo 

220,0000000 

10,0000000 

67,50 

76,19 

·o.56 

17,14-

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 

5,58 

15,93 

6,95 

12,53 

3514 

Total 
17,78 

0,34" 

3,72 

3,74 

0,42 

0,30 

. 9,26 

1.2,98 

2195 

Total 
_ 13,81 

3,72 

5,46 

4,63 

8,35 

1705 

Total 
25,67, 

-3,16 

18,58 

3,93 

7,09 

3170 

Total _ 
-ÍS,71-

12,03 

2,98 

3,70 

6,68 

2310 

Total 
41,61 

3,83 

0,39 

28,Se 

2,23 

0,18 

3,69 

-2,73 

6,42 

5138 

Total 
420,69 

52,51 

73,58 

123,ÍÔ 

171,40 

171 ,40 

51955 

Total 
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C2895 seiNFRA PAVlMaíl:AçÃO êM PEDRA TosCA Ci REJUNfAMENTO (AGREGADo 

:;::".~i~"~·~p.,\~l~ 
116ÓO S8NFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) . 

Kli24 S8NFRA CÓMPACTÀOOff ÓE PLACA VIBRÃTôRIA HP 4 (CHP) -

!0726 SSNFRA . COMPAcTAOÓR üso TÁNôEM AUTÔPROPEUDÓ (CHP) 

!0445. SSNFRA. CALCETEJRO 

12543, SEINFRA SÉRVENTE-

Código Banco 
c4301 ,SSNFRÁ 

. 10041 · SÊINF~1~; AJUÕANTE oíf cARPINTElRCl > 

I0498' SSNFRA CARPÍN'ÍÉIRO 

Código Banco Descrição 
. é35Õ5 $EINFRA ,GUARDA.CoRPo q CQRRIMÃÓEMTÜBO ÓE AÇoG_~VAN~ 314~ 

10878 SEINFRA COTOVELO ACQ GÃLVANIÍAOO OE 3J4;;c 

16Í33 SEINFRA 

11952 SEINFRA 

CRuzErA AÇO GAL V ANiiAOO 314• 

TE A(;o GALVANIZADO oe3f4· 

121.67 SSNFRA . TUBO AÇO GALVANIÍAOO ÕÊ 2àMM ('3Í41 

.0121 SaNFRA . ..\RMÃDóRn=ERRe!Ro 

12391 SEINFRA PEDREIRO 

Código' Banco ·Descrição 
co112 SEINFRA' :. ÃfiàuSToS oR~AMENTA1s'B1 GÉiW-CI ÃÜUAA-MtNIMÀ OE 50CM. 

11277 SEINFRA • JÁROiNÊIRO 

!0105 SEINFRA ÁRBUSTOORNAMENTÁL 

Material 

EquÍpamen!Ó 

EqÜípamentó 

MãodeObfa 

Mãodeotirà 

MOsemLS=>-

Valor do BOI => 

Tipo 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

24,60 

1365 

45,95 

Valor do BOI => 28 64 

Tipo 
. DISPOsrnVOS DE PRÓTEÇ,Ã.à E. 
-ACESSO . . 

··· ~eriàl · 

Material 

Materiál 

Materlal 

Miodeàbi-2 

Mão~Obra 

.. MO sem .LS => 

Valor do BOI=> 

Tipo 
. . PÁISAGISMO , 

MãodeObra 

Material 

MOsemLS,;> 

Valor do BOI => 

46,34 

2915 

3,92 

912 
Código Banco 

C4729 SEINFRA 

Descrição Tipo 
~i:AfdRÃQIL-NYLOFoFÚt=2.03M, MAL.HÃ 5 X ;iocM -FIO 4,aoMM, COM cERCAS 

. FIXADORES DE PÓl,JAMIOA EM POSTE~ _x60 MM CHUf.4BAOOS EM BASE . ' 
oE CONCRETO (EJ(CU)SIVE ESTA) ', REVESnOOs EM POLIEsTER POR 
PROCESSO OE PINTURA 13.EJROSTÁTICA..CGRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA -FORNECl~OOO E INSTALAÇÃO. • 

l9Ó48 sElNFRA .. . FÔCÃOOR pQUÀMIDA PARA POSre, NAS CoReS VERDE ou BRANCA 

l9043 SE!NFRÂ ' PAINEL NvLÓFOR'2,03M X 2,sM (A _X L) - MAÍ.HA 5 X 20 CM - FIO 4,30MM, 
REVESTIDO EM POUESTER POR PROCESSO OE PINTURA 
ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA 

19046 SEINFRA POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELÊTROSTÁTICA EM POLIESÍER, NAS 
CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M e COM TAMPA) CHUMBADO 

0049 · SEINFRA sERVlcO : cói.àcAçÃo É MoNTAGEM oe CERCA/GRAoiL NYLOFOR 

Código Banco Descrição 
Co+;29' SSN~ - .· ÁRVÔRt:S ORNAMENTAIS EM GERAL é! ALlURÀ MÉDlADif 

2,soM.EXCETO PAl.MACEAS . . 
11277 SEINFRA : JARÔINBRO . -

10143 SEINFRA ÁRVORE ORNAMENTAL 

Código Banco ·Descrição 
. cds64. SEINfR)I. •. CoNJUNTO QE~O PI TR~ 8ANDErRAà E PEDESTAL 

I01Ô8 SEINFRA . AREIA GRosSA . 

I02ào SEINFRA BRITA 

!0441 SEINFRA CAL HIDRATADA 

I0805 SEINFRÃ . CIMENTO PORTLAND . 

11605 · SÉtNÍ:RA . PEDRIScó 

10965. sEINFRA - DEsMoloÁNTE PARAFORMAS 

11061 . SEINFRA ELETRODOS 

.1074!1 SEINFRA . MÁQUINA DE SOLDA (CHP) 

10103 SEINFRA 

Material 

Material . 

Material 

sei-viços 

. MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
PÀlsAGISMO 

MA~de6bia 

Màterial 

MosemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
URàÃNIÍACÃÓ 

Materiai 

Material 

Màterià1 

•Maienài 

Material 

Material 

Material 

Equípamen1D 

Material 

0,00 

5970 

13,50. 

12,02 

H 

- H 

H 

H 

LS=> 

Und • 
't.t 

UN 
UN 

UN 

M 

H 

H 

-- LS=> 

Und 
UN 

H 

UN 

LS=> 

Und 
M 

UN 

UN 

UN 

m2 

LS=> 

Und 
uN 
H . 

UN 

LS=> 

Und 
UN 

m3 

KG 

KG 

m' 

KG 

H 

KG 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ooOoooo 121 ,91 

- ~.25orooo 

o,25000cio 23,17 

o,oo" MOc0rii LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,00ÓOOÓO 124,06 

o,2000000 7,63 

o,4000000 

o,aàooooo 

2,70ÓOOOO 

. 1,oooOOOO' 

1,oooOooo 

22,28, 

10,12 

22,68 

23, 17 -

23,1i 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,000'.Joôir' , ãà,85 -.. 

- · o;1696ooo 

. 1,0000000 ' 

--- 23:17 

34.931 

· O,OÓ MÓ com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,oócXJooo_ 254.os· 

0,4000000 

0,4000000 

2,ci3oo0oo 

5,51 

-- 424,46' 

93,71 

16,54 

0,00 MÓ com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.0000000 51 ,11· 

- 0,583ÓOOO 23,17 
. 1,oooOOOO 31,6i 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
1 ,0oo0000:· 

o,5CXlOOOO 

ci,160oó00 

1,2800000 ' 

112,00ÕOOOO 

o,3àooooo 
. 1,sOOoooó 

0,8500000 

0,8500000 ' 

· · o,5900000 

3.797,49 

74,72 

76,19 

1,10· 

0,56 

73,90 

- 7,35-

18,19' 

0,06 

10,05 

10,28 

24,60 

7176 

Total 
121,91 

33,38,: 

7~09 

~''4.6s 

5,79 

45,95 

15055 

Total 
124,06' 

1.se: 

8,91 

a:o1: 

61 ,18 

23,17 

23,17 

46,34 

15321 

Total 
' 38,85_ 

3,92'. 

34,93 

3,92. 

47 97 

Total 
254,05 

13,22: 

169,78. 

37,48 

33,57 

0,00 

31375 

Total 
51,17 

13,50 

37,67 

13,50 

63,19 

Total . 
. 3.79.7,49 

'37,36 

12,19 

··a.oo 
62,72 

28,08 

13,23 , 

1s,46 

o.os' 

·s,92 
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Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

·Insumo 

Insumo 

7.11 
Composiçã 
o 

· Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

.1iisumo 

7.12 
Composíçã 
o 
Insumo 

7.13 
Composiçã 
Q 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo · 

Insumo 

7.15 
Composiçã 
o . 
Insumo 

Insumo 

!0163 SEINFRA . • AÇO CA-50 

11728 . SEINFRÁ . PREGO 18X27 (21n'' X 10) (APROXtMADAMENTE.198UN/KG) 

12172 SEINFRA ruso AÇOGALVANIZAOODE65MM (21/Z'J 

12113 ssNi=RA ruào Aço GAL v ANIZADO DE EioMM (3') 

!0526 SEÍNFRÁ • CHAPA CoMPÉNSAOO PÍ..ASTÍFICAOÔ 12MM {1.ii X 2..44M) 

11846 SEINFRA ; SARRAFO DE 1"X4" 

Jo04o .. SBNFRA : AJUDÁNTE DE ARMArioRif:ERRElRÓ 

10041 ' SBNFRA AJUDANTE oE CARPINTEIRO 

!0045-SBNfRA . AJUDANTE DE PINToR 

1012.1 SEINFRA ARMAOORJFERREIRO 

J0498 SBNFRA CARPJim:JRO 

11328 SEINFRA LADRILHISTA . 

12391 SBNFRA · PEÓREÍRO 

12543 .. SEINFRA . SERVENTE 

11332.'. SEINFRA 'LADRll.Hó'HIDRALÍLICODÊUMÁcOR . 

11100 SEINFRÁ ESMALTESINTEncO 

. 11346 SBNFRA LIXA PÁRA FERRO 

12.293 SEINFRA ., ZARCÃO 

Código. Banco , Descrição 
C4624 SEINFRA .PISÕ PODÓTAT11:: ExTE~NO _EM Pt.1C.ésP:·3CM, ÁSSÉNTAOO cOM 

'ARGAMASsA {FORNs;tMeffrO E'AssENTAMENTO) 
!0109 SEINFRÁ AREIÁ MEOIÂ . . . . 

IQ441 ·sÉINFRA ·cAf. HIDRATADA 

l08Q5 SEINFRA CIMENTO PoRTlAND 

11328; SEINFRA LAoRILHISTA 

12543:SetNFRÀ .SERVENTE . 

1B623 ·se1NFRÀ ·Piso f-ATiL ALERTA ou 01ReciooL i=M ?t.1c cco'NcRero> ESP ~ 3ém 

Código Banco Descrição 

C03tJO SSNFRA BANCo De MAoelRA. CJE;STRUnJRADe FÉRRO • L,;, 3.00rri . 

!0188 sEJNFRA ·BANéO'. õe t.íÂDsRÂ êlESiRuru"RA·0ei=ERRo. L=3:óoM · 

Código Banco Descrição 
c1430;ssNFRÁ · oRÃMAeM PL.Aé.t.S e..&C:M FoRNeaMENl'o i:f PLANtio 

". 
,iÓ037, SEINFRÁ . AJÜDANTé' 

1122s;SEINFRA GRAMA TIPÓ BATATAIS EM PLACA 

l2077 .. SEINFRÂ . TERRA VÉGEÍ"AL 

Descrição 
MA5mà ÍNPMDUf.L ot 3o METRoS PARA BANDEIRA 

'1. :- : • .- ' . . . • , , • 

11 ooi seiNFAA 

19157 SEÍNFRA TuBOCAMISAACoCHAPAASTMA36.5116" DN ooomm 
teü2 SEINFRA rusà CAMISA AÇO CHAPA ASTM A361i4" oN sôomm 

18111 Sé1Ni=RA ... rUsó cAM1s..&. Aço cHAPA ASiM A361í4~ oo 40om,n 

16170 SElNFRA TIJBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm 

Código Banco 
JR-OÔ1 'P(óÍ:>rio 

Descriçlo 
:LémEtRO ~ '.Le'r,RA .EM CAÓCA DtÚINCo, H=. i{)() CM 

10031 SEINFRÁ AJUDANTE 

!0108 SEINFRA . AREIA GROSSA 

Material 

Material 

Materiài 

Material 

Material 

MaÍerial 

MAodeObra 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

Mão· de obra 

Mãode0bn1 

MãÓdeObn1 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Material 

·MatBrtaÍ 

MOsenÍLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 

PISos 

Material · 

: Material 

·Materiàt 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

. Materi.iJ 

MOsemLS::> 

Valor do BOI => 

Tipo 

, URBAt:'lZACJ\O 

. Material 

·Mo sem LS => · 

Valor do BOI => 

Tipo 
.PAISAGISMO 

Mão ru;c)b..a ,, 

Material 

Material 

MÓsemLS=> 

Material 

Matenal 

Material 

Material 

Material 

MOsemLS,;,> 

695,22 

892. 41 

'58,49 

2789 

0,00 

21763 

3,87 

415 

7.465,86 

Valor do BOI=> 13.252 35 

Tipo 
'Se'Ês ~ sERV.ICOS EsPECwS 

·Mãocieobia 

Material 

KG 

KG 

M 

M 

m• 

M 

H 

H 

H 

H 

UN 

Und 
m• 
m• 

KG 

KG 

H 

H 

Und 
UN 
ÚN 

LS=> 

Und 
m•. 
H 

m" 

LS=> 

Und 

KG 

M 

M 

iiA 

M 

LS=> 

Und 
uN 

. H 

m' 

3,soooOOo 

3,5000000 

2,34rioooo 
3,500oooo . 

5,sooiloóo 

1,910oooo ' 

12,sOOOOoo 

4,3500000 

1,1000000. 

2,1000000 

0,8500000 

18,63 

. 18,63 

2.3:11 

23,17 

23:11 

23,17 

17,14 

·50,90 

24,99. 

1,69 

22,58 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 118,69 

0,0182000 67,50 

2,73ooooo 

2,8000000 

1,6ÓÕoooo 

1,2500000 

1.10000óo 

1,10 

o,56 
. 23,17' 

17,14 

49,48 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,000oooo . 92.6,10 ' 

'1.oóooOOó. 926.10 

0,00 . MO c0m LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt· 
ÚXÍOOOC)() '. 17 ,67 

o.2õ7aóoo · 1 a,63 

ô,900oooo 

0:0150000 

6,42 . 

101.1.4 

0,00 MO com LS 

100,0000000. 

9,0000000 : 

9.ooooocio 

9,ooooocio 

9,0000000 

18,19 

1.861 ,65 

1.222.20 · 

977,55 

732,90 

0,00 MO com LS . 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
. 1;oobocioci,. . 45o,81 ' 

s.soõOOoo. · 
êi,o20000o 

18,63 .. 

74,72. 

318,25 

6,21 ' 

969,54 

1.245,40 

97,58 

10,68 

43.s9 

65,20 

65,20 

54,21 

81 ,09 

127,43 

44,25 

214,2.5 

221 ,41 ' 

27,48 

3,54 

19,19 

695,22. 

4.68990 

Total . 
118,69 

1,22. 

3,00 

1,58 

37,07 

21.42 

54,42. 

58,49 

14658 

Total 
926,10: 

926,1ô 

0,00 

1.14373 

Total 
-11.61 

3,87 

5.11 

8,03 

·3,87 

2182 

~.182,33 

'' 674,'48 

1.819,00 

1's.754.ss 
10.999,80 

8.797,95 

6.596,10 

7.465,86 

69.64535 

Total 
400,81 

102,46 ' 

1,49 



• 

• 

ln$umo 

ln$Umo 

!~sumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

ln$umo 

Insumo 

7.16 
C0mposiçã 
o -
COmposiçã 
oAuxiliaf 

Com~ã 
o Auxiliar 
Composiçã 
o Auxiliar 
'ComJ>O$lçi 
oAuliiiiar 
Insumo 

ln$umo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.3 
eonlposiçã ~ 
o 
Insumo 

ln$Umo 

Insumo 

8.6 
eompoS;Çi 
o 
Compo$iÇã . - -
o Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

ln$umo 

8.7 
Composiçã 
o 

lnsumo 

ln$Umo 

Insumo 

Insumo 

8.10 

!0301 , 5EINFRA BUCHA pt.AsTICA SMM 

!0539. SElNFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DEsENV o:50M 

l0805 SEINFRA CIMENTO PoRTLAND 

11100-SEINFRA - , EsMAL TÉ SlNTETICÓ 

tt582 5EÍNFRA PARAFUSÕ N.12X25MM 

11858 SEINFRÀ .SERRÀLHEIRC 

iz293 -SEINFRA . zARCÃO 

12391 -SEÍNFRÃ PEDREIRO 

12543 SEINFRA sERVENTE 

Código Banco Descrlçlo 
-c31 f2 SEtNFRA 

IÕ498 SEINFRA . CARPÍNTEIRO 

11846 SEINFRA SARRAFO DE 1 "X4" 

12543 SEINFRA -SERVENTE 

'°542 5EINFRA -CHÂAA PoUCARaoNATo 4MM, FUME° 

11061 SEINFRA ELETROOOS 

135180RSE Perfti-<1eaicabãme'1t0fümêpara~cie4a1õnim 

13514 ORSE ·emenda lápida funiê para poiÍcarbonato-de.4 a 10mm 

73.73.15-SUOECAP ASSENTO PLASTICO BRANCO SIMPLES 

Código Banco Descrição 
c292é: sEINFRA REATERRO CICoMPAcTAÇÃO MEÇÀNfCA, i; CONmOLE, MATERIAL OA 

VALA • - - , 
.0106' SEINFRA " CAMINHÃO TANÔUE 6.oóo 1(CHP) 

IOJ25 SEINFRA COMPÀCT ÀDÓR DE-P!J..CA VIBRATORIA HP 7 (CHP) 

12543 SEINFRA SERVENTÉ 

Código· Banco Descrição 
C3347 SeíNFRA ALVENARIA DE PEDRA•ARGAMASsAoÀ (TRAço 1:4).ciAGREGAOOs -

qom·ss~ ;;:;~~i~~9~~,~~-~-:i~~9°1/ 
11800 SEINFRA : PED~A DEMÃO (RACHÃO) 

-12391 -SEINFAA PEDREIRO 

12543 SEINFRA , SERVENTE 

Código Banco Descrição 
-~- _SEINl"RA -fiÀRBÀCÃ ciTuào PVC'ESGOTO 1oom:m. INCLÔSIVE GEÓTScTIL NÃÔ

TECIOO 100% POL113STER COMRESl~IAA TRAÇÃO LONGITUDINAL 
_ MlNIMA DE 81<N/m (BlDIM RT--08 OU SIMILAR) e ~A 

1028Ô sEINFAA BRITA~ 

Í2193 SEtNÍ=RA - TÚBOPYCESGÓTODE-100MM(4')-(NBR56ila) 

12543 . seiNFRA 5ERv'ENiE 

Material 

Miitena.1 

Material 

Material 

.Material 

Mão de Obra 

Material 

MâodeObra 

MâodeObra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Material 

Mão de obra 

MOsemLS=> -

Matéfial 

Material 

-Material -

Material 

MOsemLS=> 

339,71 

10594 

27,09 

"19a,22 

Valor do BOI => 1.280 00 
Tipo 

- ATERRO,REATERRO-E 
coMPAcTAÇÃO
Equi(>ameÍlto .. --

EqiriPan1efíto 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
-ALVENARIA bE PEDRA 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS= 

17,99 

571 

287,25 

Valor do BOI=> 105 55 

Tipo 
-DRENAGEM SÜB-SUPERFICIAL 

Material 

Matenai 

Mão de Obra 
18653. SEINFRÀ GEOTéxriL NÃO:. TECIDO 1ciool6 POLléSTER coM RESlsrf:NctA A TRÀÇÃo Matenal 

l.ONGfTUOINAL MiNIMA OE 8 kNfm (BIDIM RT-08 ou SIMILAR) 

Código Banco Descrição 
Valor do BOI => 

Tipo 

Ú7 

175 

UN 

M 

KG 

úl'-i 

H 

- L 

i-i 

H 

LS=> 

H 

M 

H 

LS=> 

m> 

KG 

m 

m 

UN 

LS=> 

Und 
tri' 

H 

H 

H 

tri' 

H 

H 

LS=> 

Und 
uN 

M 

H 

m• 

LS=> 

Und 

0,3500000 

4,0000000 

1,0000000 

22,58 

23,.17 

17,14 

0,00 MOcomLS 

4,74 

17,1-4 

0,00 - MÓ com LS 

1a,4aoOóoó-

1,5000000 

15,0500000 

30.1000000 

12,0000000 

-43,ia 

18,19 

16.12· 

39,73 

29,90 

0,00 - MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.0000ooo 

O,Ó35ÕOOO -

0,0350000 

24,34 : 

137,70 

44,27 ' 

1.o5ooooõ- Ú ,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1 :ooooocxr -449, 15 -

1,fsoclooo 

. 5,ooooOoo 

7,000000Ó 

. 4$7.sa 
" · _,, 

66,06 

23,17 

17,14: 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unit 
1,00ÓOOOO 7,47 

-o.004óooô· 

0,5000000 

o,oãOoooo 

0,0900000 

76,19 

1Õ,84 

17,14 

4,33 

0,00 MO com LS 

Valor com BOf => 

Quant Valor Unlt 

7,90 

92,68 

17,14 

339,71 

-2 ,98 

0,68 

27,09 

809,05 

27,28 

251 ,63 

0

1-195,ÍÍ7 

358,80 

798,22 

6.72685 
Total 
24,34 

. 4,81 

Ú4 

17,99 

17,99 

3005 

Total 
449,15 

75,96 

115,85 

f19,98 . 

287,25 

554 70 

Total 
7,4i 

o,3o 

5,42 

1,37 

0,38 

1,37 

922 
Total 



CompÍ:>siÇã 
o 
ComposiÇã ·' 
oAUliili3! 
Insumo 

Insumo -

8.11 
Composiçã 
!> 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo. 

9.6 
eomposiçã · 
o 
Composiçi 
o.A@líar 
Insumo 

Insumo. 

Insumo 

03408. SetNFRA 'REeocO·ClÀRG.AMÂSSA DE ciMàfroEARetA SI PENE~. TRAÇO 1:3. ARGAMASsAs PAAA·PAREDES 
INTERNAS E EX'J'ERNAS . 

·m' · 

·, ciilio sEINFRA{'· , ~'i:>E'CIMENto e -~fiEiA SJPEN,l'AAÇ01:s· 
~1 ' SEINFRA •i'<pfu'RS~~f ' <;, • ·, ''i .:; .. ' • ''"' . -· 

12543 SBNFRÃ SERVENTE 

Código Banco Descrição 
C2461 :SEINFRA . . TEXruRAACRILlCA 1 DEMioeMPA~EOESExi:ERNAS 

IOCÍ45 SetNFRA AJUDANTE DE PINTOR ' ' ' 

12395 SEINFRA PINTOR 

11856 SBNFRA SEÍ..AÓOR AcRILICO 

12079 SEINFRA ' TEX"ruRÃAcRiLICÁ . 

Código Banco Descrição 
c0329 Sel!'iffií\' ATERRO êicoMi:w::rAÇÃo MÉCANICA e CONTROLE. MAT. PROOuZIÓO 

·· ca1~~a~~. }~;4AMRÓ:,~ .T~~-.···· 
10706 SEINFRA ' CAMINHÃO TANÓUE 6.000 1 (CHP) 

I0725 SEINFRA ·: cciMPACTAOOR riE PLÃcÁ viSRAr6RIÃ HP i (CHPJ 

12543 sEINFRA . SERVENTE 

f.RGAM~ ~ o/4,,ÉNÍ!? .~: .• . -: -. l, m3 · 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Va~doBDI=> 

Tipo 
PAREDEs Ê FORROS ' 

Mão de Obra 

Mão de ama 
Material 

Material 

MOsemLS=> 

28,46 

877 

10,67 

Valor do BOI => 3 65 

Tipo 
ATERRO,REA~ROE 

·~~1I~~:MÃ~s:~;;:__ 

Equipamento 

·. MãàdEtÔbra 

H . 

H 

LS=> 

Und 
m~ 

H 

H 

KG 

Und 
m3 

H 

- H 

H 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt, 
1.0000000: 15,56 

-o.200ÓÔÕO 

o.3oooooo 
0,19ÓOOOO 

o.3100000 

18,63 

23,Ú 

13,32 

7,63 

0,00 MOcomLS 

Va~ com BOI => 

Quant. · Valor Unlt 
{ooõooocf · 23;1e · 

:.- ,,. _. ;,, 

0,0350000 

0,035Õooci 

1,0500000 

4.02 .. " ' . 

13flõ 
44,27 . 

17,14 

28,46 

4609 

Total 
15,56 

s:-72 
6,95 

2,53 

2,36 . 

10,67 

1921 

Total 
26,76 

,.4,:4~-

·4,81 

1,54 

17,99 

·Ma sem LS ~ 18,26 LS => 0,00 MO com LS '18,26 

~ ----------------.... ------..... --------------------------------------------~~v•ª•~•r•do•B•º•'-= .... _,_ __ _...6•7•5--~~~------~~v•ª•'~-co~m·B~D~l~=>~------:35-.5:"'!"1 
9.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unlt Total 

• 

Composiçã C1917 ,SelNFRA PISODE~ETOFCK=1~ J:SP.::: 1tcm, ARMÂÕOCfTE.LADEÃÇO- PISOS ,EXii:RNos m' . '(ÓOOQOCÍO . 104;19, 'fÓ4,'Í9 

~~umo !0109 sEtNFRA · AREIA MÉÔIA · Mâteriat m3 0.0747000 67,So S,Ô4 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

:Insumo 

1il5umó 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.10 

Insumo 

10.3 
Composiçi 
O. 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.4 

eomP<>stttã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.5 
Composiçã 
Q 

Insumo 

I0280 SEINFRA BRITA. Material m3 0,1603000 76,19 12,21 

I06Ó5 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 34,óooóooO 0,56 ' 19,04 

f0682 SEINFRA -BEToNEJRA ELÉTRICÚSÓL-(cHP) Equipamento H 0,086ÔOOO 24,42 2, 1 o· 

i2o4MÍEINFRA TÉLA soLDAOA EM ACO CI\~ B f;jo; 5,0MM MALHA 1o X 10 CM ' Matéria! m• 1.0000000· 2(53 . 21 ,53, 

. 11917 SEINFRÁ - fÁ~~~~ -L= 12cm Máierial M . o.aoooOOó s,i6 

10121 se1fliFRA ARMÁi:>oruFERREJRo MãodeObra H o,Ó2ÓOOOO 23.17. 

12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,2500000 i3, 1 i 

12543 SEINFRA SERVENTE MãÓdeàtíra H 1,9500000 17,14 

Mosem LS=> 39,67 

Valor do BOI= 2448 

Código Banco Descrição Tipo 
C34o7 SE!Nf!RA . REaóêõCIÁRGAf.iASsA 0e CIMÉ:NTO E AREIA~ PENEJAAR; TRAço 1:6 AOOAMASsAS PARA PAREDES 

12543
1 
S8NFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 
G261i SEINFRA '_il.180 PVC SOLO. MARRoM D= 32mrn(1") 

10026 · SEINFRA . À~~º PARA ~UBO ~ ~vc R1G1C:>Ó' 

IÓÔ43 SEINFRA , AJUDANTE oE ENcÂNAOOR 

11888 SEINFRA SOLüÇÁÓ UMPAOORA PARA PVC RfGIOO 

!2201 SEINFRA TUBO PVC sOLDÁVEL oE 32MM (1') . 

12320 SEINFRA ENCANADOR 

Código Banco Descrlçto 
' C2tH9' ~NFRA ~Ti:iSO. PVé SOi.à MARRoM o;;:50lnnÍ_(11f2") 

IOOÍ6 SEINFRA AoeSÍVO PARATuBo DE PVC RtGIOO 

!0043 SEINFRA- , AJUDANTE DE ENCÀNADOR 

11888 sEINFRÁ 'SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RlGIDO 

12203 SEINFRA TÜBO PVC SOLDÁVEL DE 5ÓMM (1112') 

1232oSEÍNFRA ENCMIADÓR 

Código· Banco Descrição 
C1527 SEINFRA ' ' JOEUIO 90 PVC SOLO.IROSGÁ. ó=, 32~,mX1~ 

KÍ026 SsflÍFRA 

-·~~~,,::~n 
, .. ;~ .. · 

Mão de Obra 

Mã0de0bra 

MOsem·LS,;,,, 28,46 

Valor do BOI => 7 96 

Tipo 
. TuBóS E CoNEXÕES DE Pv'é . 

Material 

MãodeObra · · 

Material 

Material ·· 

·MãodeObrâ 

MOsemLS=> 5,37 

Vai~ do BOI => 2 86 

.Tipo 

·TuBOS E CoNex6eSDE PVC 

Material 

Mão~eObra 

- Material , · 

Material 

-MãodeObrà 

MOsemLS=> 9,92 

Valor do BOI => 5 00 

Tipo 
TuBOS E CONEXÕES DE PVC 

Maieríal 

LS=> 

Und 

LS=> 

Und 
M 

KG 

H 

M 

H 

H 

LS=> 

;,,, 
H . 

LS=> 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt, 
1,0000000 ãã,91 

':~ ::-~> ,, ., ~'.;, '.f 
. o,eoooooo, 17.14 

o:oo MO com LS . 

Valor com BOI => 

Quant. · Valor Unit 
1,0000000 , 12,18· 

o.ooo7o00 · 45, 1e 

0,1300<loo 

0,0003000 

1,0100000 

0,1300000 

1·8.63 

39.22· 
6,71 

22,72 . 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt: 
1,000ÔOOO ~ú8 ' 
0,0012000 

0,240Óooo· 

O,OoosooO 

1,Ó100000 

o,240ÓOOÕ · 

45,16 

18,63 

39,22 

11 ,19 

22,72 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant . Valor Unlt 
. 1,oooOooo 16,98 

4,60: 

0,46 

5,79 
33,42 

39,67 
12867 

Total 
33:91 · 

~ •. < 9.i73' 
. ',·13,·90 

10,28 

28,46 

41 67 
Total · 
12."ià 

0,03 

2,42 

0,01 

6,n 

2,95 

5,37 
1504 

Total 
21 ;28 

0,05 

4,47 

0,01 

11 ,30 

5,45 
9,92 

2628 
Total 

,18,98 

0,15 
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·insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.7 
Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.8 
Composiçã . 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

i nsumo 

10.9 
composiçã 
9 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

··Insumo 

10.10 
Composiçã 
o 
cOmposíçã 
o Awclliar · 
Compc)siÇã 

·oAUl(iliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.11 
-eomposiç'Â ··· · 
o . . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

11.1 
Composiçã 

Insumo 

11.6 
-ConipaSiçã ' 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

11.10 
Composiçã 

10043 SEINFRA '. AJUDANTE DE ENCANADOR 

111e1l. sE1Ni=RA rnA·oi: vEoA(;.Ãa 

11304' SElNFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SoLDAVEL COM ROSCA .DE 32X 1" 

11E!88 SEINFRA sOLUÇÃÓ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

l2320 . SEINFRA ENGANADOR 

Códlgo·aanco 

C238i' SEINFAA 

Descrlçlo 
TE PVC sOLQ. MARROM D= ~mm.(h 

10026 SEÍNFRA · ADEStVO PARA TUBo DE PVC RIGIDC>" 

!0043. SÉINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR 

118e8 SEINFRA SoLuCÂO LIMPADORA PARAPVCRIGIDO .. 

11973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM 

12320 . SBNFRA ENcANAoOR 

Código· Banco Descrição 
C0490' SEINFRA , BúéHAREouCÃO ~e RdsÇ. 0=1°112'"x1· (50X32mm) 

t0043 . SEINFRA AJUDÀNTE DE 'EN°cÁNÂOOR . 

10304 SEINFRA 8UcHA REDuóÃo Pvc Ro5cAvEL ôE 1 1rrx1· 

11180 SEINFRA FITA DE. VEoACÂO 

1i32o SEINFRA 

Código Banco Descrlçlo 
Ó0.497 SBNfAA · ·BÚCHA REOÜÇÃO PVCRoSé~ 0:.:1"Jci.i4• (32X251nmj · 

ÍÓ043 SEINFRA AJÜDANTE DE ENCANÃÔOR . 

IÓ311'· SBNFRA. BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1· x 314• 

11180., se!NFRA .FITA De VEDAÇÃ()" 

.1232ri seiNFRA · ÊNCANÁOOR 

Código Banco 
8975 ORSE 

.10549 ORSE, 

1~~0R~ · 
• .! ::~ 

9265 ORSE 

ÕOOÓ2696 SINAPl 

00006111 SINAPt 

Código . Banco 
êo44s' sEINFRA 

J0043 SEINFRÂ 

Descrição 
Ãspe!SQdiPo spray, ref: 1804 SAM~ marea Rain BirÍ:I oU s imilar 

ENGANADOR OU BOMB8RO HIDRAULICO 

SERVENTE DE OBRAS 

Descrlçlo 
BOMBA cê:Ni'RíFUGÀ Pi.PRESsuRiiAÇÃOJHIDRANTÉ 15 CV 

Àj uÓÂNTE óE OCANAOOR 

!0247 SEINFRA BOMBÀ éem'RIFUGA PRESsuRISAÇÃO HIDRANTE P=15CV 

11088. SEINFRA . EÍ.ETRÓTECNICO MONTADOR 

12320 SEINFRA ENCANAooR 

Código. Banco Descrlçlo 
C2781 SEINFRA . ESCAVAÇÂ:OMANÓALSOLOOEViCAT. PROF. DE1 .51 a3.00m 

12543 · SetNFRÃ . SERVENTE . 

Código Banco Descrição 
Co213 sEINFRA .•. : ARMÃDURÀ CA-25 GRc)ssA [): 12,5 A-25.ómm 

. I0040 SEINFRA .· AJUDANTE DÉ AR0

MAooRIFeRREIRO 

ro1o3- SÉINFRÀ. ARAME REcoz1oc>N.1a swG 

. !0121 · SEINFRA AAMÀOORIFERRBRO 

!0157 SEINFRA AÇO CA·25 

Código Banco 
C445f SetNFRA 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Material 

·Mão de Obra 

MOsemLS=> 8,26 

Valor do BOI => 3 99 

Tipo 
. TUOOs E CONEXÕES DE-PVC ... 

Maíêrial 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS=.; 7,84 

Valor do BOI => 2 79 

Tipo 
TUBOS E CONEXOES DE PVC 

Mãodéoiirâ 
Màteriat 

. MateriÍÍi 

. MãodeObra 

MOsemLS°=> 5,78 

Valor do BOI => 2 91 

Tipo 
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

Mão~Oooí. ·· 

Matena1 

Material 

Mâode Obril 

. MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

Material 

MãodeÓbra 

M.ãodeÓbra 

MÜsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
.. . E"au1i>AMEN'Tos . 

Mão de Obra 

MateriàJ 

MãodeObf.a 

MãodeÔbra 

3,71 . 

160 

4,03 

17 47 

MOsemLS~ 391 ,86 

Valor do BOI => 7'39 80 

Tipo 
'ESCAVAÇôesE;M . 
\f ALAS, YALETAS;CANAlS E 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
ARMAOORÁS 

.MÁodeÓbra 

Material 

Mãodéübfa 

Material 

MOsémLS=> 

59,99 

1409 

4,17 

Valor do BOI=> 3 73 

Tipo 
' ELEMÊNTóS DE CoNcRÊ:ro 
f'~ÉFABRqDO 

H 

M 

UN 

. H 

Und 
ÚN 

KG 

H . 

LS=> 

H 

LS=> 

Und 
UN 

H 

UN 

M 

H 

LS=> 

Und 

pç 

H 

H 

LS=> 

H 

UN 

H 

H . 

. LS=> 

Und 

H 

LS=> 

Und 
KG . 

H 

KG 

H 

KG 

LS=> 

Und 
m' 

º· 
o, 

22,72 

0,00 MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.0000000 · 11 .es 

0.0120000 . 

0,1900000 

o.oo45ooo 

1,0ÔOOOOO 

0.19ÓOOOO 

45,16 

113,63 

39,22 

3,33 

. 22,72 

0 ,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
. 1 .0000000~ 12,41"' . 

o.14ooooo 18,63 . 

1,ooooOOo 

1,2900Õél0 

0,1400000 

0,00 

6,27 

0,28 

22,72 

MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
· 1.ooo<iooó. s.83~ 

õ.0000000-

1.ooOOóoo 

0,9000000 

ó.ooooôócii' 

18,63 

2.éi 

0,28 

·2'J..72 

·o.oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

0,1Sooooo 

ô,15000io 

i.i;3S 

16,10 

10,82 

. 0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.0000000 3.14à,11 

8,0000000' 18,63 

1,0000ÓOO 

2.oooóiloo 

8,0000000' 

·2.756,25 

. 30,53'. 

2'J.,72 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1 ,00ooooo 59,119 

3,5000000- 17,14 

0,00 · MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. . Valor Unlt 
1,ôoóciooõ 15,aii , 

0,1000000 

O,ooOOooo 
·o.100oooo 

1,2000ooo. 

18,63 

10,05 

23.17 

9,51 . 

ô~oo MOcxim LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt, 
\ 0000000 137,47 

4,54 

e,26 

2097 

Total 
·11.se 

0,54 

3,53 

0,17 

3,33 

4,31 

7,84. 

1467 

Total 
f2,41 · 

2,00' 

6,27 

0,36 . 
0

3;18 

5,78 

1532 

Total 
6,83 

1,67 

2,87 

0,25 

2,04 

3,71 

843 

Total 
74,38 

9185 

Total 
: aJ 48,1 \ 

149,04 

2.756,25 

61 ,06 . 

181,76 

391 ,86 

3 .887 91 

Total 
59;99 

59,99 

59,99 

7408 
Total 
15,aS 

'Í ,86 

0,30 

2,31 

11 ,41 · 

4,17 

1961 

Total 
137,47 . 
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é:omposiçã ~ 
~AUXilíar 
Composlçi 

•oAímliar 
Insumo 

Insumo · 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

_Insumo 

Com~ 
o 
Composlçi 
o Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsÚmo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

cOmPosiçã 
o 

I0169·SEINFRA AÇOCÁ-SO 

11691 SEINFRA. . PONTALeTe /BARROTE OE 3"lc3" 

11728 SBNFRA PREGÓ 18X27(2.112" X10) (APROXJMAÓAMENTE 198UNlKGJ 

11846 sciNFRA · SARRAFO Dlfrx4• 

11916 SEINFRÀ TABUADE1"DE3A - L=3Ôcm 

. 1239'1· SEINFRÁ PeoRSRO .. 

12543 SaNFRÀ . sERveNTE 

18280. SÊINFRÀ CAJE ·PRÉ~ÂBRlcÁDA TRÊLiÇÁÔA i>t'PISo, DE 8 cm DÊ AL TuRÀ E 2 cm 
DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m 

Material 

Matériat 
MãodeObia . 

Mão de Obra 
"Matéria1 

MOse.;,LS=> 

Valor do BOI => 

28,31 

3230 

Composições Auxiliares 
Código' Banco Descrlçlo · · · ·· Tipo 

a823a. siNAPI • ·· AJl:ióANi:E 6E ARMAoóR.cOM ENC:Ã-R00s é~PLEMENfAREs ·. SEoi' :·5ER:,;.iç0s 0tvi:R$oS 

< 95308 _SIN:~P! . ::=~t~~i~:lôlllô~,r·~~~.~~, se0r:~-~~u;~~; > 
00006114 SINAPI . AJUDANTE OE ARMADOR Mão de Obra 

00o37370 siNAPt 

ooo43489 . SINAPI 

00037372 SINAPI 

00043465 SINAPI 

Q0037373"SINAPi 

00037371 . SINAPI 

Código Banco 
88239 e siNÀPt 

. ( . 

00006117 SINAPI 

00043483 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00043459: SlNAPI 

00037373 SINAPI . 

00037371 SINAPI 

Código• Banco 
101m;sNAP1 

ALIMENTACAO - HORlsTA (COLETADO C.AIXÁ) 

ePI ~ FÁMJLIA PÉ:oRE!Ro :: tióR1srÁ (ENCÁRGÓs CÓMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 
EXAMES ~ HoRJSTA.(COLETÁOOCAIXÃ) 

FERRAMENTAS: FÂMILIÁPEDRBRÕ : HORISÍ'A.(ENCARGOS 
COM?LEMENTARES · COLETADO CAIXA) 

- ' SEGURO - HORÍSTÃ (COLÉTÁOO CAJXA) . 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

Descrição 

• AJ9D~ DE cAAPINTSRO COM ENCAROOSCOMPLEMENT~ES 

::~~~~~t~/f=A~c~~~; ··~_·,~,,:: 
, ) ÁLÍMÊNTÃCAO : l-foRISTÁ (CoLÊTAOO.CAIXAl .. • . , . 

CARPINTEIRÔ AúXtLIAR 

EPI - FAMILIÂ CARPÍNTEiRO DÊ. FÓRMAS - HoRJSr A-(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES; COLETADO CAIXA) 

. EXAMES ~ HorusTÃ. (COLETÃDO CAIXÂ) 

FERRAMENTÃS : FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HoRÍSTA 
. (ENCARGQS CQMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
. SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE -HORISrA (CÓLETAOO CAJXA) 

Descrição 
·AjuoAme DE 8eRRAi.H8Ró COM ENCARGos eóMPl.EMENTARes 

Outros 

· Equipamento 

OutroS 

EqÜipamento 

Taxas 

MOsemLS=> 11,11 

Valor do BOI => 3 91 

"Tipo 

SE!jt-SERVi~o!VERSós 

Outros 

.Mão de Obra 

Equipamento 

Equi.Pamento 

Taxas 

MosemLS=> . 12,57 

Valor do BOI => 4 23 

Tipo 
.. SEDI- seRVIÇos ·o1vi:Rsos···_ 

'
0
Cóm_._'A • • ""~.t-,·-~~-- .''.'•·" ' tQ129'.1 -~NAÍ:!t 

•. ~ GU .:-...: <·. :: .q} '.«:. , ~ ~'-" "~~,__:· " :_=~~~~~~~~~~t~.·- .. 
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO- MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

lnsuinõ' 

Insumo 

Insumo 

_Insumo 

Insumo 

Insumo 

o 
Insumo 

insumo · 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

CJ00409o9 SINAPI AJUDANTE De SERRALHEIRO-cMENSALISrA) Mão de Obra 

ooo43so1 . S1NAPI 

OOÓ4o8tri SINAPI 

Ó00434i7' SINAPI 

ooo4oa64 ~ SINÁPI 

'0004Ci861 SINAPI 

·EPI - FÁMii.JÀ PEDREIRO - MENSALISTA cENCÁRGOS COMPLEMENTARES - EquipamentÕ 
COLETADO CAIXA) . . 
EXAMES· MENSÁLISTA (COLETADO CAIXA) Material 

FERRAMENTAS-~ FAMILIA' PEDREIRO- MÉNSALlsTA (ENCARGÓS 
. ~PLEMENT_ARE$ -CQLEJ~ CAIXA) 
. SEGURO- MENSALiSTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE .· MeNSALÍSrA (cOLÉTAOO CAIXÁ) 

Equipamento 

Materiài 

Material 

MOsemLS=> · 2.105,41 

ValordoBDI=> 74198 

Descrição Tipo Código Banco 
C0074 SEíNFRA r AL\1:NARIA DE-TIJÓLO CERÂMICÓ'fURÀOO {9x19x19)çm CJARGÃMASSA . AL\fENÃRIA OE EtevAÇÃÓ º 

MISTA DE' CAL HIDRATADA ESP=-20.em 
'AREJÁ MÉDtA . . " . . . •" . . . - Materià1 !0109 ' SEINFRA 

'!04418EtNFRA 'CALHloAATADA 

iosos s9NFRA CtMENTo.FioRíi..ANO-

l2081 · seiNFRA' · 'n.JoLo cERN.11co FÍJRAoo ·9x19x19CM 

12391 , SEINFRA 'PêOREIRO. 

·12543 SEINFRA SERVENTE 

Código Banco Descriçlo 

Material 

Material 

Matenal 

MãodeObfa 

MãodeObra 

MÓsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

66,28 

2615 

M 

M 

LS=> 

Und 

i-1 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

. H 

LS=> 

LS=> 

Und 
MES 

MES 

MES 
MEs 

MES 

MES 

MES 

MES 

MES . 

LS-=>· 

Und 
m• 

LS=> 

Und 

0,9700o00 . 

0,65ÕOOOO 

. o,35cioooo 

o.35000oo 

1,0000000 

o.ao 

. 4,74 

10,0'Í · 

23,17 ' 

17,14 

. 63,00 

MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1,oóooooO . te,Ei~l 

, ~ 1,ÓOOQOOO . , 0,!)9 

1.oooôooo .. 11 ,02 

1,0000000 ••' 

1,0000000 

i,oOOooõo' 

1,0000000 

1,00000ÓÓ 

1,oooooOO 

:2,55 
. 0,95 

0,55 ' 

o.58, 

0,06 

õ.&8 
O,OÓ MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1;0oooo00 16,Ó4 

·1·~ ~- --

1.00oôoOO 
1,0000000 

1,ooooOOo 

1,00000ÕO 

1,ooooOOO· 
1,000ÔOOO . 

1,000ÓOOO 

"<ó.13 
2,55 

12,44 

1,05' 

0,55 

6.38 
0,00 

0,88, 

o.ao . MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 3.157,39 

<. 1,-0000000 

1:oo&xloo ' 
1,00000ÓO 

1:0000000 

'1;000oóoo 

1,00000ÕO 

1,ÓOOÓOOO 

· 1.0000000 

13,18 

481)8''' 

2.092.23 _ 

178;44 

1o3.1ó 

110.22, 

11:13 . 

166:71' 

o.ao MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. . Valor Unlt 
•• ÜXlOOOOO 111 ,~ 

o,0413ixío 61.00. 

6,190000Ô 

.. 6,1900000 

47,oooooOO' 

1;sóooo00. 

1,8400000 

·1.10 

ó.~ · 

0,68 .. 

. 23,Ú 

17,14 
0,00· MO com LS. 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

· 4,59 

6,50 

8,10 

5.oo 

63,00 

28.31 

16977 

Total 
16,68 

, . ,. 0,09 

· 11:02 

2,55 

0,95. 

.. 0,55 

o:5a 

o.às 
0,88 

11 ,11 

Total 
18,04 

2,55 

12,44 

1,05 

0:55 . 

0,38 

0,06 

0,88 

12,57 

2227 

Total 
3.157,3ll, 

-:. ,,, ,,;1~18 , 

481,78 

2.oo2,23 

118.44 

· 1os.10 

110.2:2 

11 ,13 

166,71 

2.105,41 

3.899 37 

Total : 
111 ,28, 

2,78 

6,80 

3,46 

31 ,96 

34,75 

31 ,53 

66,28 

137 43 

Total 
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Coi1Íposiçã -
o 
Composiçl 
o Auxiliar 
CompoSiçã -
o Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
.o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

C<imposiçã 
O · 
Insumo 

Insumo 

: insumo 

Jnsumo 

Insumo 

Composiçã 
_o 

, Insumo 

Insumo 

Insumo 

eoinposiçã ·, ' 
o 
Insumo 

Insumo-

Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Comp0siçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

C31 'ZT SEINFRA . 

ca13(1.}~~!~ .. · 
ci315 ~l:JJl!FRAé . 

1Cl59D1'si:1NFRA ~M..Í:~HÃb,TÂNbuÊ 8~ 1'(êHI) . 

IÓ607 SEINFRA CÓMPAC.-OE PNEUS PRES. VÂR. AUTOPR. (CHI) 

10608 SEINFRA COMPACTAOOR USO,TANOEM AUTOPROPELIDO (CHI) 

10642 SEINFRA . MOTÓ NiVELAooRA (CHI} 

!0698; SEINFRA CAMÍNHAO TANcluE 8.000 ·1 (CHP) . 

I0721 SÊINFRA CÓMPAC. DE PNEuS PRES. VAR. AUTÔPR. (CHP) 

I0726 SEINFRÁ ' COMPACTÀOÓR us<lTANOEM ÁUTOPROPalOO (CHP) 

I075EÍ SBNFRA MÔTO NIVELAOORA (CHpJ 

12543.SBNFRA SERVENTE 

12570 SEINFRA . FlLLER (PC CALCÁREO) 

Código. Banco 

C3129 SEJriiFRÁ 

. Í0596 . SEINFAA 

Descriçlo 
ÂREtA PÊ CAMPO-exTRAÇÃO 

CARREGAOEIAA oÊ'F'Nêus HP 1&i (éHI) 

io11ó SEINFRA CARREGAOORÁ óE PNEUS HP 100 (CHP) 

10666 SEINFRÁ .TRATOR DE ESTE1RÁS-êlÍ.AMINA E ÊsC. HP 155 (CHI) 

!0779. SBNFRA TRATOR DE Esri:JRÁS cii.ÃMÍNA E ESc. HP 1 s5 (CHP) 

12543 S8NFRA ,. SERVENTE . 

Código Banco Descrição 
(;313Ó'. SEINF~ ~ÃR~ DÉ RIÇ) e EXTRAÇÃO 

l0596" SEINFRA CAR~AOEIRA DE PNEUS HP 1~ (CHI) 

10061>' sEINFRÁ TRATOR ÔE ESTE!Ms CÁ.ÀMINA E Esê. HP 1ss"ccH1) 

io110 seiNFRÃ - CÁRRÊGADEiRÃ DÊ PNEUS HP 18o (éHP) 

I0779 '. SetNFRA TRATOR DE ESTEIRAS ci.AM1Ni>. E ESC. HP 155 (éHP) 

. 12543 SEINFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 

co164 SEiNFRA ARGAMA5sA õt. alVieriO E.AREIA "PEN. fuAço 1:3 

.l0805 SsNFRA . êiMOOoPOWNO 

I0109 SEINFRA. AREIÃ MIDA 

12543: SEINFRA SERVENTE 

Código. Banco 
.. C442:9 ~SEINFRÁ 

10109.sEJNFRA 

t08Ó5 SEINFRÃ 

Descrlçlo 

ÃRGÀMASsA~ C!MEJllTÔ E MEIA PÉN. ~<;01:5 . 

AREIÂMeOIA 

CIMENTO PORTLANO 

12543 SEINFRA - i SERVENTE 

Código Banco Descrição 
.éo110 ~ ;AAGAMASsA DE CIMÉNTo E A.Ri:iA sifil:N: 'rRAi;ô 1'.a 

Í0109 SSNFRA ' ARBÃ MEDIA. 

I0805 SEINFRA CtMENTO PORTLAND 

i2543 seNFRA sERVENTE 

Código Banco 
CQ171· SEINFRÁ 

Descrição 
ÃRGAM.ÀssÃ oe clt.AENto EARsÀ s..PEN: i"RAc<:> 1:4 · 

I0100SaNFRA ., AREIA MEDIA 

10805 SEINFRA . CIMENTO PoRTLANO 

12543 SEINFRA SERVENTE 

Código· Banco Descrição 
C0173 . SEÍNFRÃ 

.!0100 SÉÍNFRÂ 

MIStuRASeETtlMINOSAS A 

~~ÃO'OÍÚ~J;U:R!i'IS · 
'; -· -;·_,,.~ ·. . , 

.· .'. s~VICÇ)5,Í:nfus1!"'ÀGEp;,1;; ,. 

Equipamento 

Equipamento 

· EquipámeÍlto 

EquipámeÍtto . . 

·EqulpameirtQ 

EquipamentO 

eqtiipamenm 

. EquipámentD 

Mão de Obra 

Material 

MOsemLS=> 19,21 

Valor do BOI=> 17 71 

Tipo 
PRODUÇÃO DE ~ATERIAIS 

Equif>amento 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento · 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 0,25 

Valor do BOI => O 94 

Tipo 
. PROOticÃÓ DE MATERi{'iS 

EquipameÍlto 

Equi~ 

EquipamentO 

. · EquipamelÍto . 

MãodeObra · 

Mosem-Ls=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
ARGÀMASSA ôEciMeiro 

Materiai 

Mat.eriat 

Mãodeobia · 

0,47 

180 

MOSemLS ~ 556,19 

Valor do BOI=> 213 95 

Tipo 

AA,GAMAS_SA '* CíMENTp 
Materi.l! 

Mateiia1 · 

Mão de Obra . 

MO Sem LS,,;,. . 556,19 

Valor do BOI=> 188 42 

Tipo 
ARGAMÃSSA 6E élMENro 

Miite"riat 

Mateii81 '· 

MÓsemLS~ 171 ,40 

Valor do BOI=> 123 52 

Tipo 
· ÁRGAMASSA. DEêÍMÊNTO 

Material 

Mão de Obra 

.. MO sem-LS ; > 

Valor do BOI=> 107 60 

Tipo 
. ARÓAw.s5A ÔÊ CIMÊNiP 

Material 

.H 

H 

H 

KG 

LS=> 

Und 
in3 

H 

H 

LS=> 

Und 
-,_m, 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
m• 

KG 

m• 

LS=> 

KG 

H 

LS=> 

Und 

m• 

KG 

H 

LS=> 

Und 
n,.. 

KG 

H 

LS=> 

m• 

0,0447000 

Q,0400000 

0,0520000 

0,00270oo 

Ó,OZZOOOO 

' 0,0207000 

O~Ó147000" 

' 0,66670oo. 

66,000000Ó' 

44,92 

80,06' 

162,36 

182,sS 

87.,07 

221 ,84 

·17,14 

0,18 

0,00 MO eom LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.ooooooci 4,02 . 

0:0009000 90,13 

0,0066000: 

0,0000000 

0,00750ÓO 

0,0150000 

285,55 

78,97 

242,44 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
-1. OOcíOOOO' 

. Ô,OOOÓOOO 

0,0007000 

o.01390oo 

o.013200o 

0,027aoóo 

7,68;. 

90,13i" 

·· 78,97. 

285,55. 

242,44 ' 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.oociàoOO 

486.oooooOó 
1.216i:Jooo 

32,45óoooô 

91.õ~43 

0,56: 

67,50: 

17,14 . 

-o.oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt 
1.oooóôoo' sõ1 ,79 

1,2160000 67,So 

292,ooooooO 0,56 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt· 
·1.0000000: s2s:e4' 
ü1éoooó 67,00 

486,00oooOO· 
. 10,000ÓOOO 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant Valor Unlt' 
· üXxioooó -· 457,88: 

1,216000CÍ. 67,50 

365,0000000 

10,00000ÓO 

0,56 

17,14 

. 0,00 MO com LS 

Valor com BOI:> 

Quant Valor Unlt· 
1.00ôoooó · 389,w 

' 1.21·6o00ó, 67,sci' 

2,91 

2,06 

4,16 

0,43 

4,01 

1,&i 

3,26 

11,42 

11,sa· 

19,21 

9308 
Total 
'4,02' 

0,08 

1,88 

0,00 

1,81 
. 0,25 

Õ,25 

496 

Total 
'"1;68· 

0,00 

0,05 

' 3,96 

3,20 

0,47 

0,47 

948 

Total 
- 9t0,43 

27:Í.16 

82,08 

556;ÚÍ 

556,19 

1.12438 

Total 
801 ;79 

82,ôá 

163,52 

556,19 

556,19 

99021 
Total 

525,64_ 

82,08 

272,16: 

1.71 ,40 

171 ,40 

64916 

Total 
457,88' 

82,08 

204,40 

1i 1,40 

171 ,40 

56548 

Total 
389,56 ' 

82,08 



• 

• 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 

o -
Com~iÇã 
? Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

.Insumo 

Insumo 

Composiçã 

Comfl9$içã 
of\uxili11r · 
Cóm~ 
o·Ailldliar 
Compô$içã 
:o.Auxiliàr 
Insumo 

Insumo 

. I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND 

.12543 . SEINFRA SERVENTE 

Material 

MãodeOIÍÍa 

MOsemLS => 1i1 ,4o 

Valor do BOI => 91 54 

Código Banco Descrtçlo Tipo 
88245. siNAPt . ARPMooR CÓM eNcARGÓS toMPLeMENTARES ·sEOI -SÉRVÍCÓS OtVERsoS . . . 

11.;314 S!NAi>l 'i'/ :=:J~~ç~~~ . . . 
00037370 SINAPi' ALIMENTACAO • HORISTA (COl.ETAOO CAIXA) 

.:"0(Sét>r~~~~- -

00000378 siNAPI 

00043489 SINAPI 

00037372 $1NAPI 

00043465 SINAPI 

00037373 S!NAPI 

00037371 . SINAPÍ . 

C6df0o Banco 

92763 SINAPl 

. -~-38~~~~ " 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Outros 

ARMADOR Mão dê Obra 

EPI -FÀMlLIA PEDREIRO - HoRISTA (ENcÃRGOS COMPLEMENTARES - , Equipamento 
COLETADO CAIXA) 
EXAMES - HÓRISTA (CÓLETAÓO CAlxA) · -Óutros 

' FÉRRAMENTÁS - FAMILIA PEORElRÓ • HORlSrÂ (ÉNcARGOS EquipoÍmento 
COMPLEMENTARES- COLETADO CAIXA) 

. SEGURO : HóRISTA {COLETÃoo cAlXA) Taxas 

TRANSPORTE -HORlsTA (COLETADO CADéÀ) Servlços 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Descrlçto Tipo 

.'. ARMÃCÃODE LAJÊ'DE U.MA~UWRA.CóNVENcloNAL DE CCÍNÇRETÓ ·FÚES ~ FU~OÂCOes E 
ARMADO-EM UMA EDIFJCAÇÃp TÉRREA OU SOBRADO UTILlZANDO ACO .· ESTRUTURAS 
CA.;6QOE4,2MM-MQNTAGEM. AF_1"2J2015 . ·. 

. Material 

MOsemLS=> 

15,92 

505 

4,97 

Valor do BOI=> 4 74 

Código Banco Descrição Tipo 
Cólnpo~içã 88247cS1NÃPI ··· AUXJUAR ÕE ELETRICISTA'eOMENcAROOSCOMPLEMENTARES SEDl-SER\ÍICOSDIVERsos 

.:~~:::~~(:' ';·~~.ê'$NÂP1· t;i,;~~~~~A'~jÀ~~: ·~~~~·~t; :·~:~~v~·~~s··; 
Insumo 00000247 SINAPI 'AJUDANTE OE ELETRICISTA Mão de Obra 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

insumo 

êorilpôsiçã -
o 

COmpoisiçã 
OAUXiUlll: . 

CompOsiçã . 
P.AUllil[ar 
C<ínipc)$.içã , 
oAU)(Íliàr 
Insumo 

Insumo 

ComposiÇã 
o 

~ 
e Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
o 

00037370 SINAPI 

00043484 SINAPI 

00037372 SlNAPI 

00043460 SINAPI 

Ó003J 373 SlNAPI . 

oo03fa71 SÍNAPI 

ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA) - ,Outro5 

· ePi ~-FAMILIA Eí.e+Ric15rA --H6R1srA (ENCARcios cOMPt.et\.ieNT ARÊs-. é:(iü;painéntõ 

~~~~A (CoLETADO C.AlXA) Outros 

FeRRAMENTAs - FAMILIA ÉLETRICISTA - HÓRISrA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETA.DO CAIXA) 

' SEGURO - HORISTA (COLETADO CÃIXA) . 

. TRANSPORTE - HoRISTA (COLETADO CAIXA) . 

Equipamento 

Taxas 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Código: Banco ·Descrição Tipo 
155. OR~E ' ·A~· ttjQÍc e&rãirik:o rnêtjÇo {5ll9x19), esp = o.OQin (sin~til). com 

. argámassa traço t5-1 :2:8(çi!llento fcal I areíà) cl junta de 2,0Cm • R1 
Aivéna~ de VedaçÍo 

· 2212 6Rse 
oooo4750. SINAPI 

ooo00111 SINAPI 

Código Banco 
·1903 ORSI: 

· 1~· ~se 

oo0oó37o s;N,;P, 
oooo1379 SINAPI 

ooooé111 SINÃPt 

Código ' Banco 
33óa OR$E ' 

Tijolo cera~;à;:maciço S X 9-~ 1~ ; · 

PEDREIRO 

. SERvE!ifTE OE oeRÁS 

Descrição 
· AiQarnâSsa cimen1oéare1abaçot~1 (1:3}-1 $aeó clmeÍlto Sókg13 paélio1as 
areiá dim. 0.35 x0.45 J(0.23 rTi • Confe(:ção rnecãnicae transporte 

Material 

Mio de~ 

Mãode-Óbra 

MOsemLS => 

Valor do BOI=> 

Tipo 

·~E~=1~:t·(ReTIRADONA~~. seM Ma~1' 
TRANSPORTE) 
CIMENTO i>ORTloocóMPosro-cP it-32 Material 

MãÓdeObra 

M65emLs=> 

sERVENTE DE OBRAS 

Valor do BOI=> 

Tipo 
·;areiá tta:Ço t-5 b :iro -1 sac:o ciiTientp .. ~ lfitOwOicâ. 
•areia dirii o.35 x o."5 x 0.13 rn -

11,39 -

398 

35,23 

1812 

43,28 

9060 

KG 

H 

LS=> 

Und 
H 

H 

H 

H -

H 

H 

H 

LS=> 

Und 

l<G 

UN 

LS=> 

Und 
H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
m2 .. 

un 

H 

LS=> 

Und 
nl3 

LS=> 

' !.~ 
" t~ 

1,0000000 

1,0000000 

1,0oooooo -

1:cioooooo 
. 1,00000ÔO 

. 1,0000000 

.JJ6 
o.~ 

15.ao 
0,95 

o.55 

0,58 

0.06 , 

' ó.88· 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
. , ,OOooooo . 2Õ.~ 

2,816CÍOOÕ 0,21 

0,00 MO CÓm. LS 

Valor com BOI=> 

Quant. Valor Unlt: 
1,0QOOOOO 16,96" 

. ' . i ooOO<íOO 

1,0000ÕOO 

1,oóoOOOO 

1.ooooóoo Õ,91 

o,55 

Õ,62 

Ô,00 

o.a8 

o.oo i.10 com i..s 
Valor CQm BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.oooooôo n.12 

68,ooOOOoo 
t,5200ooo 

0,9100000 

1·s.a<r · 

10,82 

o:oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. . Valor Unlt: 
1,()()ÓO()(l)", 385;54 ' 

' ~;OCIOQOOO ·.·· .. 

·1;oào00oo 

452.:iooOOcio 

4 .. 0000000· 

~· ~.92 

aa:oo· 
0,54 

10,82 

0,00 MO com LS 

2,55 

15,ào 

0,95 

0,55 

. 0,58 

0,06 

0,88 

15,92 

2654 

Total 
.· 20.20 

0,51 

0,59 

4,97 

2494 

Total 
16,96 

0,91 

0 ,55 

0,62 

' 0,00 

0,88 

11,39 

2094 

Total 
77,12 

23,80 

24,01 

- 9,84 

35.23 

9524 

Total 
·385,54 ' 

H,às 

86,40 

244,1'8 

43,28 

43,28 

47614 

Total 
' 393,14 



• 

• 

'Compo$içã . 
·QA!Jlriliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 

~ 
o (Wxiliar 

. Coinpósiçã 
o:AIJl(Ífiar 
Insumo 

Insumo 

_Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

CompÓsiçã 
.o ·· .,,,. 
Com~'" 
oAuxilJar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsumÓ

in&umo 

Insumo 

Insumo 

CompoSiçã 
.o ' 
Insumo 

lnsumó 

Composiçã 
o .. 
Corriposiçã 
9 AUXifiar,. 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

'eomp(,siçã 

Composiçã 
o Auxiliar 

Composiçã 
o AtJXífiar 
ComjlOliiçà 
oAuxil~r .. 
Compo5içã 
!.'J Auiriliar · 

00001379.· SINAPI 

00006111 SINÀPI 

·CIMEt>fTO PÓRTLANO COMPOsrO CP 11-32 

SERVENTE ÓE OBRAS 

Material 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 43,28 

Valor do BOI "'> 92 38 

Código· Banco Descriçto Tipo 
140 ORSe . AçÓ é';. · 5o0 6,fa 12.smm; inClu~ corte, dobragem, montagem e . · Armadúras ~is 

-1Õ549· óRse 
1Ô555 oRsE '" 

· ..... .. ,;:-
81 ORSE 

00000378 SINAPI 

00043132 SINAPI 

ooo39o17 SINAPI 

00039315 SINÀPI 

oooo6111 SINAPI 

. ' colocaeao deJe~s nas fQfinit.s, ~ super!!Strutllras e fundaçõeS,- .R1 

ARMADOR Mão de Obra 

ÂRAME RECOZIDO 168wG, D= 1,65 MM (-0,016 KGIM) OU 18 BwG, D-= Material 
1,25 MM (0,01 KG/M) 
EsPACAÍJOR f DlsTANCIÀOOR CIRCÜLAR COM ENTRADA LATERÃL, EM Mat8rial 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

ESPÀCADOR I OlsT ANCIAOOR TIPO GARRÁ DUPLA, EM PLASTICÓ, · Material 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS 

. SERVENTE ÓÊ oBRAS ' Mão de Obra 

MOsemlS=> 2,12 

Valor do BOI => 3 45 

Código Banco 
C.3253 selÍlli=RÃ _ 8R~A .PRooui10A PARA u$os 0tvE:R5oS 

• ~s .. ~1~~i;;·:;~~:,~Á~~1:~·. ,. . . 
I0594 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHO 

I0618 sSNFRA CONJUNTO oE BRITAGEM 30'M3/H (CHO 

10626 / SEINFRA GRUPo GERADOR º145 !<V À (CHO 

IÓ70s sefNFRÁ CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) 

IÔ732 SEINFRA 'CONJUNTO DE BRrT AGEM 3ó-M31H (cHPJ 

IÔ740 SÊINFAA ' GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP} 

12528 aFRA · Pa;As DE otSGAsn: DO BR.rrAoõR 

12543 SEINFRA SERVENTE ' 

Código Banco Descrição 
. C0588. SÉINFRA. . éAIAÇÃó'_ÉM ciuÁs.ÓEMÃóS éÓM sl!PERCAL 

12395 SelNFRA PINToR 

. Í2.i96- sEINFRA SUPERCAL 

Tipo 
PROÓUCÃO De MÀTERIAIS 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Equi~ 

· Equip;Ímento 

·Equipamento 

.MateriâJ 

Mão de Obra 

MOsem .LS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
PAREDES E ~OS · 

Mão de Obra 

Material 

MÓsemLS=> 

16,08 

19,67 

4,63 

Valor do BOI=> 1 16 

Código' Banco 
. eà262 StNAPI 

95330 SINAPI . 

oôó3i37o ~INAPi 
00001213 S!NAPI 

. 00043483 SINAPI 

00037372 · S1NAPJ 

00043459 .SINAPJ 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPt 

Código· Banco 
92723 .• SiNAPt . 

Descrição Tipo 
. CARPINll!U~O _DÊFORMÁS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE:S . .. SEÓI- SER.viÇóS rnVe;RsõS 

-~~l~~~~~~o·~ ~~s~~aoo•:· se:d(;;~~~~~~·-.: · · .• 
ALIMENTACAO • HORIST A (COLETADO CAIXA) Outros 

CARPINTEIRO DE.FORMAS. 

EPI ~ FÂMIUA CARPlNTBRO DE FORMAS - HORlsTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA} 
EXAMÉS ~ HÓRiSrA (CoLÉTADO Ci.iXA) 

FERRAMENTÃS. FAMtLiA CARPf'JlliEIRO ÓE FORMAS . HoRISTA 
' (ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ CÇ>LET~ CAIXA) 
seGÚRO ~ HORlsTÁ (COLETADO CAIXA) . . . 

TRANSPORTE · HORISTA {CÓLETADO CAlXA) 

.tModeObra 

Equipamento 

. Outros 

EquipamenlO · 

raX&s 

5ervíçÓs 

.MOsemLS => 

Valor do BOI=> 

Tipo 
FUES·-FÚNOAÇÕÊSE 
ESTRUl'URAS . , 

15,92 

502 

KG 

KG 

H 

Und 
' 119 

H 

KG 

UN 

UN 

H 

Uncl 
m• 

H 

H 

H 

H 

i-1 

LS=> 

Und 
nl> 

H 

KG 

H 

H 

H 

. H 

H 

H 

LS=> 

LS=> 

Und 
m' 

182.ooooooo 

182,0000000 . 

4,0000000 . 

0,54 

10,82 . 

0,00 Mo com LS 

Valor com BOI ; > 

Quanl Valor Unit 
1,0oooooo 14,70 

·o.Oêõoooó .· 
1,0000000 

0,0800000 

0,0200000 

0,4000000· 

o.40ooooo 

o.ciaOOooo 

_2,92 

2.77 
11,51 

15,80 

:io.78 

Õ,21 

·o.34 

10,82 . 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
: 1,Q()OOOOO• ~e3;74 

1 ,1~ . 

· '··a~ 0158ooci: 
o.oõoooOO 

O,oOOoooo 
O,Ó258ooÓ . 

o.0.i1100o: 
. 0,0417000 

o.ooo4ooo 

o.2o83ooo 

186,971 

' 27,63 

170,74 

381 ,28~ 

143,51 

2e.583:oor 

17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
. 1,000000Ó ' 

0,2000000 

o,30óoooo 

. 4,97 , 

23.17 
·1.15' 

0,00 MO com LS 

Quanl 
1:ooooo00 

.•. t .OOóoOOo 

1.óoóOOoo 
1,0000ÕOO 

úoooooo· 

1,0000000 

1"00oo00ó 
1,0oooOoo, 

1,0000000 

1·5,80 

1,05· 

0,55 

o.38 

0,06 

à,ea: 
O,ÓO MO c0m LS• 

Valor com BOI => 

Quanl Valor Unlt 
1,0000000 446,04 

·98,28 

43,28 

43,28 

48552 

Total 
14)0· 

11 ,51 

1,26 

'Oi41 

0,08 

0,13 

0,86 

2,12 

1815 

0,00 

0,00 

4,40 

15,89 

5,98 

10,63 

3,57 

16,08 

10341 

Total 
4,97· 

4,63 

0,34 

4,63 

2,55 

15,80 

1,05 

0,55 

0,38 

0,06 

0,88 

15,92 

2641 



-

• 

• 

Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

lnstlmQ 

Insumo 

tnsÚmo 

Insumo 

Insumo 

CompoSiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

COmposiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo · 

tn5umo 

iiisl.lmo · 

ComPOSiçã 
o 
Compo$i9ã 

'~:m~;:rçã ;; 
o.Auxilíàc . . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

éôriipQsiÇA , 
o 
Composiçã 
o-'Auxilíar 
Compósiç$ ." 
o Auxiliar 
Insumo 

eomposiçã 

Insumo 

Comp(isiçã 

Insumo 

eomposiçã 
o 
Insumo 

Oooo1524 SINAPI cONcRETO USINAOO sOMBeÀVEL, ClÀSSE DE RESlSTENCIA C20, COM Material 
BRITA O E 1, SLUMP =. 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

, (NBR~} 

Código Banco Descrição 
· C0830, SEINF~ gm~ó c19L6Pico f'CK.15 MP.l éOM AGREGADO AOÓUIRIOO 

' tó109 SEÍNFRA ARBA MEoiA 

!0805. SEtNFRA '. OMENrO PORTLAND 

I0280. SEINFAA BRITA 

11600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RÁCHÃO) 

f0682. SEINFRA BEToNBRA ELETRtcA 580L (CHPi' 

12543 SEINFRA . SERVENTE 

12391 SEINFRA ·PEDREIRO 

Código.Banco Descrição 
éoâ38'. SEJNFRÀ · • eóNCR'ei'o Piv19R.; FCi< 10 MPa êOM ÀGREGAOO AOClutRIDO 

. !0109 SEINFRÁ AREIA MEÓiA 
!0805 SEINFRA 1 CIMENTO PoRTLAND 

11605 SEINFRA PEoRIScO 

!0682 se1NFRA · ·BET0Ne1R>. ELÉTRICA saoL (cHP) 

12543. 'sEINFRA . SERVENTE 

Código· Banco 
éOa4ó. saNf'RA 

.Descrição 
êONcRErÔ PMBR.3 'CK15 MPllCoM:AGREGAoo AbaUiRÍOO . 

IÓ8Ó5 SEINFRA CÍMENTÔ:PORTi..ÀND 

11605 SEINFRA PEDRlSCo 

!0109 SEINFRA ARÉÍÃ MEDIA . 

io682• SBNFRÀ .. BETÓNEÍRA ELÉTRICA 58óL (CHP) 

12543. sElNFRA SERVENTE 

Código Banco Descrição 
C3268 SEINFRA . CONCR.ET:O PNIBR., FCK:1Qt,4Pa COM· AGREGADO PRODUZJOO '::::::: ~~~~,~' . . . 

,0500 sEit-IFAA · · sETciN's R>.· coM MÓTOR A DtESEL cci=io 

I068Ó' SBNFRA .BETÔNEIRA COM MOToR A DIESEL,(cHP} . 

!0805 . SelNFRA ÓMENTÓ PORTLAND 

12543 SEINFRA SERVENTE 

Código. Banco 
gi'79g ~NAPI 

Descrtçto 
êóRT'E Ê. DOBRA DE A.Çõ CÁ-60, OIAMEmO De 4,2. MM, UTIL~EM 

: LA;JE. Af'..'..12f.2015 . · . ·· ••· .· .. ·•. .···.· . . . . ·. · •. 

·· ~;l'~i. ',: l~t'~~~~..ii~ 
~~ ·5;~A?i · A.cocA:éo. 4,2 MM: ou 5,o MM, ou 6,o'MM, ou i.o MM, \ÍERGALHAO 

Código Banco 
95308 SINAPJ 

00006114 SINAPI 

Código Banco 
.. . 9s3oo SINAPI 

00006tt7 SlNAP! 

Código Banco 
10121)1 · SINAPI 

00040909 SINAPÍ 

Descrição 
! i::UR$o. DÊ éÁPACÍTAÇÃÔ PARKA.iiJDANTE DÊ ARMAOÓR (BÍCARGos 
. COMPl:J:M~AR!?l -119Rl,STA . . 
AJUDANTE DE ARMADOR 

Descrição 
; cuR~ ÓECAPÀcitAç),o PARA AJUDANTE DE CARPINTEtRO 
· (ENCARGOS COMPLEMENTAAES) ·; HORlSTA 
CARPtNTEIRO AUÍ<ILIAR - ·- . . 

Descrição 
éLIR5o tiE CAPAértAi;;Ão PARA AJUDÁNTÉ oe SERAALHet~o · 

. · (E!>PRG.Q$ CO?-M'LeMa:rr.f,Resj-~Ú.$tA 
. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
coNéRErós 

Material 

Materiai · 

Mat2rial . 

Equipamenlo 

Mão de Obra 

Mão dê Obra 

MOsemLS => 

Valor do BOI=> 

Tipo 
CONCRETOS 

·' Mat~ri~t 

. Material 

·Material 

. EqÚiJ)Smento 

MAodeObrà 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

~ãos 

Material . 

Ma~ri81 

Material 

Equipamento 

MãodeOl>ra 

MOsemLS=> 

20:68 

10481 

320,58 

13093 

9079 

102,84 

Valor do BOI => 95 54 

Tipo 
CONCRETOS 

• ~~ç~~t~i~A~~ · 
· ~<?~R.~º ~~TE~~. 
Equlpame~ 

Equipaménto 

Material 

MâodeOtna 

MOsemLS=> 11.6,71 

Valor do BOI => 8240 

Tipo 
FUES ~- FUNDAÇôES É . 

ESTRUTURAS . . •. . . . . . . 
seoi<· ~FiviCds Ot\teR$os . · 

·~~~~(;~~~&:~ ' 
Materlal 

-- . -
MO sem LS => 1,62 

Valor do BOI= 3 41 

Tipo 
seOI -SERViçOS D!VERSos 

MilodeObra 

MOseÍn LS=> 0,09 

Valor do BOI => O 02 

Tipo 
SEDI - SERvK;x)s DIVERSOS .. 

Moode<Jbi.a 
MOsemLS=> o,13 

Val0r do BOI= O 03 

Tipo 
SIEÚI : ·sERVtC()SoNERSOS 

·Mão de~ 

MOsemLS=> 13,18 

LS=> 

Und 
m• 

m3 

KG 

Trr> 

m3 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
;.;,.. 

KG 
m" 

m3 

H 

. H 

H 

H 

KG 

H 

LS=> 

LS =;. 

Und 
KG 

KG 

.. LS=> 

Und 
H 

H 

LS=> 

Und 
H 

H 

LS=> 

Und 
MES 

MES 

LS=> 

1,1 

o,646iooo' 

196,oocioooo 

o,5852000 
Õ,4000000 . 

ó,499B&X> 

16,000ÓOOO . 

2,0000000 

551,15 

6Í,50 

o,56, 

76,19 

66,06 

24,42 

17,14• 

23,17 

0,00 MO com LS . 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1 .~. 386;36 

0,9197ÕOO. 

. 254,ÓOOOOOO 

o,83ooooo 

0,714ÓOoci 

67,50 

0,56 

73,90 

24,42 

6,oooóooo 17,14 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt, 
'1,(iooóQOO·: 400,57 . 

294,oooriio 

o.8360000 
0,8812000 

0)140000· 

6,0000000, 

0,56 

73,90 

67,50: 

24:4.2 
17,14 . 

0,00 MO cOm LS 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unlt. 

1.óoooooo~ 350;66 

1,000ÔOOO 

254,oOOooOO 

6,ooOOOoo 

' 28,52 

o,56 
·17,14 

0,00 . MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
Ú>OOOOOO 

o:l193300o·' . 
, <?;'oh1coo ' 

1,0700000 

14,52 

;21 ,49 _ 

· 1s.68 
11,51 · 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant . Valor Unlt 
1,ooooOOo 0,09 

· o.oo82ooo 11 ,02 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit· 
1,oooóOOo o.13 

0:010500<>' 12,44 

o.oo Mo córii Ls 
:> 

Valor com BOI=> 
Quant. Valor Unlt 

1.009(l000; 13, 18 

2.092,23 . 

0,00 MO com LS 

43,61 

109,76 

4Ú8 

26,42 

12,20 

274,24 

46,34 

320,58 

688,08 

Total. 
386,36 

62,07 

.142,24 

61,78 

17,43 

102,84. 

10Ú4 

4n15 

164,64 

61.78 

~.88 

17,43 

102,84. 

102,84 

50211 

2s:s2 

142,24 

102,84 

116,71 

43306 

Total 
1.4,,52 

2.00 · 

12,31 

1,62 

1793 

Total 
0,09 • 

o;Ó9 

0,00 

011 
Total 

0,13 

. 0,13 

0,13 

016 
Total 
13,18 

13,18 

13,18 



Composiçã 
·.o 
Insumo 

c0mpoSiçã . 
o 
Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

Composiçã 

Insumo 

• 

Comi;ioSiçã 
·º 
Insumo 

• 

composiçã 
o 
Insumo 

CompÓsiçi 
o 
Insumo 

Insumo 

Comiiosiçã . · 
o· 
Insumo 

ComposiÇã 
o 
1nsurn0 

ComÍ>osiçã 
o 
lnsumo 

' composiçã 
·o 
Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

Código Banco Descriçlo 
95314 StNAPI . cuRsó' 0eêAPAcrTACÃOP~AAAMÁDÓR(ENcARGOS

. CQMPLEMEtfíARE~ ~ HO~§TA 
ooo0o37S•SINAPI .• ARMADOR 

Valor do BOI => 3 09 

Tipo 
~- : SERviCOS q!VERsoS 

Mão de Obra 

MOsemlS=> 

Valor do BOI => O 02 

Código Banco ·Descrição Tipo 
95316 S{NAPI · · cukoo ôE~éAPAcrrACÃói'ÃRAA.üXiuAR oE aEfRICISTA (ENCÁRG05 seóí . seR.vi<;óS OIVER.5os 

~PLEMENTARE$) • HORJSTA .. . 
OOCXlÜ:i47 SÍNAPI . . . AJUÓANTE DE ÊLÉTRICISTA . . Mão de Ol>ra 

.. MOsêmLS=> 0,29 

Valor do BOI => O 06 

Código. Banco 
9533o:SINAPf 

Descrição Tipo 

00001213' SINAP1 

'cíJRSó oe CAPÃCITACÃoêÃRA CARPINTSRo óe FORMAS {ENCARGOS . SEDI. Si:RvtÇos OIVERsàs 
COMPLEMENTARES) · HOR,.lSTA 
. éARPINTEIRO DE FORMAS . . Mão de Obra 

Código. Banco 
95332' SINAPI , 

00002436 SlNAPI 

Código. Banco 
''9541s-' s1NÃPÍ . 

00040811 SINAPI 

Código Banco 
95423' SINAPI 

' 
00040819 SINÁPt 

Código Banco 
-95349 $1NAP( . 

00004095 . SlNAPI 

Descriçlo 
coRSó OE CAPÃC't'rAi;Ão i='ARi\é:.ElRICtSrA (ENCARGoS 
coMPLEMENTARES) 7 HORISTA .· .. 

, ELÉTRJCISTÀ • , . .. . 

Descrição 
·coi:t® ~éi\PAerrAi;ÃoPAAA EN<>~oc1v1t'0eóBRA JÚNIOR 

,_ (EN.ÇA~GO$;ÇX?~ENT'!tRES) : ·~ALISTA_ 
ENGENHEIRO CIVIL OE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 

Descrição 
CuRSODECÁP,6.Cri"AÇÀO PAAA MESTRE-DE OBRAS {ENCAROOS 
COMPLEM~ARE$) ~MENsAUSfA ' 

. MESTRE DE OBRAS (MENsÃLiSrAf 

Descrição 
: ctlRsc,>.oe c'AfjAcrf AÇ}p fiAAA M<ri'~1srA oe vscuLo 1;.eve
. ~N~~ÇOMPLÉMENT~)/"4q~ISTA . 
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 

Código Banco Descrição 
~ StNAP1 · · · cuR.$õbe cAPACrfAÇAó PÃRA~R. oe_MAau1NAS É 

EQ(JJPA~ENTQS (E!\IGAAGOS ÇO':A!>J.:E~NTARES) • ~lS'f:A.. . 
00004230 StNAPl OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPl.ANAGEM) 

Código· Banco 
95371 ."StNAPl 

oo0ô4750· SfNÃPI 

:Descrição 
· . cuRsó 0e-é>.PÃcrr,4.C).o-PAR1' PEDREiRo <ENCARoos · 
. COM.~1;9iteiTARE$> . :tiQRIST~ , . . 
·PEDREIRO 

·- -· 
MOsemLS=> 0,12 

Valor do BOI => O 02 

Tipo 
SErif'.. .SERVIÇOS ~s0$ 

MãodeÓbra ' 

MOsemLs=> 0,42 

Valor do BOI => O 00 

Tipo 
-seot : sERV~ O!VER~· 

Mãodéobíâ 

llÃosemi..s',,;,> 

Valor do BOI => 32 33 

Tipo 
SEDI -SER~ DIVERSoS' . 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 84,61 

Valor do BOI=> 19 88 

Tipo 

_SEÓl - SERVIÇO$ ô~ .: 
.Mã~~Ob~" ,,,, 

. o,o4 

Valor do BOI = O 00 
Tipo 

.. SEDl·SERVÍÇOS otvERso$ 

Miio'deé:>brà 

MOsemlS=> 0,12 

Valor do BOI => 0,02 

Tipo 
SEDt ~ SeRVlCOS OtVER~ 

MAodeObra . 

H 

LS=> 

Und 
H 

H 

LS=> 

Und 
H 

H. 

LS=> 

Und 
MES · . 

MES 

LS=> 

MES 

LS=> 

Und 

H 

H 

MO sem i..s => 0,23 LS => 

Código; Banco . Descrição 
- ~12· SlNAPI CURSÓ OECAPACfTAi;ÃO PARA PtNToR {ENcÀROOS 

· · · ·· :COMf'L:eM~AR.E~ ~ 1-jORlSTA 
OCJ0041s:/ siNAP1 . . .. PINTOR 

Código· Banco Descriç~ 

95377 S1NAPI. . CURSO DE CAPAOOAÇÃÔ PARÁ SéRRAÜISRÓ (ENCARGOS . 
·COMPLI:MENTAResi - HORISTA ; 

OOÓ06110 SINAPI. SERRALHBRÓ . . . .. 

Código' Banco 
.. fot363 SlNAPI 

Descrição 
cURSO. ~ CAPAWÃCÃO PAR;\'SERRALHEIRO (ENCARGOS 

· ·' COMPLEMENTARES) -MENSALISTA . . 
00040910 SINAPI. ' sERRALHBRO(MÉNSALlsTA) .. , . 

Código Banco 
95376'_ SINAPt 

00006111 SINAPI 

Código Banco 

Descrição 
.·CuRSQ .OÊ.ÓÂPAdi'Ai;Ão PARA si:Rvefie (ENCÃROOS • 
COMPLEME'NTARES) · .HORISTA •' . . . . 
SERVENTE DE OBRAS , 

Valor do BOI => O 05 

Tipo Und 
. seót -SERVIÇOS ôiVeR_5os . . ti 

'Mão dé Obra H 

MÓsemls~ ··0.16 

Valor do BOI => O 03 

Tipo 
sEOi' -'$ÉRviCóst>1Vf:R$00 .. 

Mão de Obra .. 

0,12 

Valor do BOI => O 02 

Tipo 
. sEol -SERVIÇÕS blVeRso$ 

Mão~Obrà 

MOsemlS=> 17,61 . 

Valor do BOI=> 413 
Tipo 

... $eói · SERVlÇOfÚJ1~$o~f 

· Mãode~-

0,16 

Valor do BDt => 003 

Tipo 

LS=> . 

Und 
· H. 

H 

LS=> 

LS => 

Und 
H 

H 

LS=> .. 

Und 

o.~ 

·o.oo . MO cem LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1.oóOOooo 0;12 

o.ooà2ooo 1s.ao 
o,óc) ·· Mo com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
. 1 ;oo00ooo: 0,42. 

o,ó266ooo 'ÍS,80 . 

0,00 Mo com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt ' 
_1,ÓQ()(lOotf 

·· • o.oos1ooo · ,, -· 16.986,61 · ·· 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt. 
1.oo0oooo· 

0:011éôoo 

á.4,61 

7.294.3s i, 
0,00 MO c:Om LS · 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1 .~ :-0,04 ~ 

o.oo36ooo. 13,53 

.. 0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Un1t· 
1,0000000 Ó,12 

0,0082000 . 15.59 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
· 1.oo00ooo o,23 

O,Ó151000 . 15.ao · 
·o.oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Untt 
1,0000000. 

o,01o5ooo 

ci,16 . 

15.éo 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
. 1,oOOooóp'. " ô,1'2 

0,0082000 15,so, 
0,00 ·MO com LS. 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.000ÓOOQ 17,e1 ' 

o.oo63000 2.796,31 

0,00 MO com LS . 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unlt 

1,óoooOOO 0,16 

. 0.0151000 10,82: 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant V11lor Unlt 

Total 
0,29 

0,29 

0,29 

035 

Total 
0,12: 

0,12 

·0.12 

014 

Total 
0,42 

0 ,42 

0,42 

051 

Total 
)~7,60 

137,Só 

137~60' 

16993 

Total 
' 84,61 

84,61 

84,61 

10449 

Total 
···o.õ4 

o,o4 
0,04 

004 

Total 
' 0,12 

0,12 

0,12 

014 

Total 
· o.23 

0,23 

0,23 

028 
Total 
. 0,16 

0,16 

0,16 

o 19 

Total 
0,12 

0,12 

. 0,12 

o 14 

Total 
17,61. 

' 1f 61 

17,61 

2174 

Total 
0,16' 

o,16 

0,16 

o 19 
Total 



• 

• 

eomposiçã 
·o: 
;Insumo 

Composiçã 
o 

cOmposlÇã, ~· · · . 
oAUxiUar • 
Insumo 

·éomposiçã . 
o. 
ComPQSiçã; 
C>AUXiliar.· 

Composiçã. • 
.aAuxiliat : ;, 
Coli\posiçã 
o.Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

· coínpóSjÇã' · 
o ... . '• 

. 95379. SINAPI :CuR$0 oe.bAPAérrA<;ÃO.PAAA SOLDAooR (ENcARGç>s 
. C9~1>!,.!=M!$NTA~I?> ~ :~m~A . ... . . . . . 

000ó616ô SINAPt - SOLDADOR 

Código Banco 
··014CXJ9'$BÇ · 

Descrição 

.cosro. f16Ri<;At.t1~À0Gu1~At..fr-0 ·~s L1ef.!Q$1il ,~v · 

:~ ~,~VtÇOSOIVERSOS 

: Mão de'{);a : 
MO sem Ls => 0,12 

002 

:/ j~~~;~J~,~~~~j~f'(' ! 

CAMINHAO GUINOAUTO MERCEDES L 1620 8tn 200CY , : , Ma..;n~f"'" 

· · · &vm~s / 
: ·:~t:; ,· ~,,;. 

Código ' Banco 

ú4!6Rse' 
· ,';'."'--· ~ 

· MOsemls ~ 

Mãô<léobra. 

MOsemi.S=> 

YalordoBOI=> 

2,87 

120 

LS=> 

l.s=> 

.;o~~(~ 
: Insumo . - 0000036i'~NÁPÍ ' 

q{:;:fr> 
AREIA GROSSA - POSTO JAZIOAJFORNÊéeooR (REn~AOO NA JÂzlOA, 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 

lnsú;nô · 

Insumo 

Insumo 

eomi)osiçã 
o 
Cómposiçã. 
oAUxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

tnsÜmo 

insumo · 

, ~l;M ~~RT~l __ . _ , 
CIMENTO POR1l.AND COMPOSTO CP 11-32 

00004721 SINAPI PEORABRJTADA'N. 1 (9,5a19MM)POSTOPEDREIRAJFORNECEÓOR. SEM Material 
FRETE 

OOOÓ471 à· SINAPI : PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PÊDREIRÁIFORNECEOÓR, SEM Material 
FRETE 

ooóo6111 ·· SÍNAPI · 'SERVENTE OE OBRAS Mão de Obra 

Código Banco 

950RSE 

OóOóô367SíNAPI' 

00001379: SINAPI 

Descrição 

'eó?C~s~ tátírieli~ô -iia;o~"iÇ#1.5 miiâ. JaiiÇado é-~sadi 

; ::/,.-~j:: 1'<?:~>-~ .. ~-

AREIA GROSSA, POSTO JAZl0;;~~~~~;~6;~,.66~~ JAzlOA. 

~~~IE) . ... -- .. 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

Moseml.s,,;;. 

0

Materiã1 

óóoo4n1 s íNAPi !>sSRA BRITADA N.1 cs.5"319 MM) Po5ro.PEDREÍRAJFORNeêéoOR, 5EM M3leria1 
FRETE 

oooo471s. s1NP.PI PEDRÃ sRriÁoP. N. 2 c19 A 3s MM> P05ro PEORE1RAIF0RNECEDOR. Si:M Maieri81 
:FRETE 

· oo006111 S1NAP1 SÉRvENi'EoeoskAs Mãode-ob!â 

MOsemLS=> 

KG 

m' 

H 

64,92 LS=> 

8915 

. 64,92 LS=> 

Valor do BOI => 93 27 

Código Banco 
·882$4: SINAPI 

00037370 SINAPI 

OOOÓ2438 SINAPI 

ooo434a4: SINAPÍ 

Ooo37372, SINAPI 

00043400 SINAPI 

ooQ373fa . StNÀPI 

'Descrição 

,E:LêtRtCiS'rAcbt,, ÊNC.ARGOS cOMPLEMENTARES 

ELETRICISTA 

Tipo 
$Eót"~ s:S~vJÇO$ DIVfflSoS 

Outros 

Mãodêoi>ra 

EPi. FAMILIA ái:rRtcisrÂ. 1-iORiSTÃ (ENCl\RGós COMPLEMENTARES ~ ·equipamento· 
COLETADO CAIXA) 
EXÁMES - HORISTA (COLETADO cÃIXÃ) - . ÓuÍrÓs 

fi 
\J Gt \\; ,.., f \RO (. 1JI 

CRlA 039299 O/CE 

Equipâmento · 

't'iixas 

Und 
H 

'''?.:'. :J: ti ~(;( 
{,:;:._,: />~· · :: 

H 

H 

- H 

H 

f.t 

H 

0,00 MO com LS 

0,10000ÓO ' 10,82 

0,00 - MO com LS 

' 25!fOOoOOoo 

o.209oooo: 

0,6270000 

6,0000000 

0,54 

77,39 

n:so· 
'fo.ã:f 

o,oo Mo com l.s 
Valor com BOI => 

o.2Õ9êio00: 

a:rnoooc( 
6,0ÓÓOÓOO 

-77.39 

. 77,80 

10,82 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quanl · Valor Unlt 
· 1,oooóooo 21,79· 

·1;~ 
o - . .-.• ·t 

' 1.00ôimo 
1,0000000 

1,óooOOoo 

1,0ÓOOOOÓ ' 

1,0000000: 

1,cioi:loóoO' 

13,99 

1,01i' 

2,87 

634 

Total 

·"1"l.$ii 
'94;'sô 
137,io 

16,17 

48,78 

64,92 

64,92 

46854 

Total 

51666 

1~.22 

'10.11 

48,78 

64,92 . 

64,92 

49018 

Total 
' 2(7~ 

2,55 

15,80 

0:91 

cí.55 
0,62 

O,Ó6 



• 

• 

ComposiÇã 

Cótnfiosiçã ' 
o AUXj)iar ' 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

cOm~iÇã . , 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

·insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsu·n;o · 

lnSUmO 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Ínsunió 

Insumo 

éomPo$i~ ; ··· 
o •'."·· ' 
Insumo 

1n'surrio · 

'insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lnsÚmo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1n5umo 

!Õsumo 

Insumo · 

o0ó37371 SINAPI TRANSPORTE • HORISTÀ (COLETAfxl CAIXA) 

MOsemLS=> . 16,22 

Valor do BOI=> 5 12 

Código• Banco 
.9356$ .. SINAPt <'. 

Descrição Tipo 
·' efliGENHBRO CMLOE óBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEQI • ~V!Çós DIV~SOs . . .. :&t~\~~{ ... '. ,, ·• .. cr. :: : ·~~·1~~~~ft.::i0(' 

00040811 • SINAPI 

ooo4oa63 SlNAPI. 

, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) • Mão de Obra 

ExAMES • MtNSALISTÁ (CÓl.eTAÓÓ CAIXÁ) .. 

SEGURO: MENSALISTA (Cci.ETADÓ CAIXA) ... 

Mateiial 

Máterial ooo4ó8s4 SÍNAPI 

ooó4347 4 . SINAPI 

OOÓ43498· SINAPI 

•FERRAMENTAS • FAMÍÜA ÉNGENHÉIRO cML • MÉNSÁLISTA (ENCARGos Equipamento. 
COMPLEMENTARES· COLETAOQ CAIXA) 
EPI : FAMILtA ENGENHEIRO ClYIL - MENsAt.iSf À (ENCARGOS 

j COMPLEMENTARES .• COLETADO ÇAIXA) 

Código Banco Descrição 

. . C279o seiNFRA .'l5CAVA~o·i.1~só~õ·Q&1À c-'i : ~ói=: Dê 2.01 a 4:oom: 

~· ~EINFRÀ -;-RETRo~ÉSêÀvÃJEiRA ôEF'Neus(cHPl 

12543 · sEINFRÁ SER\li:N'rÉ 

Código Banco 
1ó555·ôRSê 

' t ' '. 

1s8 ôRSê 
941 1ôR8e . 

16s1 ORSÉ 

·:fa18 OfisE . 

1006Ú)RSÉ 

10492ÕRSE 

1o517 Ofise 
.. 1o585'0RsE 

1ôs86cÔRSE 

10596 ôRse 
10599 ORSe 
10761 ORSE 

o0012a93 SINAPÍ 

00012894 · SJNAPI 

·0001289ii StNAPI 

OOo12892 SINAPI 

:0escr1ç1o 

:;enêâ~cólnjit~m~~re.s :~~õr· . 

· :AI• (Partiéii)àçãa do ~mpfe9~ci0i) 

· Fardamento 

ÓculÓS branco prÓteçâÓ. 

V~l~-transp0rtÍ, . 

' . s.Q!il-o de vida e acidente em gltipo 

··; êeiita BáSica 

· eXllme5ad'mi5sioriaislciemiSsiOOâiS (c!Íeciwpj 

Árro.deserra · 

·rorquesa 

~aúnCü1ar 

Prob.toisotar ~ 30 com 120mt · 

k~ -cafiéla manhã (Càfé c0m k!ite.é dois pãe5 c0m mantSigai . 

· · eorÀoe seGuRÂNc'A cõM BIOuaRA. oE Ãco E éot.AR1NHÓ · 
ACOLCHOADO 

' CÀPAPARÃCHUVA EM PVC CoM FORRO DE POUEsTER, COM CAPUZ 
(/\MARsi:AQU~L) . .. . . .. , . .. . . . . ... . ,. _ . ... . . 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COMSUSPENSAO DE 
POUETlLENQ, SEM JU(>ULAR (CLASSE B) 
ÜNA RASPAOÉ COURO, CÀNÓ CURTO (PUNHO "7* CM) 

Código! Banco Descriçao 
. ' 10$ú )RSE .. . '' E~~rg0s~ie~ià~ ~ ca~ntei~ 

1saORsÊ . 
941 .,ÔRSÉ 

1651ÓRSÊ 

237eÓRsE 

103620RSE 

. · 1041i:20RSE 

1o517oo8E 

1osf! oRsÉ 
10578·0RSE 

10579.0RSE 

10596 OOSE 

1 OS99 'c)RSE 

' 10761 '• ORSE 

11244.i:>RsE 

11248' 0RS~ 

Fardamento 

ócú1os brànêo pÍoteçãó 

·· VatetranspÔrtii 

· SegurÔ de vida e acidente em grupÓ 

cesta' Básica' . 

·Exames aclmíssionais/demissionais (cheek.up) 

Senote40cm 

Fârmão oiande 

Chave de.fenda ·chata 30 cm 

· Protetor aúricu1ar 
Piotetor solar fps 30côm·120m1 

'Refeição - êafé da manhã.( êafê com leite e dois p~ com manteiga) 

. Maitiiio com unha 

Furadeira e ParafuSadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 

11249 ORse · · : Seria circ01lir éleirica pÓr1ati1 

00012893 '. SÍNAPI 

o0012894. StNÁP! 

00012895' SINÃPí . 

00012892'. SINÁPÍ 

• soTÃ oe sB3uRANcÁc0M BlâuéRÃ oékcoe cói.AR1NHO 
ACOLCHOAOO 
CÃPA PÁRÃ CHUVA EM PvC CüM'fuRRü De PolÍESTER, COM CAPuZ 
(AMARELA ou AZUL) 

'CAPACETÉ ÓE sEGÚRÁNCÁ As..\ FRONrÁÍ.. CoM sUSPENSAO ÓÊ 
' ".'OLIETILl;NQ~ SEM ~!,!(;ULAR ( 
LUVA RASPA OE COURO, CA 

17.126,21 

Valor do BOI => 4.076 27 

Tipo 
escÃvÁÇPEsêM ' 
VALAS,VALlµAS,CANAIS E 
Equipamento 

·' Mâ0'(1; Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
. ' .f>ióVl~.rios ' . 

Materiai 

Maien.;1 

Material 

·Materi<l1 

SeMÇos 

·':Material 

serviçÓs 

Material 

Materi<ll 

Matêfial 

Material · 

Material 

t.43teiia1 

e(iuípaménto 

MOsemLS=> 

Tipo 

:~>. 

Material 

Material 

Material 

Material 

Serviços 

Material 
SéMÇóS ... 

·i.1aterial 

Material 

Materiaí 
Material 

· Material 

SelViços 

Matêria1 
· eciuipamàlito · 

'EqÚiparnento 

Material 

Material 

Material 

Êquipa,nêntà 

2.22 · 

241 

0,00 

Und 
MES 

MES . ' 

MES 
. MES 

. MES 

MES 

MES 

LS=> 

LS=> 

Und 

un 

un 

un 

un 

e( 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

UN 

. UN 

PAR 

Und 
:í1 

un 

un 

pr 

un 

un 

un 

cj 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

UN . 

UN 

PAR 

1,0000000 

1,oóOOOoo 

16.988,61 , 

103,70 

11.13 

1,0000000 úo' 

·1.óoooooó 100,ii 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 
Quant. Valor Unit 

.t:óoóoOOo~ '.10,26, 

o.oiSõooo 
0;1300000 

' 1oú6' 

11,1i 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ôOQOocio' 2.77 

o,1018ooo· 10,00 

o.óo1sooo i8,s3 

O,oOOeooo 

ô,o654óo0 

O,ÓÓ45ÓOO 

0,0045000 

ô,o004ôoo 
·· o.0002000 

o.óoo2oóo 
o,0045o00· 

O,IX)1âoào 

o,1ó16óoo. 

o.0008ooo: 

0,0002000 

ci.oixioocx» 

O.~· 

5,90! 

4,óo 

12:54 

14Õ,oo t 

· 300:Cx» , 

21 ,25: 

17,90 

4:90 

35,90, 

4;50 

62:40 

16.00 

13:00"· 

11;70-

o,oo MO com i.s 

Valor com BOI:> 

Quant. Valor Unlt 
'1,ooOOooo . 2;84 ' 

ó,1018000 10,00 

0,0015000 78,53 

0,0007000 

0,0654000 

0,0045000 ' 

... ci,oô4sooo .. 

o:()()().mó 

0,00l10oo, 

o.00o2ooo: 
ó.Ooózooo 
o,004sóciô , 

.. o.OÕ1aooo· 

o,101aooo 

o.ooo2ooo. 

o:ooofooó 

O,oo0100o 

o,0001o00 · 

o.000200Õ . 

õ:0006006 

o:ÓÓ23óoo. 

5,90 

4,00 

12;54 

·· 1.w~oo 

300.oo 
18,Sá 

· 15,15. 

22,89: 

4,90 

35,90 

. . 4,50 ' 

37,90 

246,óo ' 

518,00 

62,40, 

16.oo; · 

13,oó' .. 

11 ,70 

1e,9aiúi1 
103,70. 

11,13 

1,60 

103,22 

17.126,21 

21 .42213 

Total 
10:~ 

8,04 

2,22 

. 2,:22 

12,67 

Total 
2)7 

1,01 

0,11 

0,00 

0,26 

.. 0,05 

ô,63 

-0,12 

0~00 

0,00 

Ó,02 

0,06 

O,AS 

0,04 

0,00 

·o.ao 

0.02 

0,00 

342 

Total 
2,84 

1,01 

0,11 

0,00 

0,26 

0,05 

o,63 

0:12 

O,OÓ 

0,00 

0,00 

O,Ô2 

o.cié 

0,45 

0,00 

0.02 

0,00 

O,OÓ 

0,02 



• 

• 

êomÍÍOSiçã . 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

insumo. 

Insumo 

Insumo · 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo · 

CompoSiçã 
o . 
Insumo 

Insumo 

' lnsumó 

·IÓsumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo· 

Insumo 

Insumo 

ln&umo 

Insumo 

Insumo. 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

eomposiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código' Banco 
10552:oRSE 

Descrição 
enCargos Çõinp1em.:ntares - EletôciSta 

158 oRSE A1moÇO (Pàrtieipação do en;l>rega<iOr) .· 

941 ORsE Fardamento 

1651 oRsE ócu1ôS brâíico Proieçãõ · 

2378 ÔRSe Vale traiiSpo.te 

10082 ÓRsE ' Sésiuro de vida e acidente em gruÍ>o 

· 10492 ÔRSE CeSta BáSica 

iosfr. ORSE Exames aesinrs5ionaisfdemissionâis (ctieC:kup) · 

10579 ORSE Chave de fenda chata 30 em 
1"0596 ORSE PratetoraúricU!ar. 

10599. ORSe ·Protetor solarfps 30 com 120ml 

10761 ÓRSE RéféiÇãó ~ Ciifé 'cía manhã ( câfé com' Íelle e CfoiS pAes com mânt.eiQa) . 

11240 ORSE Alicate com íSolamento 

11241 ORSE Alícatevolt-amperimetrÓ 

11242 ORSE Chave inglesa 12" 

00012893 SINAPI 

ooci12894 StNAP1 

00012895 ·SJNAPl 

00012892 SINAPI 

Código. Banco 
1Ó554oRSÊ' 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO 
CÀPA PAAA CHUVA EM PVÓCoM FORRO DE POLIESTER, COM CAPuZ 
(AMARELA OU_ AZUL) . . . 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENp, SEM JUGULAR (CLASSE B) 
LUVA RASPA DE CÓURO, CANÓ CURTO {PUNHO •7; CM) 

Descrtçlo 
Encargos ÇÍJmplementares • Encallador 

·' 158 ' b~iSÊ · ' ;4.im(,çó:~i~ cio em~reaad~r)' 
941 , ORSE . Fardamento 

1651 ORSE. . ÓCUios b!anco proteção 

23i8 ORSE : Vale transporte 

10517 ORSE Eicarnes àcimissionaiS!demissionais cctieckup) · 

10492 ORSE CestaSãsica 

10362 oRSE Seguro de vida e acidente em grupo 

10593 ciRsE ?raio.simples 30cm 

10599 ÔRSe ProtSiôf SOtat fps 30 com 12cimt 

10592 ORSE Lima chata 12" 

10596 ÓRSE Protetor auricular 

10761 ORSE Refeição - càfé da manhã (café com leite e doiS pães com manteiga) 

11254 ORSE Tarracilâ-patânibosPVCcte314" 

11251. ORSE Tarracha parâ.tullOs PVC c1e 1 -ii4" 
11256.0RSE 

11255 .oRSE 

11253-oRSE 

00012892 SINAPI 

00012893 S!NAPi 

00012894 :SINAP1 

00012s9s SINAPl 

Código Banco 
1Õ550 ókSe 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 

2378 ORSE 

. 41740RSE 

4722 "0RSÉ 

10282°0RSÉ 

103620RSE 

10492 ciR5e 

10517 ORSE 

Ta~i)aratubosPVCde1112" 

. TarraCha para tuboS PVC de 1" 

TarraÍ:ha ~tubos PVC de 1rr 

LÚVA RASPA OE COURO, CANo CURTO (PUNHO.,. CM) 

BOTA DE SEGURANcA COM BJOUBRA DE AOOE COLARINHO 
ACOLCHOADO 
éAPA PARA CHÜVA EM PVC CoM FORRO ÓE POLIESTER, COM CAPuz 
(AMARELA OU AZUL) 
CAPACETEDÉ"SÉGURÀNCÁ A8A FRoNTALéciisuSPENsAo DE. 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Descrição 
Encarp ~ple!YÍêntares - Pedreiro 

Almoço (ParocipaçãQ do empreg~do~ 

· Fardamemo 

ócu1os braiíco proteção 

Vale transporte 

oesempélÍadeira dEÍ aço Íisa, cabO madeira, ret143, AtÍas ou Similar 

Colher de pedreiro 

Regua de alumínio cJ 2,00in (para.pedfeirQJ 

Seguro de vícÍa e acidente em grupo 

MOsemLS=> 

Valor do BOI = 
Tipo 
Provis6Íios •. 

Material· 

Material 

Material . 

Material 

"SetviÇOS 

Material 

SerViÍ;os 

Material 

Materrài 

Materlal 

SerViços ' 

Material 

Material 

·Matería"I 

Material 

Material 

Material 

Equipameflto 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
. Pcl:ivisórios., · 

"Matena1 

MaleriâJ 

Material 

:Material . 

SerViços ' . 

Material 

Serviços 

Materiâl 

M*rial . 

Material 

Material 

Material 

Matenal 

Malefia1 
Materiá1 ·· 

Material 

EquípamentO 

-Ma~ 

Material · · 

Material 

MOsem.Í..S=> 

Valor do BOI => 

Material 

Material 

Material 

Matenal . 

Mliterial 

Material 

Materiál 

Setvíços 

.Material 

Serviços 

0,00 

066 

o.oõ 

065 

0,00 

066 

LS=> 

Und 

h 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

UN 

ÜN 

PAR 

LS=> 

Und 

un 

un 

pr 

un 

cj 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

PAR 

UN 

UN 

LS=> 

Und 

un 

un 

pr 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

cj 

· o,1ô1sooo 

0,0015000; 

O,ooOOooo 

0,0654000 

o;·0045ooó 

·o.0045000 

O,OÓ04ooo 

0,0002000 

0,0045000 

0,0018000, 

Ó,1018000 

0,0002000 

0,0002000 

0,0001000 

0,0007000 

Ó,0002000 

0,0006000 

o.oo2300o . 

10;00, 

78,53 

5;90 

4,00 

12,54 

140,00 

300,00 

22,89 

úo 
35,90 

4,50 

43,90 

135,30 

47,00 

62,40 

16,90 

13,00 

- 11,70 

O,ÓO MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
,1,0000000 2,84 

0,1018000 

0,0015000 

0,0008000 

o.oo54oo0. 
0,0004000 

o,0045000 

0,0045000 

0,0001000 

0,001800'.l 

0,0001000 

0,0045IXXl 

0,1018000 

9,oOOTOOO 

Ó,Ó004000 

o.0004000 

o.oóósooo 
0,00-11o00 

0,0023000 

10:00, . . 

78,53 

5,90 

4,00 

300,00i 

140,00 

12,54 

19,Si 

35..90 

32,25· 

4,90. 

4,50 

22,aO 

31 ,36 

-ro:oo 
21 ,96 . 

21,00 

11,_70 

0,0008000. -62140 

0,0002000 16,90 

0,0006000 13,00 ' 

o,oo · MO com ·Ls 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt-
1,ooóoóoo 2,79 

o.1018000 10.00 

0.001"5000 

0,0008000 

o.065400o· 

0,0005000 

0,0004000-

0,000200Ô 

0,0045000 

0,0045000 

. 0,0004000 

78,53 

5,90 

16,79 

18,iO 

12,54" 

140,00 

300,00 

1,01 

0,11 

0,00 

0,26 

0,05 

0,63 

0,12 

0,00 

0 ,02 

0,06 

0,45 

0,00 

0,02 

o:oo 
0,04 

o.cio 

0,00 

O,Ó2 . 

o,oo· 

344 

Total 
2,84 

1,01 

. 0,11 

0,00 

0,26· 

0,12 

0,63 

. 0,05 

0,00 

0,06 

0,00 

0,02 

0,45 

0,01 

0,01 

O,Q2 

·0,01 

0,0::2 

0,02 

0,04 

0,00 

0,00 

0,00 

350 

Total 
:i,79 

1,01° 

0,11 

º·ºº 
0,26 

0,00 

0,00 

0,00 

o.05 

0,63 

0,12 



• 

• 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

ComposiÇã 
o ' 
Insumo 

Insumo 

lnsumó 

Insumo 

·Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

. Insumo 

· Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã ' 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10596 ORSÉ 

10599 àRse 

10761 ORSE 

10789·0RSE 

10790 ORSE 

112430RSÉ 

112450RSE 

11248 ORse 

112.47,0RSE 

11264 ORSE 

112650RSE-

00012893 S1NAPÍ 

00012894. S1NAPI 

00012895 SINAPI 

00012892 . SINAPI 

Protetor auricular 

Proteiorsolarfps 30éom12om1 

Material 

' Material 

Refeição • café da manhã (Café com leite e dois pães com manteiga) Selviços 

Nível de bolha dé madeira Material 

- Prumo de face Material 

Martelo sem unha · Màteool 

' 0esempol3déira de madeira '12x22 Material 

Escala métrica de bambú Material 

Serra mármore Serra marmofê Material 

·Marreta de.112 kg com c8bc; MateriaÍ 

. Mariéfo de borrach~ com cabo "Material 

. BOTA OÉ SEGURANCA COM BIQUBAA OE ACO E COLARINHO Material 
ACOLCHOAOO 
CAPA PARA CHUVA EM PVé COM FORRO DE POÜESTER, COM CAPuz Material 

-~~~~ ~LGRANéÀ i.BA'FRONTÀLCOMSuSPENSÁO.OÉ Material 

. : POLI@LENO, §_EM JUGULAR (CLAS$E B) _ 
LUVA RASPA OE COURO, CANO CURTO (PUNHO •r CM) Equipamento 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Código Banco Descrição Tipo 
1 éJss3 ' õkse Enearp i;omp1ementare5 • Pintor . . 

158 ÓRSE . AI~ (~~doempr;g•) 

2378óRse 

941 ORSÉ 

. vatéuarl~· 

Fardamento' 

. . ' ProYisóriós' .. 

Material 

Míiteriat 

Material 

1651 '0RSE ócutoS branêó prelteção Material 

- 4174 ORSE oêSémpenadeira de aço lisa, cabo .madeira, ret.143, Afias oo similar Material 

4725 ORSE Espátu~ Material 

10492 ORSE ' Cesta ~icà Material 

10362 OR5E · SegurÓ Cie vídâ é acidente êm IJl\ll)O. Serviços 

10599 ORSE Proteiof Soia'r tpS 30 com 12Ôml Material -

10583 ORSE Trinchai' ' Material 

1o511 ORsE Exames âdmiSSíonaisidemíssíÓnais (c:heckup) Seiv!ços 

10596 ORSE Protelor auricular ·: Material 

10761 ORSE . Refeição. café dà manhã (café com leite e dois pães com manteiga) ServÍços 

11252 ORSE Escada de aluminiO de abrir corri 7 degraus Material 

1125~ ORSE · Pincef de.sêda 2" Material 

11250 oRSÉ Rolo lã de êa(i,ejiO 20cm Material 

00012892 s1NAP1 LUVA RASPA oE eouRo: cANo cuRTO (PUNHO ·r cMJ Equipamenúi 

0001Z893 SINAPt BOTA OEsEGURANCA COM BlOÚBRÁ OE ACO E COLARINHO Material 
ACOLCHOADO 

00012894 i SINAPI CAPA PARÁ CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, CoM CAPUZ Material 
(AMARELA OU AZUL) 

00012895 SINAPI CAPÁCETE OE SEGURANCA-ABA FRONTAL CoM SUsPeNSAO OE Material 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Código Banco 
10549 oRSÉ 

158,oRSÉ 

~1 - ÓRSE 

11551 ORSE 

2378 ORSE 

4728 ÓRSÉ 

..Í72Q ORSE 

1o362 oRSE 

10492 oRSE 

10517 ORSE 

10596 ORSÉ 

10599, ORSE 

10161 ORSE 

107Ss ORSE 

00012893: SlNÀPt 

00012894 . SINAPI 

00012895 siNAPÍ 

OÓ002711 SINAPI . 

Descrição 
'enca..P Cooip1en:ientare11 -~ ~ ' 

AJmoçii (i:>~rtiçipação do empÍegador) 

Fardamento 

ôCuiós branco proteÇio 

Valé transpÔrte 

Talhadeira.çhata 10';·Tathadeira chara 10-

MarÍeta 1 k9 com c:abo 

· · Se9uro dê vida e acidente ein grup0 

Cesta~ 

Exames admissionais/demissiOnaiS (cileckup) 

Protetor auricular 

PrOtetor sotar fps 3o com 120ffit 

Retaição . êafé d~ manhã e cãfé com teite e dois Pães com manl8iga'J 

Pãcjuàdraita 

BoTA DÊ SeGURANCA CoM BIQUEIRA OE ACO E CÓLÂRINHO 
ACOLCHOADO 
CAPA PÃRA CHUVA EM PVC coM FoRRO OE POLtEsTER, CoM CÀPui 
(AMARELA OU AZUL) 
CAPÁCETE OE SEGURANCA ABA FR 
POLIETILENO, SEM JUGU f 
CARRINHO óE MÁÓ OE APA O 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 
p~ 

Materiât 

Material 

Material 

Material 

Material 

. Material 

· Serviços 

Material 

Serviços ,. 

.. Material 

Material · 

Material 

Material 

Material 

Material 

Equipamento 

0,00 

065 

0,00 

069 

un 

un 

un 

un 

un 

Un 

un 

un 

un 

PAR 

UN 

UN 

.. PAR 

LS=> 

un 

un 

un 

pr 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

cj 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

PAR 

UN 

UN 

0,1018000 

0,0002000 

0,0001000 

0,0001000 

0,0007000 

0,0007000 

0,0001000 

0,0002000 

O,Ó004000 

0,0008000 

0.0002000. 

ó;ooõ6ooo 

O,OÓ23ooo 

4,50 

15,00 

21,00 

16,55 

11 .26 

9,05 

272,97 

13,52 

11 ,50 

62,40 

16,00 

13,00 

11,70 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0oooooó Í ,96 

0, 1018000 10,00 

0,0654000 

0,0015000 

O,oOOoooo 

0,0005000 

o,o004ooo 

o,oo4sooo 

o,oo4scxio 

0,0018000 

0,0045000 

0,0004000 

0,0045000 

0,1018000 

0,0001000 

O,OÓ45CÍOO 

0,0023000 '. 

0~00230Ó0 

0,0008000 

0,0002000 

0,0006000 

4,00 

i8 .. 53 

5,00 

10,sO 

21 ,49 

14Ô.Óc{ 

12,54 

35,90 

5,60 

300,oo 

4,90 

4,50 

238,80 

28,30 

15,90 

1uo· 

62,40 

16,90 

13,00 

LS => 0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Und Quant. Valor Unlt 

un 

un 

pr 

un 

un 

un 

un 

un 

cj 

un 

un 

un 

un 

PAR 

UN 

UN 

UN 

· 1.0000000 2,92 

0,1018000 

0,0015000 

0,0008000 

O,Ó941000 

0,0003000 

o.ixxnooo 

0,0045ooo 

0,0045000 

. 0,000400() 

0,0045000 

0,00100oo 

o,101·sooo 

o,ooi>iooo 

o,0008000 

0,0002000 

0,0006000 

o.00020cio 

10,00 

78,53: 

5,oo·' 

4,ÓO 

' 13,85 

27,So 

12,5i 

140,00 

300,00 

4,00 

35,90 , 

4,50 · 

17,29 

62,40 

16,90 

13,00 

205,00 

0,45 

O,OÓ 

' 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,02 

0,00 

0,00 

o.o4 

0,00 

0,00 

0,02 ' 

0,00 

344 

Total' 
2,96' 

·1.01 

0,26 , 

' 0,11 

0,00 

. 0,00 

·o,oo 

0,63 

0,05 

0,06 

0,02 

0,12 

0,02 

0,45 

0,02 

0 ,12 

0,03 

0 ,02 

0,04 

0,00 

0,00 

0,00 

365 

Total 
2,92 

' 1,01 

0,11 

0,00 

0 ,37 

0 ,00 

0,00 

o,os 

0,63 

0,12 

0,02 

0,06 

0,45 

0,00 

0,04 

0,00 

0,00 

0 ,04 



• 

• 

l~sumo 

Compõsiçã 
o 
Composiçã 
oAUllil~r 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Comp0siçã 

o ·-· 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

· Insumo 

' insumo 

ComPósiÇã . 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
o 
Composiçã 
oAuxiliaf . · 
Insumo 

Composiçã 

Comi>~~-· , 
oAuxltiar · 

OOÓ12892, SINÁPI ,LUVA RÀSPÁ DECOuRO, CANOCuRTÓ (Pt.iNl-io •i*cM) 

Descr1çlo 

Equipamenro 

MosemLs=> 

Valor do BOI => 

Tipo Código: Banco 
2497 .QRSE ·i;~.manual dei vala ou caYà em matedaíde 1' categQria, profundidade Escavàção,Manúal em Área 

~~~~~~- ,~\· ;~~J·"'·'· . . _, 1o549" ORsE . 

00óoo111 StNAPI SERVENTE bE OBRAS Mão de obra 

Código Banco 
:g2mSJNAPI 

00005068 SINAPI 

OÓ004491 s1NAP1 · · ! PONTALETE -7.5 x7,5• cM EM PINUS, MISTA oo ÉaUJVALENTE DA 
REGIAO • ~UTA 

Código Banco Descrição 
C428i SEINFRA ' f:oRMA-P1CÓNCReT0'1N t:ciCo• (APUCACAO) 

i0037 SEINFRA AJUDANTE " 

10498 SEINFRA - CARPtNTEIRO 

11495 seiNFRA . MADÊiRA (PEROBA) 

11730 SEINFRA . PREG0.18X3o (i3t4· X 10) (APROXlMADAMENTE 187UNIKG) 

17960 SsNFRA : GRUA 

18207 SEINFRA PB;As METALICAS PI FORMAS 

Código Banco Descrição 
C4281 SEINF'RÃ . ; ~Ã PJCÓNCRETO '1N L0co- (FÃBRiCAÇÃoj . 

!0037 SEINFRA AJUDANTE 

!0498 SEINFRA CARPINTÉIRÓ 

l0524 SEINFRA ' CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1aMM (1.22 X 2.44MÍ 

M495-SEJNFRA MADBRA (PERÔSÀ) 

11730. sEINFRA . PREGO 18X3o (2.314" X 10) (Af>ROXIMAOAMOOÉ 187UNIKG) 

MOséniLS=> 

·Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
FORMAS-

Mãodeóbrá 

MãodeÕbra 

·Mlitenai 

Matefia1 

ÊquípamenÍO 

Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 

Tipo 
FORMAS 

MãodeÓbra 

' Mão de Obra 

MàteriaÍ 

·Material 

~rial 

MOsemLS=> 

0,00 

068 

32,46 

968 

2,25 

388 

31 ,34 

1835 

20,89 

Valor do BOI => 39 23 

Código· Banco 
800R.SE . 

1Sa9 ORSE 

. 00043130 ' SINAPI 

00001213 SlNAPI 

00002692 SINAPI 

'ooo05o67' SINAPI 

00004509 s iNAPI 

00006Ú1 SINAPI 

Código Banco 

100717 siNAPt 

. . 8831'p. SINAPi 

oci0o3i6s SINAPI ' 

Código' Banco 
' 71$92,()RSÉ 

Descrição 
Forma'plana, para tundaÇões, em~ rel;iriado 12mm, 02 uso5 

Madeirá m~ s8frada (bariOte) S X 6çm • 0,0036 rTI3/m (âng(,iim, ~IO) 

Tipo 

~paiaF\Í~ 

Materiàl 

. ARAMÊ GALVÁNiiAOO 12 BWG .• b = 2.76 MM (0,048KG/M)ou14 BwG, o= ' Material . 
2,11 MM (0,026 KGIM) 
CARPiNrsRODe FORMAS · Mão~ Obra 

OESMOLoANTÉ PROTETOR PARA FoRMAS OE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGÓDE ACO Pot.100 COM CABEcÁ ·15 x24 (2 ú4 X 12) 

Matenal 

Materia1 

· SARRAFÓ-2,5 X 10- CM EM PINUS, MISTA Ou EÓÚIVALENTE DA REGIAO ~ Màterial 
BRUTA 
SERVENTE DE OBRAS Mão de atira 

MOsemLS => 

Valor do BOI => 

. Descrição Tipo 
, i.JXAMENto MANUAL EM SU~FICIES METÁUcAS EM Q8AA. AF .)1/2020 · PlNT ~ P{NTIJRAs 

ei.moii'CdM.J;NêAR!39s.coMP~Ei4T!.Res~'-·· 
L~ZEM Fouii~ARÃ i:~~Ro. NÜM; o-15oº 

Descrição 
' La~meiiiO ~'concret0 sim~ fat/licacÍó njil otm.. inchiSív8 ~e 
ac3bamenki eni peças da superl!$trub.lra · · 

MOsemLS=> 

Valor do 801 => 

Tipo 

c0íicr8ki Si~~ 

39,93 

2324 

4,76 

171 

PAR 

LS=> 

Und 
ni' 

H 

LS= 

M 

LS=> 

Und 
.;,. 

H 

H 

KG 

H 

KG 

LS=> 

Und 
m2 . 

H 

H 

m2 

ni' 

KG 

LS=> 

Und 

rÍl2 

m 

KG 

H 

KG 

M 

H 

LS=> 

Und 

UN 

LS=> 

ValorUnlt 

41.ZZ 

2,92 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,oOOôoóo ' ' 16,53 

1,310000o 

22:98 

21,39: 

18.04 

1-9,Ó2 

9,95 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 

0,7500000 

0,7500000 

0,0Ô400oo 

. o.04oo0oo' 

O,Ó400000 

2,4200000 

78,09 • 

18,63 -· 

23,17 

2.479,00 

14,o4 

' 311 ,19' 

8,sS : 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI=> 

Quant. Valor Unlt 
1,oóooooo 

õ.soooiioo 
0,5000000 

1;1óooooo 

o,o4oo<ioo 

à,2óociooo 

166,9.{ 

18,63 

23,17 

40,00 

2.479,00 

14,o4, 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000ooo 98,93 

o,soooiioo 

0.150ÓOOO 

1,5000000 

0,01s0ooo 

à.3000ixio -

2,00ociixio 

1,soOOoOO 

10,39 

20,78 

15,ão 

6,35 

2Õ,27 

' 5,05, 

1Õ,82 

0,00 MOcomLS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt, 
( 0000000 7,28 

"' 9.2986000 
. o:3Ciooooo 

' 22.60 

1,82 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt. 
1 .~ 38,96' 

360 

Total 
'• ' 41.,22 , 

32,46 

5090 

Total 

0,43 

13,03 

2,25 

2041 

Total 
78,09 

13,97 

17,37 

9,91 

o.56 
14,87 

21 ,41 

31,34 

9644 

Total 

168;94 

9,31 

11,sS 

44,09 

99,16 

2,80 

20,89 

20617 

Total 
·· 98,93 

5,19 

3,11 

23,70 

0,09 

6,08 

10,-io 

16,23 

39,93 

12217 

Total 
7,28 

6,74 

0,54 

4,76 



• 

• 

éiimPoslçã :. 
o Auxiliâr . .. · .. 

~-< 
o Auxiliar. e ' 

CQmjÍÓsiçã > 

o Auxiliar 
Insumo 

lnsumó 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã. 
o 
Com~-
º Auxiliar • 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

·insumo 

00001213 siNAPI 

CXXl04750 SINAPI 

OOOÓ6111 ' SINAPI 

Código Banco 
94295 SINAPI 

954~S1NAPl 

Õ004o819 stNÃPi' 

00040863 SINÁPI 

00040864. SINAPt 

00043475 SINAPI 

00043400 SINAPt. 

Código Banco 

sa284 SINAPI 

ooci434ss SINAPt 

00037372 . SINAPt 

óoQ43464 SINAPI 

OOOÓ400s SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

·cARP1NTê1Ro DE FORMAS 

i:>eoR.EIRo 

sERvEÍÍITE ÓE oaRAS 

Descrição 

MESJkE":óEõBRAs côM eocÃROO$ cOMPt.EMENTAREs 

,f~L~~f~~~~;~foe~teNriAR~~- -. , 
MESTRE. DE OBRAS (MENSALISTA) 

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

FÉRRAMENTÂS- FAMILIA ENCARREGAOO GERAL-- MENSALISTA. 
(ENC~G()S ÇQMPLEMENT~RES - C()LETA{)() CAIXA) .. 

. EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
!C9MPLI;MENTARES - COLETADO t:;AIXA) 

Descrição 

MÓTóRJSTADE VaiCULO LEVE CoM ÉNCARGos coMPLEMafrARES 

ePl -FAMÍLIA OPERADOR ESCAVAriEJRA ~ HoRISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTÃS ~FÀMIÍJA OPERÂOOR ÉSCAVAOORA--HORISTÁ 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
MÓTORISTA ÓE CARRo" DE PÀSSEIO . . . 

sEGURO :HÓRISTA {COLETAOO cÁIXA) 

,TRÂNSPORTE • HORiSTA (CoLETAOO CAJXA) 

Código Banco Descrição 

88297 SINAPI .OPÉRAObRDÉ MA~INÃS ~ EQUIP~f:N'roSCOM ~NCÁRGOS 

31,72 

Valor do BOI=> 915 

Tipo 
SEOt ; $ER\,liçósb1VeRSoS 

.~:~-~~'[)IY.~SPS 
Mãõ'd;Ó~ ' 
Material 

Material 

equ;pàrnemô 

EquipamentO 

. MOsemLS=> 7.378,96 . 

Valor do BOI=> 1.80621 

Tipo 
~: sERVIÇOS DIVERsos 

. ,,~$.éà?~OIVERSQ8 · ,., 
~''':._':.:~· ~r 

Outros 

;EquiPàménib 

Mão<ieobr.i 
··Taxas 

Servíços 

MOsemLS=> 13,57 

Valor do BOI => 4 28 

Tipo 

·sEDt -SERVIÇOsPtVERSos Composiçã 
o 
ÇompÓsii;:ã - <; 
oAuxíliar · ~: SINA~ ::y:~~~ :~~:~~~~A~~~;.l: 

oo007:310 '.s1NAPÍ~ · ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA} 

,;,;,',_·;,~~:~U--~~-. 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

ooo434as. SjNAPt 

'ci003j37;2 SINAP1 

EPI. FAMILIA OPeRÀOOR.ESCAVAOEIRA-HOOISTA (ÉNCAAGoS 
COMPLEME.NJARES -COLETADO CAIXA) 
EXÁMÉS - HORISTÀ (CoLETADO CÀIXA) 

. Outros 

· Equípa~nto 

Insumo . 00o434a4: SINAPI . FÉRRAMÉNTAS- FAMILIA OPERADOR ÉSCÀVAOEÍRA- HORISTA EquiPamento 

Insumo 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 

00004230, SINAPI . OPERADOR DE MAQUINAS E rRÀTOREs .ÓIVERSOS (TERRAPLANAGEM) •Mão de Obra 

insumo · 

ln.sumo 

00037313 · SiNl\Pi 

OÕ037371 . SINAPI 

Código; Banco 
. 88309; SlNAPI 

~.. . 95371 SINAPI 
o Auxiliar ·.· •,, 
Insumo 00037370 SINAPI 

Insumo 

Insumo 

:insumo 

lnsl;!mo 

Insumo 

Insumo 

00043489 SINAPI 

oo037372 SINAPI 

00043465. SINAPI .. 

0000475Ó SiNAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINÀPt 

Código Banco 
Composiçã , 8831 O· SINAPI 
o 
Composiçl , , !";'·· 9$372. Sl~API 
o Auxiliar 
Insumo 

lnsumó 

Insumo 

cioo43400 StNAPt . 

00037372 SINAPI 

séGi.JRO : HC>RlsrA (COLETADO CAIXÁ} 

TRANSPORTE. HORISrA (COLETADO CAlxA) 

Descrição 

' PEORE1R~ cOM ÉNCA~GOS COMPLEMENTARES 

.·:=~~~~~Jr'r~~~?·:~~~~~ 
ALIMENTACAO- HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

EPI : FÁMILtA PEDREIRO ~ HoRISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 
ÊXAMES ~ HoRISTA (CoLETADOcÂIXA} 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO- HoRlSTA (eNCARGoS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
PEDREIRO . . .. . . 

SEGÚRO • HoRISTA (cOLETÀDO CAIXA) 

TRANSPORTÉ - HORtSrA (CoLerAÓO CAIXA) 

Taxas 

ServiçQS 

MO~mLS=> · 

Valor do BOI => 4 79 

Tipo 

~ • ~VICO$ ÓIVERSOS 

Equipamento . 

Outros 

Equipainenfu 

Mão de Obra 

Taxas 

MOsemLS=> 16,03 

Valor do BOI => 5 07 

Tipo 
SEDI -SERVIÇOS DIVERsos 

Equipãi-nentó 

H 

H 

LS=> 

MES 

MES 

MÉs 

MES 

LS=> 

Und 
H 

H 

H 

ti 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
H 

_H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS ,;_ 

Und 
H 

H 

H 

0,3600000 

o,3Bociooo. 

1,6200000 

1,0000000 . 

"" 1.0000000 

15,80 

15.ao 

10,82 

7.686,óO 

84,61: 

7.294,35 ' 

103,70 

1\13' 

1,0000000 14,97 

1,0000000. 177,24 

ci,oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
ÜlOOOOOO 18;:!5 . 

1.0000000 . . •' 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0ÕOÕOOO 

1,0000000 . 

{ooooooó 

1,0oooooo 

0,04 . 

2,55 ' 

0,63 

0,55 

0,01 ; 

13:53; 

0,06 

0,88 , 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 

"1.óoooooo 
. 1,ooOOOoo 

1,oOooooo 

1:00ooooo 

20,.39 

ii,63"' 

0,55 

0,01 

. 15.59 

o,o6 

1.0000000: 0,88 

·a:oo MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ooooOoo . 21 ,60 

:. 1.oooocioo 

· 1.ooooooO 

1.0000000 

1.oooociOO: 
1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,00ooooo 

2,55 

· o.95 

0,55, 

o.sa:· 

1s;sõ! 

0,06 

0,88; 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,oooOooo ~.60 . 

··· 1,~, 

-i.&xxxioo 
1,oooocioo 

1,ocxioooO 0,55 . 

5:68 

5,68 

17,52 

31 ,72 

103,70 

1ü3 

14,97 

177,24 

7.378,96 

18,2!f 

O.Q,4 

2,55 

0,63 

0,55 

o.õ1 

13,53 

o.eis 

0,88 

13,57" 

2253 

Total 
20,39 

o.63 

0,06 

0,68 

15,71 .. 

2518 

Total 
21 ,60 

0,2.3.. 

2,55 

0,95 

0,55 

o,58' 

'15,80 

0,06 

o.88 

16,03 

2667 

Total 
22.só 

0,55 



• 

• 

Insumo 

,Insumo 

Insumo 

Insumo 

·eomposiçã 

Compos~ 
o ·Auxiliar- .· 
Cornpo$içã 
o Auxilia• 
Insumo 

1'16i.imo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã. · 
o ' 
Insumo 

;Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo · 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

ConiPosiÇi ' 
Q : 

ConipOS!çã ,• 
.O Auxiliar 
Insumo 

· insumo 

eompó$iÇã 
O · 

Compos~·
o Auxiliar · 
Insumo 

Composiçã 
o 

Composiçã 
oAUJCilíar 

Composiçã 
o~uxi.Íi;lr" · 
ÇQnipo5íçã ; 
il Auxiliar 

00043466, SINAPt 

ocióõ4783 SINAPl 

o00373ri ; SINAPI 

00037371 SINÁPI 

Código Banco 
3759.0RsE 

222Ú>RSE 

oooô41á:3 SiNAPt 

00oos330 SINAPI 

00006111 SINAPI 

FERRAMENTAS - FAMILIA PIN'TÓR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- CóLETAOOCAIXA) 
PINTOR . . . ·- . . . ... 

, SEGURó - HÓRISTA (CoLErAOO CAIXA) 

'TRANSPORTE- HORiSTA (COLETAOO CAIXA) 

-Descrição 

.. EquipamenlÓ 

MãodeObia 

TaxaS 

. MÔ sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 
Pintura cxh1eabamef)ió\ m1 sÜ~* fnebi1íçãs (:om aplíoação ~ 02 deniãO$ Pintura em' i;st.Utura -fica 
de.tin!<l esínalt& epoici bra{iço, e = ~ micfa pi demão, aplicado com rolo e 
pincel-R1 . . 

~\·.• . 

' e~inatte ePõíó 
PINTOR 

DILUENTE ePoXI 
.• . ·-· ··-

SERVENTE DE OBRAS 

Mão de Obra 

Material 

Mio de obra 
MOsemLS ;,> 

15,96 

531 

12.ri 

Valor do BOI => 6 04 

Código Banco Descrição Tipo 
C2Ú3 .SBNFAA' - REBOcO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENBRÀDA TRAÇO ARGAMASSAS PARA PAREDÊS 

1:3 ESP=5minPIPAREDE ._ INTERNASE.ExTERNlis 
!0441 SEINFRA CAL HIDRATADA, . . - . Material . 

I0109 . SEINFRA AREIA MEDIA 

12543. SEINFRA SERVENTE 

12391 SEINFRA PEÓREIRO 

Material 

Mão de Obra 

.. MãodeObra 

MOsemLS=> 22.72 

Valor do BOI => 5 75 

Código Banco ,Descrição 
c323S • $EINFRÁ . :·RÓCHA:PÁRA BRITAGEM 

. JOZi-i SBNFRA BLASTER 

. 10614. SEÍNFRÁ COMPRESSOR De AR 25o PCM (CHÍ) . 

i0045 SEINFRA PeRFÚRATRli PNEUMATicÁ (CHI) 

. !0728 sEiNFRA COMPRESSOR.DE AR~ PCM (CHP) 

I0759 SBNFRA . PERFURÂTR.IZ PNEÍJMATICA {éHP) 

I0860 SEtNFRA CORDEL DETONANTE 

12326 SEINFRA . ESPOLETA 

12329 SEINFRÁ ESTOPIM 

t:2507.SelNFRÁ DINAMrrEêó'l6 . 

l253S. SÉINFRA séRiÉ oE BROCAS s .12 D=22MM 

12543 SEINFRÁ SERVEme 

12Í568 . SEINFRA OÍNAMrrEGRANULADA 

Código. Banco 
· 2519. 0RSE 

Descrição 
, Reatemrmianuai-deYâi;is ·ot) ér83S, eom e$pa1tíariieilt0 e~páéiação, 

utilizarÍdct êompáetadOí à peroussão sapinho, sem controle do grau de 

Tipo 
. ' . PRODUÇÃO. l'?E MATÊijlAIS · 

Mão de Obra 

Equipamentô 

·· ·Equipamento 

Equipamento 

· . Equipamento 

Material 

Material 

' i.1'aterial 

Materlal 

Material 

·Mão de Obra 

Material 

MOsemLS=> 

. --~~~~7 .. ~~,_\ ___ ~____ ........ . ... -~,, . . 

246i;óRsE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - te 71 gasolina - 2,5 hp) Equipamento 

2459 ORSE 

o0ó(l6111 SINAPI 

Qlminhaotanque 60001 (m. benz :ATEGO 141Í!l42 - 136,0 hp ou equiiratente) EquipamentO 

SERVENTE DE OBRAS 

Código Banco Descrição 
72, ORSE iReatetrb mànúal de ~1"5, c0m com~ util~ndo sêpO, sem co11tro1e do 

- 1~-oRSE ,_>~ -.~~~res~:~~:t .. ·. 
OOÔ06111 SINÁPl ,,, .. ' SERVeNTE DE OBR;5· 

Código Banco 
1908.- 0RSE ··-

Descrição 
RébÔOO óii émlÍoçÔ externo; de Pàf~. o0m argàmassa tr3ço tS. -1 :2:8 
(cimento I cal /areia), e$peSSUlll 2;0 c;m 

MãodeÓbril 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

MOsemLS-=> 

ValordoBDI= 

Tipo 
"Ãroalií~ 

11 ,38 . 

904 

9,46 

366 

21 ,64 

645 

H 

H 

H 

L 

H 

LS=> 

Und 
~ -

KG 

m" 

H 

H 

LS=> 

Und 
'm3 

M 

UN 

M 

KG 

JG 

H 

KG 

Und 
m" 

H 

LS=> 

Und 

. LS=> 

Und 
m2 

o~áóôOciOO 

0,0200000 

o,3000ooo 

38,76 

1s:ao 
54,27 

1Ô,82 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0000000 . · 24.:47 

1,2200Óoo 1,10 

. 0,0061000 

0,6500000' 

0,5000000· 

O,ÓO MÓ com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.óóoõóóo .aa,49• 

O,osaaOOo 

0,0000000, 
O,OOCÍOOOÔ 

o.05880oo· 

o.1i650oo· 

1,240000l· 

o.00900Cxi 

0,0000000 

o,0500000 

o.õoci5óoo, 

o,s8a2ôoo 

0,5400000 

22,16: 

34.22 
22,65 ' .. 

1oS,54 

23,6:,· 

5,24 . 

5,80 

7;25 

26,Ó4. 

61:ü)o 

17,14 

15,16' 

0,00 MO co-ni LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 

Õ,0500000 

0.8150000 

15,59 

Z92 
. :"' :'.'. ~; 

2,74' 

00,19 

1Ô,82 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit' 
· 1.oo0oooo 27,48 

·2,000QOOO 2;9? . 

2,0000000 10,82 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,0ÓOÓOÓ<f' 27,25 

o;tri 
: 1,77 

. 9,30 

9,48 

1,08 

3,24 

12,72 

3178 

Total 
24:47. 

1,34 

o.41 

11 .14 

·11,sa 

22,72 

3022 
Total 
aa."4a 

1,3Ó-

o.oo' 
0,00 · 

6,20 

4,16 · 

6,49 

0,05 

0,43 

1,30 

0,30 

10,08 

8.1a 

1ú8 

4753 

Total 
15,59_: 

2,5s: 
0,13 

3,45 

9,46 

9,46 

1925 

Total 
27,46 

5,84: 

21 ,64 

21 ,64 

3393 
Total 
27,25 



• 

• 

Insumo 

Insumo 

CompoSiçã 
o Auxiliar 

Çomposiçã 
o Auxiliar 

CÔmposiçi 
o~mar 

Composiçã 

Composiçã -
o Auxiliar 

Comp0siçã 
o Auxíliar 

Compo$içã 
o· Auxil~ 

Composiçã
o Auxiliar . 

êoinposiçã 
o Auxi,liar . 

Composiçã 

Insumo 

Composiçã 

Insumo 

eomPós;Ça _ 

Insumo 

Composiçã 
o 

Insumo 

ComP<l$içã 
O . , 

CPinpç$içi 
: o~uxilÍar ' 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Compo$içã 
o 
Composiçã 
o Auxiliar: 

0000475Ó SINAPI 

oocicie111 'stwi.i:>1 

Código. Banco 
91693 -SJNAÍ"I -

Código Ban.co 
91692 'SfNAPI 

PEDRBRO 

SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 
-SÉRRA êikctit.AR De: sANCAOA COM MOTOR ELÉTRICÓ POTéNaA'DE 
: ~HP; COM COIF~-PARADISCO 10". '" CHI Dll!RNO. AF _08/2015 . 

Descrição 

-Sl:RRA dRéuLAR oi: BANCADA c6M MOTOR ELÉTRICO POiéNCIADE 
_5HP; coM COIFA PARA.DISCO 10" ~CHP Oll)RNO. AF _08/2015 

Mão de obra 

l'ÃãodeObra 

MÓsemLS = 16,83 

Valor do BOI => 6 40 

Tipo 

CHOR ·• êuSfus HORARIOS Ó!; 
~QUiNAS EÊQ\,JIPAMENTOS 

/:''· 

MOsemLS=> 15,71 

Valor do BOI => 4 81 

Tipo 
c:HoR ~ éUSros i-loRARtos oe 

,MAQUI~~ E-EQUIPAMENTOS 

bHoR ;! dJSióS HOAARIOS ~ 
'MÃ®lf'!i\S, E .~IPAMENTOS'.-

:~l~~~~f~:-\ 

•\:.Y,-/ 
MOsemLS => 15,71 

Valor do BOI=> 540 

LS => 

Und 
éH1 

Und 
CHP 

LS=> 

Código Banco Descrição Tipo Und 
916861s1NAP1 · ~SERRA CiRcuLAk oe: ·eANcADA CoM. M<>ioR 8.ÉTRlCO POTENCIA oe cHC>R ~ cus'ibsHÓRÁ.RiOs oe - _ .:i 

5HP1 COM CÇIFAPARA oiscd 10", DEPREÓAÇÃO. AF .. Jl812015 · MÁQUINAS E EQUIPAMENTO$ 

o0014618 s1NÃPf 

Código Banco 
91689 SINAPI 

00014618 SINAPI 

Código· Banco 

S1690 SINAPf 

_seRRA ÔRcULAR oE BANcAÔA êoM MoTÚR ELETRlCO, POTENCIÀ oi: - Material 
•1 eoo- W, PARA DISCO DE OIAMETRO DE _10" (250 MM) 

0,00 

Valor do BOI => 0,02 

Descrição Tipo 
SER'RA ClRcULAR OE BANcAÓA êoM MOTOR .ELÉTRICO POTbiclÁ i>E' - : CHCÍR -CúSTOS HORÁRIOS OÉ 

' 5HP, CoM COÍFA PARA DISCO 10''. ~ JUROS. AF _~5 MÁQUINAS E,EQlllPAMENTOS 

·SERRA Ô RCULÁR OÊ BANCAÔA CoM MOTOR ELETRICO, PoTENCIA DE Matei-ia! 
*1600' W, PARA OtSCO DE OIAMETRO DE 10" (250 MM) 

Descrição 

sERRA ciRCULAR DÉ SANCAÔA COM MOTOR EÍ.ÉTRICO Po~ÍA DE 
5HP, COM COIFA PARA a$çd 10". - r.1ANUTENÇÃO. AF ..:.08/2015 

MOsem LS=> 0,00 -

Valor do BOI => O 00 

Tipo 
·CHOR -CuSrOS AoAARIOS DE 
MAQUINAs E EQUIPAMENTOS -

00014618 SINAPI ' SERRA CIRÓJLÀR DE BANCADA CoM MOToR ELETRICo, 'roTENCIA DE .. Matei-ia1 ' 
*1600"W, PARA DISCO DE OtAMETRODE 10" (250MM) 

Código Banco 
91691 ;SINAPi 

óoooiros SINAPI -

Código· Banco 
··· 101451 SIN/\Pi 

101363 StNÃP!'. 

00040862 SINAPI 

Ooo435ci1 . SINAPI 

00040863 SINAPf 

00043477 SINÀPI 

00040910 SINAPl 

00040864 -SINAPl 

oooois61 SINAPI 

Código . Banco 
88315 $1NAPI 

Valor do BOI => O 01 

Descnção Tipo 
. SER~ CIRCoLAR DE SANCAPA éoJ,4. t,10TÓR ~ÉTRJOO POTÉNCIA DE 
SHP, COM CõlFAPAAA DISCO 10" .. MATERIAIS NA OPERAÇÃO. . 
AF 08f2015 :_ • ,__ . _ _ . • - -,, · _ -
ENERGIA EL.ETRICA ATE 2õOO KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA 

cHôR. cuSTosHORARlos oi:: 
MAaulNAS E~JP11t.4ENTOS 

.Matéria! . 

MOsemLS=> 0,00 

Valor do BOI => O 56 
Descr1çto Tipo 
-SERRALHBRO COM ENcAROOS CQMPLEMEN:rARES SEP1 , SeRV1ÇOS·DIVER$0S 

0=~~~Cj~sti~~~~l~-(~A~oS 
. ALIMENTACAO ~ MENSALÍSrA (COLETAOOCAIXA) -

· · seôf:$v~piv~~· 
.;,.~ ·;•.-;_;_ " -\:;; <.'-'-

Material 

EPI- FAMILIÁ PEDREIRO. MeNsAí.1sl-1' (ENC.ARGos cóMPLeMENTAREs·. EquipameritO 
COLETADO CAIXA) 
EXAMES· MENSALiSTA (COLETADÓ CAIXA) Material 

FÉRRAMENrAS- FÂMlllA PEDREÍRO - MBilsALisrA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
SERRALHBRO (MENSALISTA) . -

SEGURO· MENSALISTA (COLETÁOÓ CAÔ<Aj 

. TRANSPORTE. MENSALISTA (CoLETÁDÓ cAIXA) 

Descrtçlo 
SeRRAU-lsRO COM ENcARGOS_ '-"J!Mt'l-t:!M~-1 pt1:> 

Equipamento 

liAãOdeObr.i 

MaÍ.erial 

Material 

MOsemLS=> 2-813,92 

Valor do BOI => 908 48 

Tipo 
. ·• SEOt ~ sERViÇoS ÓIVERS05 

-.<s~_;'~kVICO$_-_,:-,._•.~ERSàs 
.-,;, ~ ' ·. \'i~' , <;, •,~ ~ 

UN 

Und 
H 

LS => 

Und 
H 

UN 

LS=> 

Und 
- H 

KWIH 

·LS=> 

Und 
MÍ:S 

MES 

MES 

MES 

MES 

MES 

MES 

MES 

LS=> 

Und 
H 

H , 

Valor com BOt => 

Quant. : Valor Unit 
1,0ÓOOOOO . 22,98 ' 

0,00 

Valor com BOI -=> 

Quant. Valor Unlt 
. . 1,(loooooO Õ, 10 

o,ooOóno 1.457,1Ó 

0,00 MO cÓm LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ooooóoo o,ói 

0.0000144 1-451.10 

0,00 MO com LS -

Valor com BOI => 

Quant. . Valor Unlt 
. 1,00000ÓO ' 0.,07 

0,0000500 1.457,10 

0,00 - MÓ com LS 

Valor com BOt => 

Quant. Valor Unlt 
1,tlOOoooo ' 2,40 

3:11oo00o 0,76 

0,00 . MO com LS 

Valor com BOI-=> 

Quant. · Valor Unit-
1,0000000 3,865,90 

1,0000(iÓO ' 

1,ôOOoOOO 

1,0000000· 

1,0oooooo 

1.0ÓOOÓOO 

1,0000000-

1.0000000' 

1,0000ÕOO 

·:· ',__ ~- ' 

481 ,78 , 

·1·18,44 

103,70 

110,22· 

2.796,31 

11,13 

166,71 

o:oo MO éom LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1.õooooOO'' - 21 ,49 

' 1, CiOOQÓoo 

15,71 

2532 

Total 
22.98 

15,71 

2838 

0,10 

0,00 

012 

Total 
0,02· 

0,00 

002 

Total 
0,07 

. - 0,07 

0,00 

008 

Total 
2,40 

2,40 

0,00 

2 96 

Total' 
3'.86s,9o 

11;~1 

48{78 

178,44_ 

103,70 

110,22 

2.796,31 

11 ,13 

166,71 

2.813,92 

4.n438 
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Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

. Insumo 

Insumo 

Composiçã 

º · 
~~ 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

comp0siçã 

º · 
eowposiçã 
oAuxili~r . 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Comfiosiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

lnsu'mo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
o 
Insumo 

Insumo 

lnsum·Ó 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composiçã 
o 

CompÓsiÇã 
o Auxiliar 

Composlçã 
o Auxiliar 

00006110 SINAPI 

00037370 . SINAPI 

000373l1 SINAPI 

00037372 SINAPl 

00037373 SINAPt 

00043465 SINÂPI 

00043489 SINAPI 

Código Banco 

El8311rs1NAPI 

SERRALHEIRO 

ALIMENTACAO - HORlsTÂ (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

1 

EXAMES ~ HORISTA (COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORl STA (coLETÁOO CAIXA) 

FERRAMENTAS . FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCAROOS 
COMPLEMENTARES e COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORlsTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLgTADd CAIXA) 

Descrtçto 

SERVENTEOOM ENCARGOScoMPLEMENTARES 

~~~~~~~~~~(éNcARG~:'. 
AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

Mão de Obra 

Outros 

SelViÇOs 

Outros 
Trucas 

EqÜipamemo 

·Equipamento 

MOseml.s=> 15,92 

Valor do BOI => 5 05 

Tipo 
SEDI ~· SERVicOS blVERSoS.· . 

..
. ~.;',,.'s·~ ... :: ·~ oiVER&Q_":_··· ,. s."" ·•·· 
-' '·}.1.·',.> " 

00037370 .• StNAP( 

00043491 . SINAPI 

00037J72 .SINAPI 

ooo43461 StNÂPl 

00006111 SINAPI 

00037373 SINAPI 

EPÍ - FAMILIA SERVENTE - HORIST A (ENCÁRGOS COMPLEMENTARES - Equipaffiento 
ÇOLgTAO() C~) . . 
EXAMES · HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE- HóRISTA (ENCARGOS Equipamento 
CÇ>MPLEMEl':ITARES ·COLETADO (;AIXA) . 
SERVENTE DE OBRAS . Mão de Obra 

SEGURO - HÓR1STA <COLETADO cAixA> Taxas 

00037371 SINAPI TRANSPORTE ~ HoRtSTA (COLETADO CAtXA) :SeÍvlços· . 

Código Banco 

88317 StNAPI 

··· ~~7Qi SlNÂPf · 
l:c)1·:·~·~ 

00006160' SINAPI 

Descrição 

SoLÓAOORCoM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

~~~=:~t:.t::~~~~~~. 
SOLDAOÓR . . 

. ALIMENTACAO- HORISTA (CÓLETAOO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

. EXAMES - HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

5EGuRo - í-toRisrÀ ccoLETADd cAixA> 

MO sem LS => 10,98 

Valor do BOl => 3 86 

Tipo 
SEot • seRViÇOS DIV~SOS 

•.smC~~·~~v~sõs :. 
Mão de Obra 

SelViços 

oUtros 

Taxas 

OCJ037370 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Õ0037372 SINAPÍ 

. 00037373 . SINAPI 

ooo43468
1 

SINAPt FERRAMENTAS· FAMIÚA SOLOADciR - HORISTA cENCARGOS Equipament.o 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 

00043492 SINAPI EPl.-FAMIUA sOwADOR : HORISTÂ (ENcARGOS COMPLEMENTARES - . Equipamento 
COLETADO CAIXA) 

Descrição Código Banco 

C2469 SEINfRA TINf:A j\úTOMOTIVA 2 OEMÃós' EM
0

METÀLICOS 

12395 5at-iffiA P!NiÔR . 

!0045 SEINFRA.. ÃJUDANTE DE PINTOR 

!0035· SEINFRA ÂGUARRAZ MÍNERAL 

'i2óaa. SSNFRA TINTÂA.NTti=t.AMA . 

11346 SSNFRA Ü XÃPARA FERRO 

Código Banco ·Descrição 

C331 S SEINFRA USINAGEM DE MlSTURAS. BtTl.JMlNOsAS A F.RJO 

!0594 SEINFRA CARREGAOORA ÓE PNEUS HP 11 ·t (cHI) 

I0661 SEINFRA TANQUE ÓE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) 

t0070 SEÍNFRA USINA DE MISTURAs BEluMINOSAs A FRIO (CHQ 

!0708 SBNFRA ' CARREGAoBRA ÓE PNÉUS HP 111 (cHpj ' 

!0774 SsNFRA TANQUE oE ESrOCÁGEM DE AsFALTO (CHPJ 

!0783 · SEINFRA USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRJO (CHP) 

12543 SElNFRÂ SERvENTE 

Código Banco 

9Ó587 SINA.PI 

Código Banco 

'Descrtçlo 

VIBRAOORÓEJMERSÃO, OtÂMETRO Dê PONTEIRA <ISMM; MoloR 
ELÉTRICO JRIFASÍCO ~AoE2 CV ~CHI DIURNO. AF _;,00/2015 . 

Descrfçlo 

• """'~N1Jnr.f é1~ Qliv~ ir~ 
O (,1 JIL 

~~E.A C\~9 99 DICE 

MOsemLS=> 15,92 

Valor do BOI => 5 20 

Tipo 
SúPÉRFjqE~ METÁLICAS.· 

Mão de Obra 

Mi0<1eol>ra 

Mãteríai 
·Material 

Màterial ' 

MO sem LS => 33,43 

Valor do BOI => 11 20 

Tipo 
SERVIÇOS OE USINA.GEM 

·equi.;mento · 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento . 

Equipamento 

Mão de obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI => 4 53 

Tipo 
CHoR- CUSToS HÓRÁRIOs OE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTO$ 

-·' -:..: . "i.:--:· ~ 

MOsemLS=> 

Valor do BOI=> 009 

Tipo 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 

H 

H 

H 

H 

Und 
H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 
rÍl' 

H 

H 

UN 

LS=> 

Und 
·m• 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS=> 

Und 

CHI 

Und 

1,ooooOOo 0,58 

1,0000000 0,95 ' 

0,00 MO com. LS · 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1,ÓOÓOOOO . 16,44 . 

- ~ .. ~· · .... 0,16 

1,000ÕOÕO 2,55 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0ooooOO 

1,0000000 

1,oooooOO 

1,01' 

0,55 · 

Õ,41 

1ó.s2· 

0,06 

0,88 

0,00 MO com LS 

Valor com BOl => 

Quant. Valor Unlt 
1,oooooOO 22,15' 

1;ooo0ooo 0,12. 

1,oooooOO 15,80 

{0000000 

1,0000000 

1,QOOOOOO 

1,0000000 

2,55 

0,88: 

o.55 
0,06· 

1.ooooo00'. Ô.89: 

1,0000000 1,30 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 4~:67 . 

o.oooocioo · 

o.8000000 
·o.0300000 

0,2a0000o 

o,35ooooo 

·23.17 ~ 

18,63 

17,19! 

46;96 

1.âii" 
o,oo' . MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 19,211 

0,0453000 

O,OOOOooo 

0,0000000 

0,0213000 

o.1333ooo 

0,0667000 

: 0,4000000 

59,65 

13,27 

38,0i. 

170,74 

20,89 

49,8i 

17,14: 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Un1t• 

1,0000000 o.42 

0,00 

Valor com BOI => 

Quant. · Valor Unlt: 

0,58 

0,95 

15,92 

2654 

Total 

16,44 

0,16 

· 2,55. 

1,01 

0,55 

0,41 

10,82 

0 ,06 , 

0,88 

10,98 

2030 

Total 
22,15 

0;12 

15,80 

·2,55 

0,88 

0,55 

0,06 

o.es· 

( 30 

15,92 

2735 

Total 

iá,67 

18;53 

14,9Ó 

0,51 

13,14 

o.59 
33,43. 

5887 

Total 

1.9,28 

úo 
0,00 

o,oõ 

3,63 

2,78 

3,32 

6,85 

6,85 

2381 

Total 
0,42 

0,00 

051 

Total 



• 
Composiçã 

Com!Íosiçã 
o Auxiliar 

Composiçã . 
o Auxiliar 
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o Auxiliar 

ComposiÇã 
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~~--------------------.................... . 

90586 SINÀPI .· VlBAADQR oE l~SÃ01 DIÂMETRO. óE PONTEIRA 45MM, MÓTOR . 
i;t.$fRIC6 TRIFA$téo fÍOT~NOA OE 2 CV - CHP. DIURNO. A!=_06l2015 

Código Banco Descrição 
905!!2 stNA~ - ;v1BRÃPc)R DE IMeRSÃo; btAMéTRo DEPONTBRA'45MM, MdroR 

Código Banco 
9Ó583 SINAfÍI 

00013896 SINAPI 

. ELÉTRICO TRIFÃ~ ~A OE2CV ~DEPRECIAÇÃO. AF _0612ó15 

VtsRADoR OE IMERSÃO, oiMtfimo DA PoNTEIRA oE ~45* MM, COM 
. MOTOR ELETRlCo TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

Descrição 

,'v1EiRAl:>oR de IME~o;:bfAMETRó oe f>ONTEIRA4sMM, MÓTOR 
: l;LÉTRICO TRIFÁSICO POttNÇIA DE 2 CY-,JU,ROS. AF .:,0&'2015 

Vls'RAooR 6EiMeR.sAo. óiAMETRo oÃ PbNTERA oc·~MM: cciM · 
M9TOR ELETRICO TRIFASIC() DE 2 HP (2 CV) 

Código Banco Descrtçlo 
- 9o5ii4 Sit.IAPt · · ·:v1~·óE 1M~~o; a,AMETRo 0efoNTEíRA. 45MM. MoróR 

· ELÉTJ.UCO_ TRIF~ POttNclA DE2 ~,-MANUTENÇÃO. AF _;Q6/2015 

OOÓ13896 siNAPI VtBAAOOR DE IMERsA.o::oiÀMETRO DA PoNTBRA.oE •45• MM, cciM 
. ~OTOR~IÇO TRIF~Slco ~2 HP (2 CV) 

Código Banco -Descrição 
00585 s1NAPi v1àRAbóR DE 1~SAo~ i:>IÃMETRO oe·PõNTEiRAaM. MàrÓR 

EL~ TRIFÁSl60 PottNCIA OE 2 CV ~ MATERIAIS NA OPERAÇÃO; 
.AF 06l2015. ' . - ''. .. . . 

00002705 SINAPI . ENERGIA ELETRICÂ' ATE 2000 KWH tNóuSTRIAL, sEM .DEMANDÁ 

CHÓR • CU$TOS HORÁRIÓS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Valor do BOI= O 39 

Tipo 
- 'cf.ioíf ~ cusrós 'HôRARIQS 0e • 

. MAOUINASt: EQUIPAMENTOS 

Equipamento 

MOsemLS=> 0,00 

Valor do BOI => O 08 

Tipo 
CHoR , cuStos HbRARIOS ÓE 
MÁQUINÀ~ E iõQUIPAMOOOS ·· 

' . . r .• 

Eq~i)àmênto 

MOsemLS=> o.oó· 

Valor do BOI => O 00 

Tipo 

CMoR -CÜSTOS HOAARrOs ~ 
MÁQUINAS. EE;OOIPAMENTOS ' 

Equii)amerito 

MosemLS=> O,ÔO 

Valor do BOI => O 07 

Tipo 
CHOR e CUsrOs HoRARIOS 5E. 
MÁÓUINAS E EQUIPAMENTOS 

.Material 

MOsemLS=> 0,00 

Valor do BOI=> 0,22 

FLS:_J 2_!_ 

CHP 

Und 
H 

1,0000ooo' 1,67 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 
1 .• oooóôoo . 0,38 

ÜN · o,à0012ao úm.1a 

LS => 0,00 MO Com LS 

Und 
H 

UN 

LS=> 

Und 
tt 

Valor com BOI => 

Quant. · Valor Unit 
Ü>OOÓOOO . . 0.04 

·a.00001s1 3.623.1â 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. , Valor Unlt 
. t:cióoóoQõ ., Ó,3Ô,. 

uN· o.ooó1ooo 3.'o23.1a 

LS ,,;> - . O,OÓ MO com LS 

und 
H 

LS=> 

Valor com BOI => 

Quant. · Va1ortlnlt 
1,0000000 ' b.95. 

1,2500000 ·o. 76 

0,00 MO com LS 

Valor com BOI => 

1,67 

0,00 

206 

Total 

0,38 

ô,3a 

º·ºº 
046 

Total 
:. 0,04 

0,04 · 

0,00 

004 

Total 

Q,30 

Ó,30 

0,00 

037 

Total . 
0,95 

0,95 

º·ºº 
1,17 


